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+MCC&EFS1/11.b Ana Şalter Güç Devresi 5.12.2023

+MCC&EFS1/11.c Ana Şalter Kumanda Devresi - 1 5.12.2023

+MCC&EFS1/11.d Ana Şalter Analizör Devresi 5.12.2023

+MCC&EFS1/11.e Ana Şalter Acil Stop Devresi 5.12.2023

+MCC&EFS1/11.f Ana Şalter Kumanda Devresi - 2 5.12.2023

+MCC&EFS1/13.a Güç Kaynağı 5.12.2023

+MCC&EFS1/13.b Güç Kaynağı Dağıtım 6.12.2023

+MCC&EFS1/14 DCS Haberleşme 5.12.2023

+MCC&EFS1/15.a Havalandırma Ve Aydınlatma - 1 5.12.2023

+MCC&EFS1/15.b Havalandırma Ve Aydınlatma - 2 5.12.2023

+MCC&EFS1/20.a ESTR-MLS-DRY2-BUN001-xM1-Besleme Bunker Altı Bandı 5.12.2023MCC-6.2

+MCC&EFS1/20.b ESTR-MLS-DRY2-BUN001-xM1-Besleme Bunker Altı Bandı 5.12.2023MCC-6.2

+MCC&EFS1/20.c ESTR-MLS-DRY2-BUN001-xM1-Besleme Bunker Altı Bandı 5.12.2023MCC-6.2

+MCC&EFS1/21.a ESTR-MLS-DRY2-CNV001-xM1-Fırın Besleme Bandı 5.12.2023MCC-21.3

+MCC&EFS1/21.b ESTR-MLS-DRY2-CNV001-xM1-Fırın Besleme Bandı 5.12.2023MCC-21.3

+MCC&EFS1/21.c ESTR-MLS-DRY2-CNV001-xM1-Fırın Besleme Bandı 5.12.2023MCC-21.3

+MCC&EFS1/22.a ESTR-MLS-DRY2-DRY001-xM1Döner Fırın 6.12.2023MCC-12.2

+MCC&EFS1/22.b ESTR-MLS-DRY2-DRY001-xM1Döner Fırın 6.12.2023MCC-12.2

+MCC&EFS1/22.c ESTR-MLS-DRY2-DRY001-xM1Döner Fırın 6.12.2023MCC-12.2

+MCC&EFS1/23.a YEDEKYEDEK 5.12.2023MCC-2.1

+MCC&EFS1/23.b YEDEKYEDEK 5.12.2023MCC-2.1

+MCC&EFS1/23.c YEDEKYEDEK 5.12.2023MCC-2.1

+MCC&EFS1/24.a ESTR-MLS-DRY2-BLW001-Xm1Brülör Fan Motoru 5.12.2023MCC-2.2

+MCC&EFS1/24.b ESTR-MLS-DRY2-BLW001-Xm1Brülör Fan Motoru 5.12.2023MCC-2.2

+MCC&EFS1/24.c ESTR-MLS-DRY2-BLW001-Xm1Brülör Fan Motoru 5.12.2023MCC-2.2

+MCC&EFS1/25.a ESTR-MLS-DRY2-BLW002-xM2-Sekonder Fan Motoru 5.12.2023MCC-6.1

+MCC&EFS1/25.b ESTR-MLS-DRY2-BLW002-xM2-Sekonder Fan Motoru 5.12.2023MCC-6.1

+MCC&EFS1/25.c ESTR-MLS-DRY2-BLW002-xM2-Sekonder Fan Motoru 5.12.2023MCC-6.1

+MCC&EFS1/26.a ESTR-MLS-DRY2-FIL001-xM2Filtre-1 Fırın Patlaç 5.12.2023MCC-4.6

+MCC&EFS1/26.c ESTR-MLS-DRY2-FIL001-xM2Filtre-1 Fırın Patlaç 5.12.2023MCC-4.6

+MCC&EFS1/27.a ESTR-MLS-DRY2-FIL001-xM1Fırın Filtre Fanı 5.12.2023MCC-13

+MCC&EFS1/27.b ESTR-MLS-DRY2-FIL001-xM1Fırın Filtre Fanı 5.12.2023MCC-13

+MCC&EFS1/27.c ESTR-MLS-DRY2-FIL001-xM1Fırın Filtre Fanı 5.12.2023MCC-13
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+MCC&EFS1/28.a ESTR-MLS-DRY2-VIB005-xM1Fırın Filtre Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.3

+MCC&EFS1/28.b ESTR-MLS-DRY2-VIB005-xM1Fırın Filtre Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.3

+MCC&EFS1/28.c ESTR-MLS-DRY2-VIB005-xM1Fırın Filtre Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.3

+MCC&EFS1/29.a ESTR-MLS-DRY2-UPS001-Xm1Fırın Filtresi Boşaltma Upsider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.4

+MCC&EFS1/29.b ESTR-MLS-DRY2-UPS001-Xm1Fırın Filtresi Boşaltma Upsider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.4

+MCC&EFS1/29.c ESTR-MLS-DRY2-UPS001-Xm1Fırın Filtresi Boşaltma Upsider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.4

+MCC&EFS1/30.a ESTR-MLS-VIB2-CNV002-xM1-Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.5

+MCC&EFS1/30.b ESTR-MLS-VIB2-CNV002-xM1-Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.5

+MCC&EFS1/30.c ESTR-MLS-VIB2-CNV002-xM1-Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.5

+MCC&EFS1/31.a ESTR-MLS-KUR2-FIL002-xM2-Filtre 2 - Kurutucu Toz Toplama Patlaç 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.7

+MCC&EFS1/31.c ESTR-MLS-KUR2-FIL002-xM2-Filtre 2 - Kurutucu Toz Toplama Patlaç 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.7

+MCC&EFS1/32.a ESTR-MLS-DRY2-FAN005-xM1Toz Emiş Filtre Fanı 5.12.2023 Necip SERTMCC-23.1

+MCC&EFS1/32.b ESTR-MLS-DRY2-FAN005-xM1Toz Emiş Filtre Fanı 5.12.2023 Necip SERTMCC-23.1

+MCC&EFS1/32.c ESTR-MLS-DRY2-FAN005-xM1Toz Emiş Filtre Fanı 5.12.2023 Necip SERTMCC-23.1

+MCC&EFS1/33.a ESTR-MLS-KUR2-UPS004-xM1-Toz Emiş Boşaltma Up-Sider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.6

+MCC&EFS1/33.b ESTR-MLS-KUR2-UPS004-xM1-Toz Emiş Boşaltma Up-Sider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.6

+MCC&EFS1/33.c ESTR-MLS-KUR2-UPS004-xM1-Toz Emiş Boşaltma Up-Sider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.6

+MCC&EFS1/34.a ESTR-MLS-KUR2-VIB002-xM1-Kurutucu Toz Toplama Filtre Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.7

+MCC&EFS1/34.b ESTR-MLS-KUR2-VIB002-xM1-Kurutucu Toz Toplama Filtre Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.7

+MCC&EFS1/34.c ESTR-MLS-KUR2-VIB002-xM1-Kurutucu Toz Toplama Filtre Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.7

+MCC&EFS1/35.a ESTR-MLS-DRY2-FIL002-xM2-Filtre 3 - Silo Hatları Toz Toplama Patlaç 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.8

+MCC&EFS1/35.c ESTR-MLS-DRY2-FIL002-xM2-Filtre 3 - Silo Hatları Toz Toplama Patlaç 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.8

+MCC&EFS1/36.a ESTR-MLS-DRY2-FIL002-xM1-Filtre 3 - Silo Hatları Toz Toplama Fanı 5.12.2023 Necip SERTMCC-12.1

+MCC&EFS1/36.b ESTR-MLS-DRY2-FIL002-xM1-Filtre 3 - Silo Hatları Toz Toplama Fanı 5.12.2023 Necip SERTMCC-12.1

+MCC&EFS1/36.c ESTR-MLS-DRY2-FIL002-xM1-Filtre 3 - Silo Hatları Toz Toplama Fanı 5.12.2023 Necip SERTMCC-12.1

+MCC&EFS1/37.a ESTR-MLS-KUR2-UPS001-xM1-Silo Hatları Toz Toplama Up-sider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.8

+MCC&EFS1/37.b ESTR-MLS-KUR2-UPS001-xM1-Silo Hatları Toz Toplama Up-sider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.8

+MCC&EFS1/37.c ESTR-MLS-KUR2-UPS001-xM1-Silo Hatları Toz Toplama Up-sider 5.12.2023 Necip SERTMCC-2.8

+MCC&EFS1/38.a ESTR-MLS-DRY2-VIB004-xM1Toz Toplama/ Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.1

+MCC&EFS1/38.b ESTR-MLS-DRY2-VIB004-xM1Toz Toplama/ Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.1

+MCC&EFS1/38.c ESTR-MLS-DRY2-VIB004-xM1Toz Toplama/ Boşaltma Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.1

+MCC&EFS1/39.a ESTR-MLS-DRY2-CNV002-xM1-Döner Fırın Boşaltma Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.2

+MCC&EFS1/39.b ESTR-MLS-DRY2-CNV002-xM1-Döner Fırın Boşaltma Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.2
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+MCC&EFS1/39.c ESTR-MLS-DRY2-CNV002-xM1-Döner Fırın Boşaltma Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.2

+MCC&EFS1/40.a ESTR-MLS-KUR2-CNV003-xM1-Kısa Bant 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.3

+MCC&EFS1/40.b ESTR-MLS-KUR2-CNV003-xM1-Kısa Bant 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.3

+MCC&EFS1/40.c ESTR-MLS-KUR2-CNV003-xM1-Kısa Bant 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.3

+MCC&EFS1/41.a ESTR-MLS-KUR2-CNV004-xM1-Uzun Bant 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.4

+MCC&EFS1/41.b ESTR-MLS-KUR2-CNV004-xM1-Uzun Bant 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.4

+MCC&EFS1/41.c ESTR-MLS-KUR2-CNV004-xM1-Uzun Bant 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.4

+MCC&EFS1/42.a ESTR-MLS-KUR2-CNV005-xM1-Eski Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.5

+MCC&EFS1/42.b ESTR-MLS-KUR2-CNV005-xM1-Eski Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.5

+MCC&EFS1/42.c ESTR-MLS-KUR2-CNV005-xM1-Eski Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.5

+MCC&EFS1/43.a ESTR-MLS-DRY2-VIB001-xM1-Eski Öğütme Siloları Besleme Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.6

+MCC&EFS1/43.b ESTR-MLS-DRY2-VIB001-xM1-Eski Öğütme Siloları Besleme Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.6

+MCC&EFS1/43.c ESTR-MLS-DRY2-VIB001-xM1-Eski Öğütme Siloları Besleme Vidalısı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.6

+MCC&EFS1/44.a ESTR-MLS-GRI2-SIL002-xM1-Vibro Besleyici 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.7

+MCC&EFS1/44.b ESTR-MLS-GRI2-SIL002-xM1-Vibro Besleyici 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.7

+MCC&EFS1/44.c ESTR-MLS-GRI2-SIL002-xM1-Vibro Besleyici 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.7

+MCC&EFS1/45.a ESTR-MLS-KUR2-CNV006-xM1-İnce Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.8

+MCC&EFS1/45.b ESTR-MLS-KUR2-CNV006-xM1-İnce Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.8

+MCC&EFS1/45.c ESTR-MLS-KUR2-CNV006-xM1-İnce Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-27.8

+MCC&EFS1/46.a ESTR-MLS-KUR2-CNV007-xM1-Yeni Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.1

+MCC&EFS1/46.b ESTR-MLS-KUR2-CNV007-xM1-Yeni Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.1

+MCC&EFS1/46.c ESTR-MLS-KUR2-CNV007-xM1-Yeni Öğütme Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.1

+MCC&EFS1/47.a ESTR-MLS-DRY2-CNV001-XI1Fırın Besleme Bandı Bant Kantarı 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.1

+MCC&EFS1/47.c ESTR-MLS-DRY2-CNV001-XI1Fırın Besleme Bandı Bant Kantarı 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.1

+MCC&EFS1/48.a ESTR-MLS-DRY2-CNV042-XM1Bant motoru 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.2

+MCC&EFS1/48.b ESTR-MLS-DRY2-CNV042-XM1Bant motoru 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.2

+MCC&EFS1/48.c ESTR-MLS-DRY2-CNV042-XM1Bant motoru 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.2

+MCC&EFS1/49.a ESTR-MLS-DRY2-CNV043-XM1Silo Besleme Bant motoru 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.3

+MCC&EFS1/49.b ESTR-MLS-DRY2-CNV043-XM1Silo Besleme Bant motoru 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.3

+MCC&EFS1/49.c ESTR-MLS-DRY2-CNV043-XM1Silo Besleme Bant motoru 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.3

+MCC&EFS1/50.a ESTR-MLS-DRY2-ELV008-XM1Elevatör 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.4

+MCC&EFS1/50.b ESTR-MLS-DRY2-ELV008-XM1Elevatör 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.4

+MCC&EFS1/50.c ESTR-MLS-DRY2-ELV008-XM1Elevatör 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.4
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+MCC&EFS1/51.a ESTR-MLS-DRY2-CNV044-XM1Elevatör Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.5

+MCC&EFS1/51.b ESTR-MLS-DRY2-CNV044-XM1Elevatör Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.5

+MCC&EFS1/51.c ESTR-MLS-DRY2-CNV044-XM1Elevatör Besleme Bandı 5.12.2023 Necip SERTMCC-4.5

+MCC&EFS1/52.a ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM1Manyetik Permrol-1-1 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.1

+MCC&EFS1/52.b ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM1Manyetik Permrol-1-1 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.1

+MCC&EFS1/52.c ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM1Manyetik Permrol-1-1 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.1

+MCC&EFS1/53.a ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM2Manyetik Permrol-1-2 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.2

+MCC&EFS1/53.b ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM2Manyetik Permrol-1-2 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.2

+MCC&EFS1/53.c ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM2Manyetik Permrol-1-2 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.2

+MCC&EFS1/54.a ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM3Manyetik Permrol-1-3 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.3

+MCC&EFS1/54.b ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM3Manyetik Permrol-1-3 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.3

+MCC&EFS1/54.c ESTR-MLS-DRY2-MSP014-XM3Manyetik Permrol-1-3 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.3

+MCC&EFS1/55.a ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM1Manyetik Permrol-2-1 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.4

+MCC&EFS1/55.b ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM1Manyetik Permrol-2-1 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.4

+MCC&EFS1/55.c ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM1Manyetik Permrol-2-1 5.12.2023 Necip SERTMCC-8.4

+MCC&EFS1/56.a ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM2Manyetik Permrol-2-2 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.1

+MCC&EFS1/56.b ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM2Manyetik Permrol-2-2 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.1

+MCC&EFS1/56.c ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM2Manyetik Permrol-2-2 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.1

+MCC&EFS1/57.a ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM3Manyetik Permrol-2-3 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.2

+MCC&EFS1/57.b ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM3Manyetik Permrol-2-3 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.2

+MCC&EFS1/57.c ESTR-MLS-DRY2-MSP015-XM3Manyetik Permrol-2-3 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.2

+MCC&EFS1/58.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.2

+MCC&EFS1/58.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.2

+MCC&EFS1/58.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.2

+MCC&EFS1/59.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.3

+MCC&EFS1/59.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.3

+MCC&EFS1/59.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.3

+MCC&EFS1/60.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.4

+MCC&EFS1/60.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.4

+MCC&EFS1/60.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.4

+MCC&EFS1/61.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.5

+MCC&EFS1/61.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.5

+MCC&EFS1/61.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.5
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+MCC&EFS1/62.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.6

+MCC&EFS1/62.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.6

+MCC&EFS1/62.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.6

+MCC&EFS1/63.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.7

+MCC&EFS1/63.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.7

+MCC&EFS1/63.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.7

+MCC&EFS1/64.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.8

+MCC&EFS1/64.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.8

+MCC&EFS1/64.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-25.8

+MCC&EFS1/65.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-14

+MCC&EFS1/65.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-14

+MCC&EFS1/65.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-14

+MCC&EFS1/66.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-16

+MCC&EFS1/66.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-16

+MCC&EFS1/66.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-16

+MCC&EFS1/67.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-12.2

+MCC&EFS1/67.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-12.2

+MCC&EFS1/67.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-12.2

+MCC&EFS1/68.a YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.4

+MCC&EFS1/68.b YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.4

+MCC&EFS1/68.c YEDEKYEDEK 5.12.2023 Necip SERTMCC-21.4

+MCC&EFS1/80.a 250A ÇIKIŞ 6.12.2023 Necip SERT

+MCC&EFS1/80.b 250A ÇIKIŞ 6.12.2023 Necip SERTMCC-10

+MCC&EFS1/81 ÇIKIŞLAR-1 7.12.2023 Necip SERTMCC-10

+MCC&EFS1/82 ÇIKIŞLAR-2 7.12.2023 Necip SERTMCC-10

+MCC&EFS1/83 UPS ÇIKIŞ 7.12.2023 Necip SERT

+MCC&EFS1/84 TRAFİK LAMBASI VE SİREN 6.12.2023 Necip SERT

+MCC&EFS1/85 DÖNER FIRIN YAĞLAMA VE HAVA TOPU 6.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/11 Güç Sayfası - 1 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/13.a Güç Kaynağı - 1 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/13.b Güç Kaynağı - 2 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/14 Havalandırma Ve Aydınlatma 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/16.a RACK - 13 24VDC Modül Besleme Dağıtım 5.12.2023 Necip SERT

MERKEZİ KOMPRESÖR

MCC-10

MCC-18

MCC-24

MCC-10
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+DCS&EFS1/16.b RACK - 13 24VDC Terminal Besleme Dağıtım 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/17.a RACK - 14 24VDC Modül Besleme Dağıtım 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/17.b RACK - 14 24VDC Terminal Besleme Dağıtım 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/23 Network Ağ Bağlantıları 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/24 REDUNDANT CPU 24VDC Besleme 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/25 RACK - 11 24VDC Modül Besleme 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/26 RACK - 12 24VDC Modül Besleme 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/31.a RACK - 13 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/31.b RACK - 13 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/32.a RACK - 13 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/32.b RACK - 13 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/33.a RACK - 13 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/33.b RACK - 13 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/34.a RACK - 13 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/34.b RACK - 13 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/35.a RACK - 13 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (1-8) DRY CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/35.b RACK - 13 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (9-16) DRY CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/35.c RACK - 13 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (17-22) DRY CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/35.d RACK - 13 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (23-32) DRY CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/36.a RACK - 13 SLOT - 6 Digital Output (32 Channel ) (1-8) LIVE CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/36.b RACK - 13 SLOT - 6 Digital Output (32 Channel ) (9-16) LIVE CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/36.c RACK - 13 SLOT - 6 Digital Output (32 Channel ) (17-22) LIVE CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/36.d RACK - 13 SLOT - 6 Digital Output (32 Channel ) (23-32) LIVE CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/37 RACK - 13 SLOT - 07 Analog Output (8 Channel ) (1-8) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/38.a RACK - 13 SLOT - 8 Analog Input (16 Channel ) (1-8) HI LEVEL 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/38.b RACK - 13 SLOT - 8 Analog Input (16 Channel ) (9-16) HI LEVEL 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/39.a RACK - 13 SLOT - 9 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/39.b RACK - 13 SLOT - 9 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/40.a RACK - 13 SLOT - 10 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/40.b RACK - 13 SLOT - 10 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/43.a RACK - 14 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/43.b RACK - 14 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/44.a RACK - 14 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT
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+DCS&EFS1/44.b RACK - 14 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/45.a RACK - 14 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 3 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/45.b RACK - 14 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 3 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/46.a RACK - 14 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/46.b RACK - 14 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/47.a RACK - 14 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (1-8) DRY CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/47.b RACK - 14 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (9-16) DRY CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/47.c RACK - 14 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (17-22) DRY CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/47.d RACK - 14 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (23-32) DRY CONTACT 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/48 RACK - 14 SLOT - 06 Analog Output (8 Channel ) (1-8) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/49 RACK - 14 SLOT - 07 Analog Output (8 Channel ) (1-8) 2 WIRE 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/50.a RACK - 14 SLOT - 8 Analog Input (16 Channel ) (1-8) HI LEVEL 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/50.b RACK - 14 SLOT - 8 Analog Input (16 Channel ) (9-16) HI LEVEL 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/51.a RACK - 14 SLOT - 9 Analog Input (16 Channel ) (1-8) HI LEVEL 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/51.b RACK - 14 SLOT - 9 Analog Input (16 Channel ) (9-16) HI LEVEL 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/52.a RACK - 14 SLOT -10 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/52.b RACK - 14 SLOT - 10 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/53.a RACK - 14 SLOT - 11 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD 5.12.2023 Necip SERT

+DCS&EFS1/53.b RACK - 14 SLOT - 11 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD 5.12.2023 Necip SERT
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BK 400 VAC

MCC Pano İçi Kablo Detay Açıklaması
DEVRE RENK COLOR UYGULAMA AÇIKLAMA

Güç ( L1 )

PE
Kumanda Voltaj DC

Yeşil/Sarı

BN 400 VAC
Güç ( L3 ) Gri GY 400 VAC

Beyaz 0 VDC, Kumanda voltaj

Analog Input,Universal AI
Dijital Output

24 VDC, Kumanda Voltaj

Analog Output,Universal AO Sarı
Yeşil
Turuncu
Mor

YE
GN
OG
VT

PE
400 VAC

Kumanda Voltaj DC

Siyah

WH
RD
GNYE

Kırmızı

Nötr BUMavi

Güç ( L2 ) Kahverengi

Dijital Input
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PE
Kumanda Voltaj DC

Yeşil/Sarı
Kırmızı

GNYE
RD
WHKumanda Voltaj DC

220 VAC
PE
24 VDC, Kumanda Voltaj
0 VDC, Kumanda voltajBeyaz

AÇIKLAMA

Siyah BK 220 VAC

DCS Pano İçi Kablo Detay Açıklaması

Nötr BUMavi

DEVRE RENK

Analog Input,Universal AI
Dijital Output
Dijital Input

Analog Output,Universal AO

COLOR

Yeşil
Turuncu
Mor

YE
GN
OG
VT

UYGULAMA

Güç ( L )

Sarı
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ICETanımlama
Kontrolör

Seviye Dedektör

PLC-Kutu

PLC-Bağlatı Noktası

Analog Sensör

Bağlantı

Dijital Sensör

Proximity Sensör

Kapasitör

Isıtıcı Eleman

Akım Kesici

Residual Current Circuit Breaker

Aşırı Yük

Emniyet Sigortası

Generator

Salon Jeneratörü

Piezoelectric Crystal

Voltaj Kaynağı

Display Cihazı

Lamba

Korna

Sinyal Lambası

Enversör Kontak

Röle, Kontaktör

NC Kontak

NO Kontak

Koruma Kesici

A

A

A

A

Endüktans

Motor

Residual Current Circuit Breaker

Motor Kotuma Şalteri

Emniyet Şalteri

Direnç

Limit Siviç

Siviç / Yaylı Buton

Trafo
Kara Kutu

Busbar

Cihaz Bağlantı Noktası

Çevirici

Veri Kaydedici

Diyot

Lojik Elemanı

Ölçüm Enstrümanı

Doğrultucu

Yarı İletken

Transistör

Kablo

Shielding

Fiş / Priz

Separation Terminal

Pin

Soket

Klemens

Terminal Aksesuar

Terminal Etiketi

Fren

Bağlantı

Valf

Diğer

ICE

B

B

B

B

B

C

E

F

F

F

F

G

G

G

G

H

H

H

H

K

K

K

K

K

L

M

Q

Q

Q

R

S

S

T

U

U

U

V

V

V

V

V

V

V

V

W

W

X

X

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Işık Bariyeri

Tanımlama

Elektrik Sembol Tanımlamalarının Açıklamaları



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasyon
Sayfa açıklaması (Page description) Proje adı (Project name)

Esan Eczacıbaşı Milas ÜYS YENİ
KURUTMA

5
Çizen (Drawing) Kontrol (Control)

Proje Tasarım Proje Sorumlusu

Page:

5

+
+MCC&EFS1/1

6
=

Previous page:
Next page:

Necip SERT Ufuk GÜLÇEN
Tag NumberKontrol (Control)

Proje Sorumlusu
Önder KURT

Lokasyon

Lokasyon Açıklama

MCC-2 2.   2.   

PANO TİPİ
PANO YERLEŞİM GÖZ NUMARASI
DEVRE YERLEŞİM DİZİSİ
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&EFS1/25.1
-R13S01

HONEYWELL

900G32-0101

DI 32x24VDC

32
-X10:34

&EFS1/31.b.9 FIRIN BESLEME BANT MOTORU BANT KAYDI

31
-X10:33

&EFS1/31.b.8 FIRIN BESLEME BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

30
-X10:32

&EFS1/31.b.8 FIRIN BESLEME BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

29
-X10:31

&EFS1/31.b.7 FIRIN BESLEME BANT MOTORU LOKAL REMOTE

28
-X10:30

&EFS1/31.b.7 FIRIN BESLEME BANT MOTORU TERMİK

27
-X10:29

&EFS1/31.b.6 FIRIN BESLEME BANT MOTORU ÇALIŞTI

26
-X10:28

&EFS1/31.b.6 BUNKER ALTI BANT MOTORU BANT KAYDI

25
-X10:27

&EFS1/31.b.5 BUNKER ALTI BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

24
-X10:26

&EFS1/31.b.4 BUNKER ALTI BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

23
-X10:25

&EFS1/31.b.4 BUNKER ALTI BANT MOTORU LOKAL REMOTE

22
-X10:24

&EFS1/31.b.3 BUNKER ALTI BANT MOTORU TERMİK

21
-X10:23

&EFS1/31.b.3 BUNKER ALTI BANT MOTORU ÇALIŞTI

20
-X10:22

&EFS1/31.b.2 YEDEK

19
-X10:21

&EFS1/31.b.2 KONTROL ODASI ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI

18
-X10:20

&EFS1/31.b.1 MCC PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA

17
-X10:19

&EFS1/31.b.1 MCC PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA

16
-X10:16

&EFS1/31.a.9TOROİD KAÇAK AKIM NORMAL / AÇMA

15
-X10:15

&EFS1/31.a.8MCC PANOSU ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI

14
-X10:14

&EFS1/31.a.8MCC PANOSU ACİL STOP ROLESİ NORMAL / HATA

13
-X10:13

&EFS1/31.a.7MCC PANOSU FAZ KORUMA ROLESİ NORMAL / HATA

12
-X10:12

&EFS1/31.a.7MCC PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA

11
-X10:11

&EFS1/31.a.6MCC PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA

10
-X10:10

&EFS1/31.a.6TOROİD KAÇAK AKIM NORMAL / AÇMA

09
-X10:9

&EFS1/31.a.5MCC PANOSU ACİL STOP BUTONU NORMAL / BASILI

08
-X10:8

&EFS1/31.a.4MCC PANOSU ACİL STOP ROLESİ NORMAL / HATA

07
-X10:7

&EFS1/31.a.4MCC PANOSU FAZ KORUMA ROLESİ NORMAL / HATA

06
-X10:6

&EFS1/31.a.3DCS PANOSU UPS ENERJİSİ NORMAL / HATA

05
-X10:5

&EFS1/31.a.3DCS PANOSU ŞEBEKE ENERJİSİ NORMAL / HATA

04
-X10:4

&EFS1/31.a.2DCS PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL / ARIZA

03
-X10:3

&EFS1/31.a.2DCS PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL / ARIZA

02
-X10:2

&EFS1/31.a.1DCS PANOSU SICAKLIK NORMAL / YÜKSEK

01
-X10:1

&EFS1/31.a.1DCS PANOSU KAPAKLARI KAPALI / AÇIK
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&EFS1/25.2
-R13S02

HONEYWELL

900G32-0101

DI 32x24VDC

32
-X10:34

&EFS1/32.b.9 BOSALTMA VIDALISI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

31
-X10:33

&EFS1/32.b.8 BOSALTMA VIDALISI MOTORU LOKAL REMOTE

30
-X10:32

&EFS1/32.b.8 BOSALTMA VIDALISI MOTORU TERMİK

29
-X10:31

&EFS1/32.b.7 BOSALTMA VIDALISI MOTORU ÇALIŞTI

28
-X10:30

&EFS1/32.b.7 FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER MOTORU BAKIM ŞALTERİ

27
-X10:29

&EFS1/32.b.6 FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER MOTORU LOKAL REMOTE

26
-X10:28

&EFS1/32.b.6 FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER MOTORU TERMİK

25
-X10:27

&EFS1/32.b.5 FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER MOTORU ÇALIŞTI

24
-X10:26

&EFS1/32.b.4 FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

23
-X10:25

&EFS1/32.b.4 FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU LOKAL REMOTE

22
-X10:24

&EFS1/32.b.3 FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU TERMİK

21
-X10:23

&EFS1/32.b.3 FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU ÇALIŞTI

20
-X10:22

&EFS1/32.b.2 FIRIN FILTRE FANI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

19
-X10:21

&EFS1/32.b.2 FIRIN FILTRE FANI MOTORU LOKAL REMOTE

18
-X10:20

&EFS1/32.b.1 FIRIN FILTRE FANI MOTORU TERMİK

17
-X10:19

&EFS1/32.b.1 FIRIN FILTRE FANI MOTORU ÇALIŞTI

16
-X10:16

&EFS1/32.a.9SEKONDER FAN MOTORU BAKIM ŞALTERİ

15
-X10:15

&EFS1/32.a.8SEKONDER FAN MOTORU LOKAL REMOTE

14
-X10:14

&EFS1/32.a.8SEKONDER FAN MOTORU TERMİK

13
-X10:13

&EFS1/32.a.7SEKONDER FAN MOTORU ÇALIŞTI

12
-X10:12

&EFS1/32.a.7BRÜLÖR FAN MOTORU BAKIM ŞALTERİ

11
-X10:11

&EFS1/32.a.6BRÜLÖR FAN MOTORU LOKAL REMOTE

10
-X10:10

&EFS1/32.a.6BRÜLÖR FAN MOTORU TERMİK

09
-X10:9

&EFS1/32.a.5BRÜLÖR FAN MOTORU ÇALIŞTI

08
-X10:8

&EFS1/32.a.4BRÜLÖR MOTORU BAKIM ŞALTERİ

07
-X10:7

&EFS1/32.a.4BRÜLÖR MOTORU LOKAL REMOTE

06
-X10:6

&EFS1/32.a.3BRÜLÖR MOTORU TERMİK

05
-X10:5

&EFS1/32.a.3BRÜLÖR MOTORU ÇALIŞTI

04
-X10:4

&EFS1/32.a.2DÖNER FIRIN MOTORU BAKIM ŞALTERİ

03
-X10:3

&EFS1/32.a.2DÖNER FIRIN MOTORU LOKAL REMOTE

02
-X10:2

&EFS1/32.a.1DÖNER FIRIN MOTORU TERMİK

01
-X10:1

&EFS1/32.a.1DÖNER FIRIN MOTORU ÇALIŞTI
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&EFS1/25.3
-R13S03

HONEYWELL

900G32-0101

DI 32x24VDC

32
-X10:34

&EFS1/33.b.9 YAĞLAMA ARIZA

31
-X10:33

&EFS1/33.b.8 YAĞLAMA ÇALIŞTI

30
-X10:32

&EFS1/33.b.8 DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU BANT KAYDI

29
-X10:31

&EFS1/33.b.7 DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

28
-X10:30

&EFS1/33.b.7 DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

27
-X10:29

&EFS1/33.b.6 DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU LOKAL REMOTE

26
-X10:28

&EFS1/33.b.6 DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU TERMİK

25
-X10:27

&EFS1/33.b.5 DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU ÇALIŞTI

24
-X10:26

&EFS1/33.b.4 TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

23
-X10:25

&EFS1/33.b.4 TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI MOTORU LOKAL REMOTE

22
-X10:24

&EFS1/33.b.3 TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI MOTORU TERMİK

21
-X10:23

&EFS1/33.b.3 TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI MOTORU ÇALIŞTI

20
-X10:22

&EFS1/33.b.2 FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA UPSIDER MOTORU BAKIM ŞALTERİ

19
-X10:21

&EFS1/33.b.2 FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA UPSIDER MOTORU LOKAL REMOTE

18
-X10:20

&EFS1/33.b.1 FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA UPSIDER MOTORU TERMİK

17
-X10:19

&EFS1/33.b.1 FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA UPSIDER MOTORU ÇALIŞTI

16
-X10:16

&EFS1/33.a.9FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA FANI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

15
-X10:15

&EFS1/33.a.8FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA FANI MOTORU LOKAL REMOTE

14
-X10:14

&EFS1/33.a.8FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA FANI MOTORU TERMİK

13
-X10:13

&EFS1/33.a.7FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA FANI MOTORU ÇALIŞTI

12
-X10:12

&EFS1/33.a.7KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE BOSALTMA VIDALISI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

11
-X10:11

&EFS1/33.a.6KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE BOSALTMA VIDALISI MOTORU LOKAL REMOTE

10
-X10:10

&EFS1/33.a.6KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE BOSALTMA VIDALISI MOTORU TERMİK

09
-X10:9

&EFS1/33.a.5KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE BOSALTMA VIDALISI MOTORU ÇALIŞTI

08
-X10:8

&EFS1/33.a.4TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER MOTORU BAKIM ŞALTERİ

07
-X10:7

&EFS1/33.a.4TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER MOTORU LOKAL REMOTE

06
-X10:6

&EFS1/33.a.3TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER MOTORU TERMİK

05
-X10:5

&EFS1/33.a.3TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER MOTORU ÇALIŞTI

04
-X10:4

&EFS1/33.a.2TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

03
-X10:3

&EFS1/33.a.2TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU LOKAL REMOTE

02
-X10:2

&EFS1/33.a.1TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU TERMİK

01
-X10:1

&EFS1/33.a.1TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU ÇALIŞTI
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&EFS1/25.3
-R13S04

HONEYWELL

900G32-0101

DI 32x24VDC

32
-X10:34

&EFS1/34.b.9 YEDEK

31
-X10:33

&EFS1/34.b.8 YEDEK

30
-X10:32

&EFS1/34.b.8 YEDEK

29
-X10:31

&EFS1/34.b.7 UZUN BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

28
-X10:30

&EFS1/34.b.7 KISA BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

27
-X10:29

&EFS1/34.b.6 DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

26
-X10:28

&EFS1/34.b.6 TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

25
-X10:27

&EFS1/34.b.5 FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA UPSIDER MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

24
-X10:26

&EFS1/34.b.4 KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE BOSALTMA VIDALISI MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

23
-X10:25

&EFS1/34.b.4 TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

22
-X10:24

&EFS1/34.b.3 BOSALTMA VIDALISI MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

21
-X10:23

&EFS1/34.b.3 FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

20
-X10:22

&EFS1/34.b.2 FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

19
-X10:21

&EFS1/34.b.2 DÖNER FIRIN MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

18
-X10:20

&EFS1/34.b.1 FIRIN BESLEME BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

17
-X10:19

&EFS1/34.b.1 BUNKER ALTI BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

16
-X10:16

&EFS1/34.a.9YEDEK

15
-X10:15

&EFS1/34.a.8YEDEK

14
-X10:14

&EFS1/34.a.8YEDEK

13
-X10:13

&EFS1/34.a.7YEDEK

12
-X10:12

&EFS1/34.a.7UZUN BANT MOTORU BANT KAYDI

11
-X10:11

&EFS1/34.a.6UZUN BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

10
-X10:10

&EFS1/34.a.6UZUN BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

09
-X10:9

&EFS1/34.a.5UZUN BANT MOTORU LOKAL REMOTE

08
-X10:8

&EFS1/34.a.4UZUN BANT MOTORU TERMİK

07
-X10:7

&EFS1/34.a.4UZUN BANT MOTORU ÇALIŞTI

06
-X10:6

&EFS1/34.a.3KISA BANT MOTORU BANT KAYDI

05
-X10:5

&EFS1/34.a.3KISA BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

04
-X10:4

&EFS1/34.a.2KISA BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

03
-X10:3

&EFS1/34.a.2KISA BANT MOTORU LOKAL REMOTE

02
-X10:2

&EFS1/34.a.1KISA BANT MOTORU TERMİK

01
-X10:1

&EFS1/34.a.1KISA BANT MOTORU ÇALIŞTI
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24
-X10:26

&EFS1/35.c.8 HAVA TOP START CMD

23
-X10:25

&EFS1/35.c.7 FİLTRE 2 KURUTUCU TOZ TOPLAM START CMD

22
-X10:24

&EFS1/35.c.6 FİLTRE 3 SİLO HATLARI TOZTOPLAMA PATLAÇ START CMD

21
-X10:23

&EFS1/35.c.5 FIRIN PATLAÇ 1 START CMD

20
-X10:22

&EFS1/35.c.4 YAĞLAMA START CMD

18
-X10:20

&EFS1/35.c.2 KISA BANT MOTORU START CMD

17
-X10:19

&EFS1/35.c.1 DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU START CMD

32
-X10:34

&EFS1/35.d.8 YEDEK

31
-X10:33

&EFS1/35.d.7 YEDEK

30
-X10:32

&EFS1/35.d.6 YEDEK

29
-X10:31

&EFS1/35.d.5 YEDEK

28
-X10:30

&EFS1/35.d.4 YEDEK

27
-X10:29

&EFS1/35.d.3 YEDEK

26
-X10:28

&EFS1/35.d.2 YEDEK

25
-X10:27

&EFS1/35.d.1 YEDEK

-X10:35

+V2

-X10:36

COM2

&EFS1/25.4
-R13S05

HONEYWELL

900H32-0102

DQ 32x24VDC/0.5A

08
-X10:8

&EFS1/35.a.8FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU START CMD

07
-X10:7

&EFS1/35.a.7FIRIN FILTRE FANI MOTORU START CMD

06
-X10:6

&EFS1/35.a.6SEKONDER FAN MOTORU START CMD

05
-X10:5

&EFS1/35.a.5BRÜLÖR FAN MOTORU START CMD

04
-X10:4

&EFS1/35.a.4BRÜLÖR MOTORU START CMD

03
-X10:3

&EFS1/35.a.3DÖNER FIRIN MOTORU START CMD

02
-X10:2

&EFS1/35.a.2FIRIN BESLEME BANT MOTORU START CMD

01
-X10:1

&EFS1/35.a.1BUNKER ALTI BANT MOTORU START CMD

16
-X10:16

&EFS1/35.b.8TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI MOTORU START CMD

15
-X10:15

&EFS1/35.b.7FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA UPSIDER MOTORU START CMD

14
-X10:14

&EFS1/35.b.6FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA FANI MOTORU START CMD

13
-X10:13

&EFS1/35.b.5KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE BOSALTMA VIDALISI MOTORU START CMD

12
-X10:12

&EFS1/35.b.4TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER MOTORU START CMD

11
-X10:11

&EFS1/35.b.3TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU START CMD

10
-X10:10

&EFS1/35.b.2BOSALTMA VIDALISI MOTORU START CMD

09
-X10:9

&EFS1/35.b.1FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER MOTORU START CMD

-X10:17

+V1

-X10:18

COM1

19
-X10:21

&EFS1/35.c.3 UZUN BANT MOTORU START CMD
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24
-X10:26

&EFS1/36.c.8 YEDEK

23
-X10:25

&EFS1/36.c.7 YEDEK

22
-X10:24

&EFS1/36.c.6 YEDEK

21
-X10:23

&EFS1/36.c.5 İNCE ÖĞÜTME (ANİVİ) KLEPE KAPA

20
-X10:22

&EFS1/36.c.4 İNCE ÖĞÜTME (ANİVİ) KLEPE AÇ

18
-X10:20

&EFS1/36.c.2 ESKİ ÖĞÜTME KLEPE AÇ

17
-X10:19

&EFS1/36.c.1 YENİ ÖĞÜTME KLEPE 2 KAPA SAHADA MANUEL

32
-X10:34

&EFS1/36.d.8 YEDEK

31
-X10:33

&EFS1/36.d.7 YEDEK

30
-X10:32

&EFS1/36.d.6 YEDEK

29
-X10:31

&EFS1/36.d.5 YEDEK

28
-X10:30

&EFS1/36.d.4 YEDEK

27
-X10:29

&EFS1/36.d.3 YEDEK

26
-X10:28

&EFS1/36.d.2 YEDEK

25
-X10:27

&EFS1/36.d.1 YEDEK

-X10:35

+V2

-X10:36

COM2

&EFS1/25.5
-R13S06

HONEYWELL

900H32-0102

DQ 32x24VDC/0.5A

08
-X10:8

&EFS1/36.a.8DONER FIRIN BOSALTMA BANDI MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

07
-X10:7

&EFS1/36.a.7FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA FANI MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

06
-X10:6

&EFS1/36.a.6TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

05
-X10:5

&EFS1/36.a.5FIRIN FILTRE FANI MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

04
-X10:4

&EFS1/36.a.4DÖNER FIRIN MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

03
-X10:3

&EFS1/36.a.3FIRIN BESLEME BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

02
-X10:2

&EFS1/36.a.2BUNKER ALTI BANT MOTORU TRAFIK LAMBASI

01
-X10:1

&EFS1/36.a.1BUNKER ALTI BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

16
-X10:16

&EFS1/36.b.8YENİ ÖĞÜTME KLEPE 2 AÇ SAHADA MANUEL

15
-X10:15

&EFS1/36.b.7SİREN

14
-X10:14

&EFS1/36.b.6TRAFİK LAMBASI

13
-X10:13

&EFS1/36.b.5FILTRE 2 KURUTUCU TOZ TOPLAMA PATLAÇ VALF

12
-X10:12

&EFS1/36.b.4FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA PATLAÇ VALF

11
-X10:11

&EFS1/36.b.3FILTRE-1 FIRIN PATLAÇ VALF

10
-X10:10

&EFS1/36.b.2UZUN BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

09
-X10:9

&EFS1/36.b.1KISA BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-X10:17

+V1

-X10:18

COM1

19
-X10:21

&EFS1/36.c.3 YENİ ÖĞÜTME KLEPE AÇ
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A4-
-X10:11

A4-
&EFS1/37.6 FIRIN FILTRE FANI MOTORU HIZ REFERANSI

A4+
-X10:9

A4+
&EFS1/37.5 FIRIN FILTRE FANI MOTORU HIZ REFERANSI

&EFS1/25.5
-R13S07

HONEYWELL

900B08-0202

AQ 8xU/I HS

A0+
-X10:1

A0+
&EFS1/37.1BUNKER ALTI BANT MOTORU HIZ REFERANSI

-X10:41

L+

-X10:44

M

A0-
-X10:3

A0-
&EFS1/37.1BUNKER ALTI BANT MOTORU HIZ REFERANSI

A1-
-X10:4

A1-
&EFS1/37.2FIRIN BESLEME BANT MOTORU HIZ REFERANSI

A1+
-X10:2

A1+
&EFS1/37.2FIRIN BESLEME BANT MOTORU HIZ REFERANSI

A2+
-X10:5

A2+
&EFS1/37.3DÖNER FIRIN MOTORU HIZ REFERANSI

A2-
-X10:7

A2-
&EFS1/37.3DÖNER FIRIN MOTORU HIZ REFERANSI

A3+
-X10:6

A3+
&EFS1/37.4SEKONDER FAN MOTORU HIZ REFERANSI

A3-
-X10:8

A3-
&EFS1/37.4SEKONDER FAN MOTORU HIZ REFERANSI

A5+
-X10:10

A5+
&EFS1/37.6 TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU HIZ REFERANSI

A5-
-X10:12

A5-
&EFS1/37.7 TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU HIZ REFERANSI

A6+
-X10:13

A6+
&EFS1/37.7 FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA FANI MOTORU HIZ REFERANSI

A6-
-X10:15

A6-
&EFS1/37.8 FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA FANI MOTORU HIZ REFERANSI

A7+
-X10:14

A7+
&EFS1/37.8 YEDEK

A7-
-X10:16

A7-
&EFS1/37.9 YEDEK



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2110R13S08 AI OWERWIEW
Sayfa açıklaması (Page description) Proje adı (Project name)

Esan Eczacıbaşı Milas ÜYS YENİ
KURUTMA

8
Çizen (Drawing) Kontrol (Control)

Proje Tasarım Proje Sorumlusu

Page:

8

+ DCS
10

9
=

Previous page:
Next page:

Necip SERT Ufuk GÜLÇEN
Tag NumberKontrol (Control)

Proje Sorumlusu
Önder KURT

Lokasyon

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

1-
-X10:3

&EFS1/38.a.1YEDEK

1+
-X10:1

&EFS1/38.a.1YEDEK

&EFS1/25.6
-R13S08

HONEYWELL

900A16-0103

AI 16xI HI LEVEL

2-
-X10:4

&EFS1/38.a.2YEDEK

2+
-X10:2

&EFS1/38.a.2YEDEK

3-
-X10:7

&EFS1/38.a.3YEDEK

3+
-X10:5

&EFS1/38.a.3YEDEK

4-
-X10:8

&EFS1/38.a.4YEDEK

4+
-X10:6

&EFS1/38.a.4YEDEK

5-
-X10:11

&EFS1/38.a.6YEDEK

5+
-X10:9

&EFS1/38.a.5YEDEK

6-
-X10:12

&EFS1/38.a.7YEDEK

6+
-X10:10

&EFS1/38.a.6YEDEK

7-
-X10:15

&EFS1/38.a.8YEDEK

7+
-X10:13

&EFS1/38.a.7YEDEK

8-
-X10:16

&EFS1/38.a.9YEDEK

8+
-X10:14

&EFS1/38.a.8YEDEK

9+
-X10:17

&EFS1/38.b.1 YEDEK

9-
-X10:19

&EFS1/38.b.1 YEDEK

10+
-X10:18

&EFS1/38.b.2 YEDEK

10-
-X10:20

&EFS1/38.b.2 YEDEK

11+
-X10:21

&EFS1/38.b.3 YEDEK

11-
-X10:23

&EFS1/38.b.3 YEDEK

12+
-X10:22

&EFS1/38.b.4 YEDEK

12-
-X10:24

&EFS1/38.b.4 YEDEK

13+
-X10:25

&EFS1/38.b.5 YEDEK

13-
-X10:27

&EFS1/38.b.6 YEDEK

14+
-X10:26

&EFS1/38.b.6 YEDEK

14-
-X10:28

&EFS1/38.b.7 YEDEK

15+
-X10:29

&EFS1/38.b.7 YEDEK

15-
-X10:31

&EFS1/38.b.8 YEDEK

16+
-X10:30

&EFS1/38.b.8 YEDEK

16-
-X10:32

&EFS1/38.b.9 YEDEK
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V V

V

V

V

V

V

V
AI4

-X10:9
&EFS1/39.a.5YEDEK

AI6
-X10:14

&EFS1/39.b.2 YEDEK

AI8
-X10:19

&EFS1/39.b.5 YEDEK

AI3
-X10:6

&EFS1/39.a.3YEDEK

AI5
-X10:11

&EFS1/39.b.1 YEDEK

AI7
-X10:16

&EFS1/39.b.3 YEDEK

-X10:18

-X10:2
&EFS1/39.a.1YEDEK

RTD
-X10:1

&EFS1/39.a.1YEDEK

-X10:3

AI2
-X10:4

&EFS1/39.a.2YEDEK

-X10:13

&EFS1/25.7
-R13S09

HONEYWELL

900A01-0202

AI 8xU/I/R/RTD BA

-X10:8

AI2
-X10:5

&EFS1/39.a.3YEDEK

AI3
-X10:7

&EFS1/39.a.4YEDEK

AI4
-X10:10

&EFS1/39.a.6YEDEK

AI5
-X10:12

&EFS1/39.b.1 YEDEK

AI6
-X10:15

&EFS1/39.b.3 YEDEK

AI7
-X10:17

&EFS1/39.b.4 YEDEK

AI8
-X10:20

&EFS1/39.b.6 YEDEK
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V V

V

V

V

V

V

V
AI4

-X10:9
&EFS1/40.a.5YEDEK

AI6
-X10:14

&EFS1/40.b.2 YEDEK

AI8
-X10:19

&EFS1/40.b.5 YEDEK

AI3
-X10:6

&EFS1/40.a.3YEDEK

AI5
-X10:11

&EFS1/40.b.1 YEDEK

AI7
-X10:16

&EFS1/40.b.3 YEDEK

-X10:18

-X10:2
&EFS1/40.a.1YEDEK

RTD
-X10:1

&EFS1/40.a.1YEDEK

-X10:3

AI2
-X10:4

&EFS1/40.a.2YEDEK

-X10:13

&EFS1/25.7
-R13S10

HONEYWELL

900A01-0202

AI 8xU/I/R/RTD BA

-X10:8

AI2
-X10:5

&EFS1/40.a.3YEDEK

AI3
-X10:7

&EFS1/40.a.4YEDEK

AI4
-X10:10

&EFS1/40.a.6YEDEK

AI5
-X10:12

&EFS1/40.b.1 YEDEK

AI6
-X10:15

&EFS1/40.b.3 YEDEK

AI7
-X10:17

&EFS1/40.b.4 YEDEK

AI8
-X10:20

&EFS1/40.b.6 YEDEK
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&EFS1/26.1
-R14S01

HONEYWELL

900G32-0101

DI 32x24VDC

32
-X10:34

&EFS1/43.b.9 BANT MOTORU BANT KAYDI

31
-X10:33

&EFS1/43.b.8 BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

30
-X10:32

&EFS1/43.b.8 BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

29
-X10:31

&EFS1/43.b.7 BANT MOTORU LOKAL REMOTE

28
-X10:30

&EFS1/43.b.7 BANT MOTORU TERMİK

27
-X10:29

&EFS1/43.b.6 BANT MOTORU ÇALIŞTI

26
-X10:28

&EFS1/43.b.6 YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU BANT KAYDI

25
-X10:27

&EFS1/43.b.5 YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

24
-X10:26

&EFS1/43.b.4 YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

23
-X10:25

&EFS1/43.b.4 YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU LOKAL REMOTE

22
-X10:24

&EFS1/43.b.3 YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU TERMİK

21
-X10:23

&EFS1/43.b.3 YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU ÇALIŞTI

20
-X10:22

&EFS1/43.b.2 İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU BANT KAYDI

19
-X10:21

&EFS1/43.b.2 İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

18
-X10:20

&EFS1/43.b.1 İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

17
-X10:19

&EFS1/43.b.1 İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU LOKAL REMOTE

16
-X10:16

&EFS1/43.a.9İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU TERMİK

15
-X10:15

&EFS1/43.a.8İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU ÇALIŞTI

14
-X10:14

&EFS1/43.a.8VIBRO BESLEYICI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

13
-X10:13

&EFS1/43.a.7VIBRO BESLEYICI MOTORU LOKAL REMOTE

12
-X10:12

&EFS1/43.a.7VIBRO BESLEYICI MOTORU TERMİK

11
-X10:11

&EFS1/43.a.6VIBRO BESLEYICI MOTORU ÇALIŞTI

10
-X10:10

&EFS1/43.a.6ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME VIDALISI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

09
-X10:9

&EFS1/43.a.5ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME VIDALISI MOTORU LOKAL REMOTE

08
-X10:8

&EFS1/43.a.4ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME VIDALISI MOTORU TERMİK

07
-X10:7

&EFS1/43.a.4ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME VIDALISI MOTORU ÇALIŞTI

06
-X10:6

&EFS1/43.a.3ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU BANT KAYDI

05
-X10:5

&EFS1/43.a.3ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

04
-X10:4

&EFS1/43.a.2ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

03
-X10:3

&EFS1/43.a.2ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU LOKAL REMOTE

02
-X10:2

&EFS1/43.a.1ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU TERMİK

01
-X10:1

&EFS1/43.a.1ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU ÇALIŞTI
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&EFS1/26.2
-R14S02

HONEYWELL

900G32-0101

DI 32x24VDC

32
-X10:34

&EFS1/44.b.9 YEDEK

31
-X10:33

&EFS1/44.b.8 YEDEK

30
-X10:32

&EFS1/44.b.8 YEDEK

29
-X10:31

&EFS1/44.b.7 YEDEK

28
-X10:30

&EFS1/44.b.7 MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU BAKIM ŞALTERİ

27
-X10:29

&EFS1/44.b.6 MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU LOKAL REMOTE

26
-X10:28

&EFS1/44.b.6 MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU TERMİK

25
-X10:27

&EFS1/44.b.5 MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU ÇALIŞTI

24
-X10:26

&EFS1/44.b.4 MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU BAKIM ŞALTERİ

23
-X10:25

&EFS1/44.b.4 MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU LOKAL REMOTE

22
-X10:24

&EFS1/44.b.3 MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU TERMİK

21
-X10:23

&EFS1/44.b.3 MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU ÇALIŞTI

20
-X10:22

&EFS1/44.b.2 MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU BAKIM ŞALTERİ

19
-X10:21

&EFS1/44.b.2 MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU LOKAL REMOTE

18
-X10:20

&EFS1/44.b.1 MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU TERMİK

17
-X10:19

&EFS1/44.b.1 MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU ÇALIŞTI

16
-X10:16

&EFS1/44.a.9ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU BANT KAYDI

15
-X10:15

&EFS1/44.a.8ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

14
-X10:14

&EFS1/44.a.8ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

13
-X10:13

&EFS1/44.a.7ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU LOKAL REMOTE

12
-X10:12

&EFS1/44.a.7ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU TERMİK

11
-X10:11

&EFS1/44.a.6ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU ÇALIŞTI

10
-X10:10

&EFS1/44.a.6ELEVATOR MOTORU BAKIM ŞALTERİ

09
-X10:9

&EFS1/44.a.5ELEVATOR MOTORU LOKAL REMOTE

08
-X10:8

&EFS1/44.a.4ELEVATOR MOTORU TERMİK

07
-X10:7

&EFS1/44.a.4ELEVATOR MOTORU ÇALIŞTI

06
-X10:6

&EFS1/44.a.3SILO BESLEME BANT MOTORU BANT KAYDI

05
-X10:5

&EFS1/44.a.3SILO BESLEME BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

04
-X10:4

&EFS1/44.a.2SILO BESLEME BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

03
-X10:3

&EFS1/44.a.2SILO BESLEME BANT MOTORU LOKAL REMOTE

02
-X10:2

&EFS1/44.a.1SILO BESLEME BANT MOTORU TERMİK

01
-X10:1

&EFS1/44.a.1SILO BESLEME BANT MOTORU ÇALIŞTI
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&EFS1/26.3
-R14S03

HONEYWELL

900G32-0101

DI 32x24VDC

32
-X10:34

&EFS1/45.b.9 YEDEK

31
-X10:33

&EFS1/45.b.8 MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

30
-X10:32

&EFS1/45.b.8 MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

29
-X10:31

&EFS1/45.b.7 MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

28
-X10:30

&EFS1/45.b.7 MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

27
-X10:29

&EFS1/45.b.6 MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

26
-X10:28

&EFS1/45.b.6 MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

25
-X10:27

&EFS1/45.b.5 ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

24
-X10:26

&EFS1/45.b.4 ELEVATOR MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

23
-X10:25

&EFS1/45.b.4 SILO BESLEME BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

22
-X10:24

&EFS1/45.b.3 BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

21
-X10:23

&EFS1/45.b.3 YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

20
-X10:22

&EFS1/45.b.2 İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

19
-X10:21

&EFS1/45.b.2 ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME VIDALISI MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

18
-X10:20

&EFS1/45.b.1 ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

17
-X10:19

&EFS1/45.b.1 YEDEK

16
-X10:16

&EFS1/45.a.9YEDEK

15
-X10:15

&EFS1/45.a.8YEDEK

14
-X10:14

&EFS1/45.a.8YEDEK

13
-X10:13

&EFS1/45.a.7YEDEK

12
-X10:12

&EFS1/45.a.7MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU BAKIM ŞALTERİ

11
-X10:11

&EFS1/45.a.6MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU LOKAL REMOTE

10
-X10:10

&EFS1/45.a.6MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU TERMİK

09
-X10:9

&EFS1/45.a.5MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU ÇALIŞTI

08
-X10:8

&EFS1/45.a.4MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU BAKIM ŞALTERİ

07
-X10:7

&EFS1/45.a.4MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU LOKAL REMOTE

06
-X10:6

&EFS1/45.a.3MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU TERMİK

05
-X10:5

&EFS1/45.a.3MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU ÇALIŞTI

04
-X10:4

&EFS1/45.a.2MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU BAKIM ŞALTERİ

03
-X10:3

&EFS1/45.a.2MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU LOKAL REMOTE

02
-X10:2

&EFS1/45.a.1MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU TERMİK

01
-X10:1

&EFS1/45.a.1MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU ÇALIŞTI
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&EFS1/26.3
-R14S04

HONEYWELL

900G32-0101

DI 32x24VDC

32
-X10:34

&EFS1/46.b.9

31
-X10:33

&EFS1/46.b.8

30
-X10:32

&EFS1/46.b.8

29
-X10:31

&EFS1/46.b.7

28
-X10:30

&EFS1/46.b.7

27
-X10:29

&EFS1/46.b.6

26
-X10:28

&EFS1/46.b.6

25
-X10:27

&EFS1/46.b.5

24
-X10:26

&EFS1/46.b.4

23
-X10:25

&EFS1/46.b.4

22
-X10:24

&EFS1/46.b.3

21
-X10:23

&EFS1/46.b.3

20
-X10:22

&EFS1/46.b.2

19
-X10:21

&EFS1/46.b.2

18
-X10:20

&EFS1/46.b.1

17
-X10:19

&EFS1/46.b.1

16
-X10:16

&EFS1/46.a.9SİLO BESLEME BANDI 18 ACİL STOP

15
-X10:15

&EFS1/46.a.8YENİ ÖĞÜTME ACİL STOP

14
-X10:14

&EFS1/46.a.8FIRIN YANI FİLTRE ACİL STOP

13
-X10:13

&EFS1/46.a.7DÖNER FIRIN YANI ACİL STOP

12
-X10:12

&EFS1/46.a.7BUNKER ALTI ACİL STOP

11
-X10:11

&EFS1/46.a.6KURUTUCU FİLTRE ATI ACİL STOP

10
-X10:10

&EFS1/46.a.6YENİ ÖĞÜTME KLEPE AÇIK

09
-X10:9

&EFS1/46.a.5ESKİ ÖĞÜTME KLEPE AÇIK

08
-X10:8

&EFS1/46.a.4YENİ ÖĞÜTME SİLO-1 SİLO-2 KAPALI

07
-X10:7

&EFS1/46.a.4YENİ ÖĞÜTME SİLO-1 SİLO-2 AÇIK

06
-X10:6

&EFS1/46.a.3DÖNER FIRIN YAĞLAMA SEVİYE

05
-X10:5

&EFS1/46.a.3MALZEME ÇIKIŞ SICAKLIĞI YÜKSEK

04
-X10:4

&EFS1/46.a.2ÜRÜN GİRİŞ SICAKLIĞI YÜKSEK

03
-X10:3

&EFS1/46.a.2TUĞLA SICAKLIĞI YÜKSEK

02
-X10:2

&EFS1/46.a.1BRULÖR ARIZA

01
-X10:1

&EFS1/46.a.1BRULÖR ÇALIŞIYOR
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24
-X10:26

&EFS1/47.c.8 YEDEK

23
-X10:25

&EFS1/47.c.7 BRULÖR ALARM RESET

22
-X10:24

&EFS1/47.c.6 BRULÖR AUTO

21
-X10:23

&EFS1/47.c.5 ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

20
-X10:22

&EFS1/47.c.4 SILO BESLEME BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

18
-X10:20

&EFS1/47.c.2 YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

17
-X10:19

&EFS1/47.c.1 İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

32
-X10:34

&EFS1/47.d.8 YEDEK

31
-X10:33

&EFS1/47.d.7 YEDEK

30
-X10:32

&EFS1/47.d.6 YEDEK

29
-X10:31

&EFS1/47.d.5 YEDEK

28
-X10:30

&EFS1/47.d.4 YEDEK

27
-X10:29

&EFS1/47.d.3 YEDEK

26
-X10:28

&EFS1/47.d.2 YEDEK

25
-X10:27

&EFS1/47.d.1 YEDEK

-X10:35

+V2

-X10:36

COM2

&EFS1/26.4
-R14S05

HONEYWELL

900H32-0102

DQ 32x24VDC/0.5A

08
-X10:8

&EFS1/47.a.8ELEVATOR MOTORU START CMD

07
-X10:7

&EFS1/47.a.7SILO BESLEME BANT MOTORU START CMD

06
-X10:6

&EFS1/47.a.6BANT MOTORU START CMD

05
-X10:5

&EFS1/47.a.5YENI OGUTME BESLEME BANT MOTORU START CMD

04
-X10:4

&EFS1/47.a.4İNCE OGUTME BESLEME BANT MOTORU START CMD

03
-X10:3

&EFS1/47.a.3VIBRO BESLEYICI MOTORU START CMD

02
-X10:2

&EFS1/47.a.2ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME VIDALISI MOTORU START CMD

01
-X10:1

&EFS1/47.a.1ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU START CMD

16
-X10:16

&EFS1/47.b.8ESKİ OGUTME BESLEME BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

15
-X10:15

&EFS1/47.b.7MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU START CMD

14
-X10:14

&EFS1/47.b.6MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU START CMD

13
-X10:13

&EFS1/47.b.5MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU START CMD

12
-X10:12

&EFS1/47.b.4MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU START CMD

11
-X10:11

&EFS1/47.b.3MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU START CMD

10
-X10:10

&EFS1/47.b.2MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU START CMD

09
-X10:9

&EFS1/47.b.1ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU START CMD

-X10:17

+V1

-X10:18

COM1

19
-X10:21

&EFS1/47.c.3 BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ
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A4-
-X10:11

A4-

A4+
-X10:9

A4+

&EFS1/26.5
-R14S06

HONEYWELL

900B08-0202

AQ 8xU/I HS

A0+
-X10:1

A0+

-X10:41

L+

-X10:44

M

A0-
-X10:3

A0-

A1-
-X10:4

A1-

A1+
-X10:2

A1+

A2+
-X10:5

A2+

A2-
-X10:7

A2-

A3+
-X10:6

A3+

A3-
-X10:8

A3-

A5+
-X10:10

A5+

A5-
-X10:12

A5-

A6+
-X10:13

A6+

A6-
-X10:15

A6-

A7+
-X10:14

A7+

A7-
-X10:16

A7-
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A4-
-X10:11

A4-
&EFS1/49.6 YEDEK

A4+
-X10:9

A4+
&EFS1/49.5 YEDEK

&EFS1/26.5
-R14S07

HONEYWELL

900B08-0202

AQ 8xU/I HS

A0+
-X10:1

A0+
&EFS1/49.1YEDEK

-X10:41

L+

-X10:44

M

A0-
-X10:3

A0-
&EFS1/49.1YEDEK

A1-
-X10:4

A1-
&EFS1/49.2YEDEK

A1+
-X10:2

A1+
&EFS1/49.2YEDEK

A2+
-X10:5

A2+
&EFS1/49.3YEDEK

A2-
-X10:7

A2-
&EFS1/49.3YEDEK

A3+
-X10:6

A3+
&EFS1/49.4YEDEK

A3-
-X10:8

A3-
&EFS1/49.4YEDEK

A5+
-X10:10

A5+
&EFS1/49.6 YEDEK

A5-
-X10:12

A5-
&EFS1/49.7 YEDEK

A6+
-X10:13

A6+
&EFS1/49.7 YEDEK

A6-
-X10:15

A6-
&EFS1/49.8 YEDEK

A7+
-X10:14

A7+
&EFS1/49.8 YEDEK

A7-
-X10:16

A7-
&EFS1/49.9 YEDEK
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V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

1-
-X10:3

&EFS1/50.a.1TUĞLA SICAKLIĞI

1+
-X10:1

&EFS1/50.a.1TUĞLA SICAKLIĞI

&EFS1/26.6
-R14S08

HONEYWELL

900A16-0103

AI 16xI HI LEVEL

2-
-X10:4

&EFS1/50.a.2ÜRÜN GİRİŞ SICAKLIĞI

2+
-X10:2

&EFS1/50.a.2ÜRÜN GİRİŞ SICAKLIĞI

3-
-X10:7

&EFS1/50.a.3MALZEME ÇIKIŞ SICAKLIĞI

3+
-X10:5

&EFS1/50.a.3MALZEME ÇIKIŞ SICAKLIĞI

4-
-X10:8

&EFS1/50.a.4ÇELİK SİLO SEVİYE

4+
-X10:6

&EFS1/50.a.4ÇELİK SİLO SEVİYE

5-
-X10:11

&EFS1/50.a.6BETON SİLO SEVİYE

5+
-X10:9

&EFS1/50.a.5BETON SİLO SEVİYE

6-
-X10:12

&EFS1/50.a.7YENİ ÖĞÜTME SİLO -1 SEVİYE

6+
-X10:10

&EFS1/50.a.6YENİ ÖĞÜTME SİLO -1 SEVİYE

7-
-X10:15

&EFS1/50.a.8ESKİ ÖĞÜTME SİLO -2 SEVİYE

7+
-X10:13

&EFS1/50.a.7ESKİ ÖĞÜTME SİLO -2 SEVİYE

8-
-X10:16

&EFS1/50.a.9İNCE (ANİVİ) ÖĞÜTME SİLO SEVİYE

8+
-X10:14

&EFS1/50.a.8İNCE (ANİVİ) ÖĞÜTME SİLO SEVİYE

9+
-X10:17

&EFS1/50.b.1 YEDEK

9-
-X10:19

&EFS1/50.b.1 YEDEK

10+
-X10:18

&EFS1/50.b.2 YEDEK

10-
-X10:20

&EFS1/50.b.2 YEDEK

11+
-X10:21

&EFS1/50.b.3 YEDEK

11-
-X10:23

&EFS1/50.b.3 YEDEK

12+
-X10:22

&EFS1/50.b.4 YEDEK

12-
-X10:24

&EFS1/50.b.4 YEDEK

13+
-X10:25

&EFS1/50.b.5 YEDEK

13-
-X10:27

&EFS1/50.b.6 YEDEK

14+
-X10:26

&EFS1/50.b.6 YEDEK

14-
-X10:28

&EFS1/50.b.7 YEDEK

15+
-X10:29

&EFS1/50.b.7 YEDEK

15-
-X10:31

&EFS1/50.b.8 YEDEK

16+
-X10:30

&EFS1/50.b.8 YEDEK

16-
-X10:32

&EFS1/50.b.9 YEDEK
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V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

1-
-X10:3

&EFS1/51.a.1YEDEK

1+
-X10:1

&EFS1/51.a.1YEDEK

&EFS1/26.7
-R14S09

HONEYWELL

900A16-0103

AI 16xI HI LEVEL

2-
-X10:4

&EFS1/51.a.2YEDEK

2+
-X10:2

&EFS1/51.a.2YEDEK

3-
-X10:7

&EFS1/51.a.3YEDEK

3+
-X10:5

&EFS1/51.a.3YEDEK

4-
-X10:8

&EFS1/51.a.4YEDEK

4+
-X10:6

&EFS1/51.a.4YEDEK

5-
-X10:11

&EFS1/51.a.6YEDEK

5+
-X10:9

&EFS1/51.a.5YEDEK

6-
-X10:12

&EFS1/51.a.7YEDEK

6+
-X10:10

&EFS1/51.a.6YEDEK

7-
-X10:15

&EFS1/51.a.8YEDEK

7+
-X10:13

&EFS1/51.a.7YEDEK

8-
-X10:16

&EFS1/51.a.9YEDEK

8+
-X10:14

&EFS1/51.a.8YEDEK

9+
-X10:17

&EFS1/51.b.1 YEDEK

9-
-X10:19

&EFS1/51.b.1 YEDEK

10+
-X10:18

&EFS1/51.b.2 YEDEK

10-
-X10:20

&EFS1/51.b.2 YEDEK

11+
-X10:21

&EFS1/51.b.3 YEDEK

11-
-X10:23

&EFS1/51.b.3 YEDEK

12+
-X10:22

&EFS1/51.b.4 YEDEK

12-
-X10:24

&EFS1/51.b.4 YEDEK

13+
-X10:25

&EFS1/51.b.5 YEDEK

13-
-X10:27

&EFS1/51.b.6 YEDEK

14+
-X10:26

&EFS1/51.b.6 YEDEK

14-
-X10:28

&EFS1/51.b.7 YEDEK

15+
-X10:29

&EFS1/51.b.7 YEDEK

15-
-X10:31

&EFS1/51.b.8 YEDEK

16+
-X10:30

&EFS1/51.b.8 YEDEK

16-
-X10:32

&EFS1/51.b.9 YEDEK
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V V

V

V

V

V

V

V
AI4

-X10:9
&EFS1/52.a.5YEDEK

AI6
-X10:14

&EFS1/52.b.2 YEDEK

AI8
-X10:19

&EFS1/52.b.5 YEDEK

AI3
-X10:6

&EFS1/52.a.3YEDEK

AI5
-X10:11

&EFS1/52.b.1 YEDEK

AI7
-X10:16

&EFS1/52.b.3 YEDEK

-X10:18

-X10:2
&EFS1/52.a.1YEDEK

RTD
-X10:1

&EFS1/52.a.1YEDEK

-X10:3

AI2
-X10:4

&EFS1/52.a.2YEDEK

-X10:13

&EFS1/26.7
-R14S10

HONEYWELL

900A01-0202

AI 8xU/I/R/RTD BA

-X10:8

AI2
-X10:5

&EFS1/52.a.3YEDEK

AI3
-X10:7

&EFS1/52.a.4YEDEK

AI4
-X10:10

&EFS1/52.a.6YEDEK

AI5
-X10:12

&EFS1/52.b.1 YEDEK

AI6
-X10:15

&EFS1/52.b.3 YEDEK

AI7
-X10:17

&EFS1/52.b.4 YEDEK

AI8
-X10:20

&EFS1/52.b.6 YEDEK
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V V

V

V

V

V

V

V
AI4

-X10:9
&EFS1/53.a.5YEDEK

AI6
-X10:14

&EFS1/53.b.2 YEDEK

AI8
-X10:19

&EFS1/53.b.5 YEDEK

AI3
-X10:6

&EFS1/53.a.3YEDEK

AI5
-X10:11

&EFS1/53.b.1 YEDEK

AI7
-X10:16

&EFS1/53.b.3 YEDEK

-X10:18

-X10:2
&EFS1/53.a.1YEDEK

RTD
-X10:1

&EFS1/53.a.1YEDEK

-X10:3

AI2
-X10:4

&EFS1/53.a.2YEDEK

-X10:13

&EFS1/26.8
-R14S11

HONEYWELL

900A01-0202

AI 8xU/I/R/RTD BA

-X10:8

AI2
-X10:5

&EFS1/53.a.3YEDEK

AI3
-X10:7

&EFS1/53.a.4YEDEK

AI4
-X10:10

&EFS1/53.a.6YEDEK

AI5
-X10:12

&EFS1/53.b.1 YEDEK

AI6
-X10:15

&EFS1/53.b.3 YEDEK

AI7
-X10:17

&EFS1/53.b.4 YEDEK

AI8
-X10:20

&EFS1/53.b.6 YEDEK
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220 VAC
50 Hz

DİKKAT

ŞALTER KAPALI İKEN
ENERJİ VAR..

ŞEBEKE BESLEME

N1:1

A1

A2
-11RL1

220VAC
ŞEBEKE

OK
RÖLESİ

12
1114 /11.3

12
1114 /11.3

N1:1N1:1

PE1:1

220 VAC
50 Hz

DİKKAT

ŞALTER KAPALI İKEN
ENERJİ VAR..

UPS BESLEME

N2:1

A1

A2
-11RL2

220VAC
UPS
OK

RÖLESİ

12
1114 /11.8

12
1114 /11.8

N2:1N2:1

DCS PANOSU
ŞEBEKE ENERJİ

VAR BİLGİSİ

DCS PANOSU
UPS ENERJİ
VAR BİLGİSİ

1-11X1 2 3

220V AC
3x...... mm²

TTR
-W1

BN BU GNYE

R1
N

1

2

3

4

-11F1
2*32A

L1
N1 12

11

14
-11RL1

/11.2

x1

x2
-11H1
220VAC
ŞEBEKE

ENERJİ VAR 

12

11

14
-11RL1

/11.2

-11X3 1 2

11.01

0,50mm²
RD
11.02

0,50mm²
RD
11.03

1-11X2 2 3

220V AC
3x...... mm²

TTR
-W2

BN BU GNYE

R2
N

1

2

3

4

-11F2
2*16A

N2 12

11

14
-11RL2

/11.7

x1

x2
-11H2
220VAC

UPS
ENERJİ VAR 

12

11

14
-11RL2

/11.7

-11X3 3 4

0,50mm²
RD
11.12

0,50mm²
RD
11.13

11.11L2L1

0,
50

m
m

²
RD31

X1
.5

1

0,
50

m
m

²
RD31

X1
.5

2

0,
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m
m

²
RD31

X1
.6

1
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m
m
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X1
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2
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L2
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L2
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X1
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1

/
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.3
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.5
2

/
31
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.3
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X1

.6
1

/
31
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.3
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.6
2

/
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.3

L1 N PE L2 N PE
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40 A

PXC.2907719

-
IN1
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IN2

--
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PE1:1

DCS PANOSU
POWER SUPPLY-1

ARIZA BİLGİSİ

DCS PANOSU
POWER SUPPLY-2

ARIZA BİLGİSİ
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A2(-)
-13RL1
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1114 /13.a.6
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-13RL2

24VDC
ARIZA RÖLESİ
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5

2
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1
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1

2
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1

2
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14
-13RL1
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RD
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1,5mm²
RD
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0,75mm²
RD
13.53

0,75mm²
RD
13.54
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Π
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3
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N1:1
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1.GÖZ AYDINLATMA 2.GÖZ AYDINLATMA

DCS PANOSU
KAPAK AÇIK

BİLGİSİ

DCS PANOSU
SICAKLIK
BİLGİSİ

AYDINLATMA
UPS' TEN

BESLENECEK....!

1.GÖZ HAVALANDIRMA 2.GÖZ HAVALANDIRMA

11

12
-14S32

/14.8

13

14
-14S11
PANO İÇİ

TERMOSTAT

1 2

PE

-14M11
220VAC

HAVALANDIRMA
FANI

M
1~

x1

x2

-14H11
PANO İÇİ

AYDINLATMA
ÖN

-14F1
1*6A

5SL6106-7YA

1

2

11

12
-14S33

/14.8

x1

x2

-14H12
PANO İÇİ

AYDINLATMA
ARKA

-14F2
1*6A

5SL6106-7YA

1

2

11

12
-14S34

/14.8

1 2

PE

-14M21
220VAC

HAVALANDIRMA
FANI

M
1~

x1

x2

-14H21
PANO İÇİ

AYDINLATMA
ÖN

11

12
-14S35

/14.8

x1

x2

-14H22
PANO İÇİ

AYDINLATMA
ARKA

13

14
-14S31
PANO İÇİ

TERMOSTAT

13

14
-14S32

/14.2

13

14
-14S33

/14.2

13

14
-14S34

/14.5

13

14
-14S35

/14.6

N

N

0,75mm²
BK
14.12

0,75mm²
BK
L1

N

0,75mm²
BN
14.16

0,75mm²
BN
14.17

0,75mm²
BK
14.11

0,75mm²
BN
L2

N
N

N

0,75mm²
BN
14.26

0,75mm²
BN
14.27

0,
50

m
m

²
RD31

X1
.2

1
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50
m

m
²

RD31
X1
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2
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m
m

²
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2
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m

m
²
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1

0,75mm²
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0,75mm²
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0,75mm²
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0,75mm²
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-11X3 14

15

16

0,75mm²
RD
14.30

0,75mm²
RD
14.34

0,75mm²
RD
14.41

0,75mm²
RD
14.42

0,75mm²
BK
14.11

13

14
-14S12
PANO İÇİ

TERMOSTAT

0,75mm²
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14.13

L2/13.a.8

31
X1
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1
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1.

a.
1
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X1
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2

/
31

.a
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X1

.1
2

/
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1
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2A

1-16X2
2A

2 2 1-16X3
2A

2 1-16X4
2A

2 1-16X5
2A

2 1-16X6
2A

2 1-16X7
2A

2 1-16X8
2A

2 1-16X9
2A

2 1-16X10
2A

2 1-16X11
2A

2 1-16X12
2A

2

0,50mm²
RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
WH
0VC110,50mm²

RD
VC11

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

01
+

R1
1S

01
-

0,50mm²
WH

R1
1S

02
-

R1
1S

02
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

03
-

R1
1S

03
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

04
-

R1
1S

04
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

05
-

R1
1S

05
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

06
-

R1
1S

06
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

07
-

R1
1S

07
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

08
-

R1
1S

08
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

09
-

R1
1S

09
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

10
-

R1
1S

10
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

11
-

R1
1S

11
+

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

R1
1S

12
-

R1
1S

12
+

0,50mm²
RD

VC
11

/1
3.

b.
1

0V
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1
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3.
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3
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3S

01
+
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-

/
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R1
3S

02
+

/
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3S
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-

/
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.2
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+

/
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3S
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-

/
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.3
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3S
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+
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3S
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-

/
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3S

05
+

/
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3S
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-

/
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06
+
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06
-
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25
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1-16X13
2A
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2A

2 2 1-16X15
2A

2 1-16X16
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2A

2 1-16X18
2A

2 1-16X19
2A

2 1-16X20
2A

2 1-16X21
2A

2 1-16X22
2A

2 1-16X23
2A

2 1-16X24
2A

2

0,50mm²
RD
VC12

0,50mm²
WH
0VC12

0,50mm²
WH
0VC120,50mm²

RD
VC12

0,50mm²
WH
0VC120,50mm²

RD
VC12

0,50mm²
WH
0VC120,50mm²

RD
VC12

0,50mm²
WH
0VC120,50mm²

RD
VC12
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WH
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RD
VC12

0,50mm²
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RD
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0,50mm²
WH
0VC120,50mm²

RD
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RD
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RD
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RD
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RD
VC12

0,50mm²
RD
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R1
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WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH

0,50mm²
RD

0,50mm²
WH
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RD
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WH
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RD

R1
1S
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-X10

DCS PANOSU KAPAKLARI KAPALI /
AÇIK

-R13S01

01
&EFA1/2.3

MLSDRY2DCSDOOR
1

-X10

DCS PANOSU SICAKLIK NORMAL /
YÜKSEK

-R13S01

02
&EFA1/2.3

MLSDRY2DCSTEMP
2

-X10

DCS PANOSU GUC KAYNAGI 1 NORMAL
/ ARIZA

-R13S01

03
&EFA1/2.3

MLSDRY2DCSPS1
3

-X10

DCS PANOSU GUC KAYNAGI 2 NORMAL
/ ARIZA

-R13S01

04
&EFA1/2.3

MLSDRY2DCSPS2
4

-X10

DCS PANOSU ŞEBEKE ENERJİSİ
NORMAL / HATA

-R13S01

05
&EFA1/2.3

MLSDRY2DCSLV
5

-X10

DCS PANOSU UPS ENERJİSİ NORMAL /
HATA

-R13S01

06
&EFA1/2.3

MLSDRY2DCSUPS
6

-X10

MCC PANOSU FAZ KORUMA ROLESİ
NORMAL / HATA

-R13S01

07
&EFA1/2.3

MLSDRY2MCC1PH
7

-X10

MCC PANOSU ACİL STOP ROLESİ
NORMAL / HATA

-R13S01

08
&EFA1/2.3

MLSDRY2MCC1EMGR
8

-X10

MCC PANOSU ACİL STOP BUTONU
NORMAL / BASILI

-R13S01

09
&EFA1/2.3

MLSDRY2MCC1EMG
9

-X10

TOROİD KAÇAK AKIM NORMAL / AÇMA

-R13S01

10
&EFA1/2.3

MLSDRY2EARTH1
10

-X10

MCC PANOSU GUC KAYNAGI 1
NORMAL / ARIZA

-R13S01

11
&EFA1/2.3

MLSDRY2MCC1PS1
11

-X10

MCC PANOSU GUC KAYNAGI 2
NORMAL / ARIZA

-R13S01

12
&EFA1/2.3

MLSDRY2MCC1PS2
12

-X10

MCC PANOSU FAZ KORUMA ROLESİ
NORMAL / HATA

-R13S01

13
&EFA1/2.3

MLSDRY2MCC2PH
13

-X10

MCC PANOSU ACİL STOP ROLESİ
NORMAL / HATA

-R13S01

14
&EFA1/2.3

MLSDRY2MCC2EMGR
14

-X10

MCC PANOSU ACİL STOP BUTONU
NORMAL / BASILI

-R13S01

15
&EFA1/2.3

MLSDRY2MCC2EMG
15

-X10

TOROİD KAÇAK AKIM NORMAL / AÇMA

-R13S01

16
&EFA1/2.3

MLSDRY2EARTH2
16
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0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

-X10

MCC PANOSU GUC KAYNAGI 1
NORMAL / ARIZA

-R13S01

17
&EFA1/2.5

MLSDRY2MCC2PS1
19

-X10

MCC PANOSU GUC KAYNAGI 2
NORMAL / ARIZA

-R13S01

18
&EFA1/2.5

MLSDRY2MCC2PS2
20

-X10

KONTROL ODASI ACİL STOP BUTONU
NORMAL / BASILI

-R13S01

19
&EFA1/2.5

MLSDRY2CNTREMG
21

-X10

YEDEK

-R13S01

20
&EFA1/2.5

YEDEK
22

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU ÇALIŞTI

-R13S01

21
&EFA1/2.5

MLSDRY2BUN001_XM1
23

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU TERMİK

-R13S01

22
&EFA1/2.5

MLSDRY2BUN001_XM1
24

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU LOKAL
REMOTE

-R13S01

23
&EFA1/2.5

MLSDRY2BUN001_XM1
25

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU BAKIM
ŞALTERİ

-R13S01

24
&EFA1/2.5

MLSDRY2BUN001_XM1
26

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU İPLİ
EMNİYET ŞALTERİ

-R13S01

25
&EFA1/2.5

MLSDRY2BUN001_XM1
27

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU BANT
KAYDI

-R13S01

26
&EFA1/2.5

MLSDRY2BUN001_XM1
28

-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU
ÇALIŞTI

-R13S01

27
&EFA1/2.5

MLSDRY2CNV001_XM1
29

-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU
TERMİK

-R13S01

28
&EFA1/2.5

MLSDRY2CNV001_XM1
30

-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU LOKAL
REMOTE

-R13S01

29
&EFA1/2.5

MLSDRY2CNV001_XM1
31

MLSDRY2CNV001_XM1
32-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU BAKIM
ŞALTERİ

-R13S01

30
&EFA1/2.5

MLSDRY2CNV001_XM1
33-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU İPLİ
EMNİYET ŞALTERİ

-R13S01

31
&EFA1/2.5

MLSDRY2CNV001_XM1
34-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU BANT
KAYDI

-R13S01

32
&EFA1/2.5

0,
5A
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5A

0,
5A

0,
5A
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-X10

DÖNER FIRIN MOTORU ÇALIŞTI

-R13S02

01
&EFA1/3.3

MLSDRY2DRY001_XM1
1

-X10

DÖNER FIRIN MOTORU TERMİK

-R13S02

02
&EFA1/3.3

MLSDRY2DRY001_XM1
2

-X10

DÖNER FIRIN MOTORU LOKAL
REMOTE

-R13S02

03
&EFA1/3.3

MLSDRY2DRY001_XM1
3

-X10

DÖNER FIRIN MOTORU BAKIM
ŞALTERİ

-R13S02

04
&EFA1/3.3

MLSDRY2DRY001_XM1
4

-X10

BRÜLÖR MOTORU ÇALIŞTI

-R13S02

05
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001
5

-X10

BRÜLÖR MOTORU TERMİK

-R13S02

06
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001
6

-X10

BRÜLÖR MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S02

07
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001
7

-X10

BRÜLÖR MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S02

08
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001
8

-X10

BRÜLÖR FAN MOTORU ÇALIŞTI

-R13S02

09
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001_XM1
9

-X10

BRÜLÖR FAN MOTORU TERMİK

-R13S02

10
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001_XM1
10

-X10

BRÜLÖR FAN MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S02

11
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001_XM1
11

-X10

BRÜLÖR FAN MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S02

12
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001_XM1
12

-X10

SEKONDER FAN MOTORU ÇALIŞTI

-R13S02

13
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001_XM2
13

-X10

SEKONDER FAN MOTORU TERMİK

-R13S02

14
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001_XM2
14

-X10

SEKONDER FAN MOTORU LOKAL
REMOTE

-R13S02

15
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001_XM2
15

-X10

SEKONDER FAN MOTORU BAKIM
ŞALTERİ

-R13S02

16
&EFA1/3.3

MLSDRY2BLW001_XM2
16
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5A
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5A

0,
5A
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5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

-X10

FIRIN FILTRE FANI MOTORU ÇALIŞTI

-R13S02

17
&EFA1/3.5

MLSDRY2FIL001_XM1
19

-X10

FIRIN FILTRE FANI MOTORU TERMİK

-R13S02

18
&EFA1/3.5

MLSDRY2FIL001_XM1
20

-X10

FIRIN FILTRE FANI MOTORU LOKAL
REMOTE

-R13S02

19
&EFA1/3.5

MLSDRY2FIL001_XM1
21

-X10

FIRIN FILTRE FANI MOTORU BAKIM
ŞALTERİ

-R13S02

20
&EFA1/3.5

MLSDRY2FIL001_XM1
22

-X10

FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU
ÇALIŞTI

-R13S02

21
&EFA1/3.5

MLSDRY2VIB005_XM1
23

-X10

FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU
TERMİK

-R13S02

22
&EFA1/3.5

MLSDRY2VIB005_XM1
24

-X10

FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU
LOKAL REMOTE

-R13S02

23
&EFA1/3.5

MLSDRY2VIB005_XM1
25

-X10

FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R13S02

24
&EFA1/3.5

MLSDRY2VIB005_XM1
26

-X10

FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER
MOTORU ÇALIŞTI

-R13S02

25
&EFA1/3.5

MLSDRY2UPS001_XM1
27

-X10

FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER
MOTORU TERMİK

-R13S02

26
&EFA1/3.5

MLSDRY2UPS001_XM1
28

-X10

FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER
MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S02

27
&EFA1/3.5

MLSDRY2UPS001_XM1
29

-X10

FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER
MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S02

28
&EFA1/3.5

MLSDRY2UPS001_XM1
30

-X10

BOSALTMA VIDALISI MOTORU ÇALIŞTI

-R13S02

29
&EFA1/3.5

MLSVIB2CNV002_XM1
31

MLSVIB2CNV002_XM1
32-X10

BOSALTMA VIDALISI MOTORU TERMİK

-R13S02

30
&EFA1/3.5

0,
5A

0,
5A

MLSVIB2CNV002_XM1
33-X10

BOSALTMA VIDALISI MOTORU LOKAL
REMOTE

-R13S02

31
&EFA1/3.5

MLSVIB2CNV002_XM1
34-X10

BOSALTMA VIDALISI MOTORU BAKIM
ŞALTERİ

-R13S02

32
&EFA1/3.5
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-X10

TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU
ÇALIŞTI

-R13S03

01
&EFA1/4.3

MLSDRY2FAN005_XM1
1

-X10

TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU
TERMİK

-R13S03

02
&EFA1/4.3

MLSDRY2FAN005_XM1
2

-X10

TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU
LOKAL REMOTE

-R13S03

03
&EFA1/4.3

MLSDRY2FAN005_XM1
3

-X10

TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R13S03

04
&EFA1/4.3

MLSDRY2FAN005_XM1
4

-X10

TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER
MOTORU ÇALIŞTI

-R13S03

05
&EFA1/4.3

MLSKUR2UPS004_XM1
5

-X10

TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER
MOTORU TERMİK

-R13S03

06
&EFA1/4.3

MLSKUR2UPS004_XM1
6

-X10

TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER
MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S03

07
&EFA1/4.3

MLSKUR2UPS004_XM1
7

-X10

TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER
MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S03

08
&EFA1/4.3

MLSKUR2UPS004_XM1
8

-X10

KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE
BOSALTMA VIDALISI MOTORU ÇALIŞTI

-R13S03

09
&EFA1/4.3

MLSKUR2VIB002_XM1
9

-X10

KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE
BOSALTMA VIDALISI MOTORU TERMİK

-R13S03

10
&EFA1/4.3

MLSKUR2VIB002_XM1
10

-X10

KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE
BOSALTMA VIDALISI MOTORU LOKAL

REMOTE

-R13S03

11
&EFA1/4.3

MLSKUR2VIB002_XM1
11

-X10

KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE
BOSALTMA VIDALISI MOTORU BAKIM

ŞALTERİ

-R13S03

12
&EFA1/4.3

MLSKUR2VIB002_XM1
12

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
FANI MOTORU ÇALIŞTI

-R13S03

13
&EFA1/4.3

MLSDRY2FIL002_XM1
13

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
FANI MOTORU TERMİK

-R13S03

14
&EFA1/4.3

MLSDRY2FIL002_XM1
14

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
FANI MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S03

15
&EFA1/4.3

MLSDRY2FIL002_XM1
15

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
FANI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S03

16
&EFA1/4.3

MLSDRY2FIL002_XM1
16
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0,
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0,
5A

0,
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5A

0,
5A

0,
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0,
5A

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
UPSIDER MOTORU ÇALIŞTI

-R13S03

17
&EFA1/4.5

MLSKUR2UPS001_XM1
19

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
UPSIDER MOTORU TERMİK

-R13S03

18
&EFA1/4.5

MLSKUR2UPS001_XM1
20

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
UPSIDER MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S03

19
&EFA1/4.5

MLSKUR2UPS001_XM1
21

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
UPSIDER MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S03

20
&EFA1/4.5

MLSKUR2UPS001_XM1
22

-X10

TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI
MOTORU ÇALIŞTI

-R13S03

21
&EFA1/4.5

MLSDRY2VIB004_XM1
23

-X10

TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI
MOTORU TERMİK

-R13S03

22
&EFA1/4.5

MLSDRY2VIB004_XM1
24

-X10

TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI
MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S03

23
&EFA1/4.5

MLSDRY2VIB004_XM1
25

-X10

TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI
MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S03

24
&EFA1/4.5

MLSDRY2VIB004_XM1
26

-X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU ÇALIŞTI

-R13S03

25
&EFA1/4.5

MLSDRY2CNV002_XM1
27

-X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU TERMİK

-R13S03

26
&EFA1/4.5

MLSDRY2CNV002_XM1
28

-X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S03

27
&EFA1/4.5

MLSDRY2CNV002_XM1
29

-X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S03

28
&EFA1/4.5

MLSDRY2CNV002_XM1
30

-X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

-R13S03

29
&EFA1/4.5

MLSDRY2CNV002_XM1
31

MLSDRY2CNV002_XM1
32-X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU BANT KAYDI

-R13S03

30
&EFA1/4.5

0,
5A

0,
5A

YEDEK
33-X10

YAĞLAMA ÇALIŞTI

-R13S03

31
&EFA1/4.5

YEDEK
34-X10

YAĞLAMA ARIZA

-R13S03

32
&EFA1/4.5
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-X10

KISA BANT MOTORU ÇALIŞTI

-R13S04

01
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV003_XM1
1

-X10

KISA BANT MOTORU TERMİK

-R13S04

02
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV003_XM1
2

-X10

KISA BANT MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S04

03
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV003_XM1
3

-X10

KISA BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S04

04
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV003_XM1
4

-X10

KISA BANT MOTORU İPLİ EMNİYET
ŞALTERİ

-R13S04

05
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV003_XM1
5

-X10

KISA BANT MOTORU BANT KAYDI

-R13S04

06
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV003_XM1
6

-X10

UZUN BANT MOTORU ÇALIŞTI

-R13S04

07
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV004_XM1
7

-X10

UZUN BANT MOTORU TERMİK

-R13S04

08
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV004_XM1
8

-X10

UZUN BANT MOTORU LOKAL REMOTE

-R13S04

09
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV004_XM1
9

-X10

UZUN BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R13S04

10
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV004_XM1
10

-X10

UZUN BANT MOTORU İPLİ EMNİYET
ŞALTERİ

-R13S04

11
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV004_XM1
11

-X10

UZUN BANT MOTORU BANT KAYDI

-R13S04

12
&EFA1/5.3

MLSKUR2CNV004_XM1
12

-X10

YEDEK

-R13S04

13
&EFA1/5.3

YEDEK
13

-X10

YEDEK

-R13S04

14
&EFA1/5.3

YEDEK
14

-X10

YEDEK

-R13S04

15
&EFA1/5.3

YEDEK
15

-X10

YEDEK

-R13S04

16
&EFA1/5.3

YEDEK
16
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5A
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5A
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5A

0,
5A
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5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU DEVİR
BEKÇİSİ

-R13S04

17
&EFA1/5.5

MLSDRY2BUN001_XM1
19

-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU DEVİR
BEKÇİSİ

-R13S04

18
&EFA1/5.5

MLSDRY2CNV001_XM1
20

-X10

DÖNER FIRIN MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

19
&EFA1/5.5

MLSDRY2DRY001_XM1
21

-X10

FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU
DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

20
&EFA1/5.5

MLSDRY2VIB005_XM1
22

-X10

FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER
MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

21
&EFA1/5.5

MLSDRY2UPS001_XM1
23

-X10

BOSALTMA VIDALISI MOTORU DEVİR
BEKÇİSİ

-R13S04

22
&EFA1/5.5

MLSVIB2CNV002_XM1
24

-X10

TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER
MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

23
&EFA1/5.5

MLSKUR2UPS004_XM1
25

-X10

KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE
BOSALTMA VIDALISI MOTORU DEVİR

BEKÇİSİ

-R13S04

24
&EFA1/5.5

MLSKUR2VIB002_XM1
26

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
UPSIDER MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

25
&EFA1/5.5

MLSKUR2UPS001_XM1
27

-X10

TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI
MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

26
&EFA1/5.5

MLSDRY2VIB004_XM1
28

-X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

27
&EFA1/5.5

MLSDRY2CNV002_XM1
29

-X10

KISA BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

28
&EFA1/5.5

MLSKUR2CNV003_XM1
30

-X10

UZUN BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R13S04

29
&EFA1/5.5

MLSKUR2CNV004_XM1
31

YEDEK
32-X10

YEDEK

-R13S04

30
&EFA1/5.5

0,
5A

0,
5A

YEDEK
33-X10

YEDEK

-R13S04

31
&EFA1/5.5

YEDEK
34-X10

YEDEK

-R13S04

32
&EFA1/5.5
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-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU START
CMD

-R13S05

01
&EFA1/6.3

MLSDRY2BUN001_XM1
1 -X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU START
CMD

-R13S05

02
&EFA1/6.3

MLSDRY2CNV001_XM1
2 -X10

DÖNER FIRIN MOTORU START CMD

-R13S05

03
&EFA1/6.3

MLSDRY2DRY001_XM1
3 -X10

BRÜLÖR MOTORU START CMD

-R13S05

04
&EFA1/6.3

MLSDRY2BLW001
4 -X10

BRÜLÖR FAN MOTORU START CMD

-R13S05

05
&EFA1/6.3

MLSDRY2BLW001_XM1
5 -X10

SEKONDER FAN MOTORU START CMD

-R13S05

06
&EFA1/6.3

MLSDRY2BLW001_XM2
6 -X10

FIRIN FILTRE FANI MOTORU START
CMD

-R13S05

07
&EFA1/6.3

MLSDRY2FIL001_XM1
7 -X10

FIRIN FILTRE VIDALISI MOTORU
START CMD

-R13S05

08
&EFA1/6.3

MLSDRY2VIB005_XM1
8

A1(+)

A2(-)
-35RL1

24VDC

12
1114 /35.a.1

A1(+)

A2(-)
-35RL2

24VDC

12
1114 /35.a.2

A1(+)

A2(-)
-35RL3

24VDC

12
1114 /35.a.3

A1(+)

A2(-)
-35RL4

24VDC

12
1114 /35.a.4

A1(+)

A2(-)
-35RL5

24VDC

12
1114 /35.a.5

A1(+)

A2(-)
-35RL6

24VDC

12
1114 /35.a.6

A1(+)

A2(-)
-35RL7

24VDC

12
1114 /35.a.7

A1(+)

A2(-)
-35RL8

24VDC
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-X10

FIRIN FILTRESI BOSALTMA UPSIDER
MOTORU START CMD

-R13S05

09
&EFA1/6.3

MLSDRY2UPS001_XM1
9 -X10

BOSALTMA VIDALISI MOTORU START
CMD

-R13S05

10
&EFA1/6.3

MLSVIB2CNV002_XM1
10 -X10

TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU
START CMD

-R13S05

11
&EFA1/6.3

MLSDRY2FAN005_XM1
11 -X10

TOZ EMIS BOSALTMA UPSIDER
MOTORU START CMD

-R13S05

12
&EFA1/6.3

MLSKUR2UPS004_XM1
12 -X10

KURUTUCU TOZ TOPLAMA FILTRE
BOSALTMA VIDALISI MOTORU START

CMD

-R13S05

13
&EFA1/6.3

MLSKUR2VIB002_XM1
13 -X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
FANI MOTORU START CMD

-R13S05

14
&EFA1/6.3

MLSDRY2FIL002_XM1
14 -X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
UPSIDER MOTORU START CMD

-R13S05

15
&EFA1/6.3

MLSKUR2UPS001_XM1
15 -X10

TOZ TOPLAMA BOSALTMA VIDALISI
MOTORU START CMD

-R13S05

16
&EFA1/6.3

MLSDRY2VIB004_XM1
16

A1(+)

A2(-)
-35RL9

24VDC

12
1114 /35.b.1

A1(+)

A2(-)
-35RL10

24VDC

12
1114 /35.b.2

A1(+)

A2(-)
-35RL11

24VDC

12
1114 /35.b.3

A1(+)

A2(-)
-35RL12

24VDC

12
1114 /35.b.4

A1(+)

A2(-)
-35RL13

24VDC

12
1114 /35.b.5

A1(+)

A2(-)
-35RL14

24VDC

12
1114 /35.b.6

A1(+)

A2(-)
-35RL15

24VDC

12
1114 /35.b.7

A1(+)

A2(-)
-35RL16

24VDC

12
1114 /35.b.8

0,50mm²
OG
R13S05.9

0,50mm²
OG
R13S05.10

0,50mm²
OG
R13S05.11

0,50mm²
OG
R13S05.12

0,50mm²
OG
R13S05.13

0,50mm²
OG
R13S05.14

0,50mm²
OG
R13S05.15

0,50mm²
OG
R13S05.16

12

11

14

-35RL9
/35.b.1

12

11

14

-35RL10
/35.b.2

12

11

14

-35RL11
/35.b.3

12

11

14

-35RL12
/35.b.4

12

11

14

-35RL13
/35.b.5

12

11

14

-35RL14
/35.b.6

12

11

14

-35RL15
/35.b.7

12

11

14

-35RL16
/35.b.8

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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RD
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RD
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RD
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RD

0,50mm²
RD
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RD
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RD
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RD

0,50mm²
RD
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RD
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RD
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RD
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RD
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RD
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RD
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RD
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Lokasyon

-X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU START CMD

-R13S05

17
&EFA1/6.5

MLSDRY2CNV002_XM1
19 -X10

KISA BANT MOTORU START CMD

-R13S05

18
&EFA1/6.5

MLSKUR2CNV003_XM1
20 -X10

UZUN BANT MOTORU START CMD

-R13S05

19
&EFA1/6.5

MLSKUR2CNV004_XM1
21 -X10

YAĞLAMA START CMD

-R13S05

20
&EFA1/6.5

YEDEK
22 -X10

FIRIN PATLAÇ 1 START CMD

-R13S05

21
&EFA1/6.5

YEDEK
23 -X10

FİLTRE 3 SİLO HATLARI TOZTOPLAMA
PATLAÇ START CMD

-R13S05

22
&EFA1/6.5

YEDEK
24

A1(+)

A2(-)
-35RL19

24VDC

12
1114 /35.c.1

A1(+)

A2(-)
-35RL20

24VDC

12
1114 /35.c.2

A1(+)

A2(-)
-35RL21

24VDC

12
1114 /35.c.3

A1(+)

A2(-)
-35RL22

24VDC

12
1114 /35.c.4

A1(+)

A2(-)
-35RL23

24VDC

12
1114 /35.c.5

A1(+)

A2(-)
-35RL24

24VDC

12
1114 /35.c.6

A1(+)

A2(-)
-35RL25

24VDC

12
1114 /35.c.7

A1(+)

A2(-)
-35RL26

24VDC

12
1114 /35.c.8

-X10

FİLTRE 2 KURUTUCU TOZ TOPLAM
START CMD

-R13S05

23
&EFA1/6.5

YEDEK
25 -X10

HAVA TOP START CMD

-R13S05

24
&EFA1/6.5

YEDEK
26

0,50mm²
OG
R13S05.19

0,50mm²
OG
R13S05.20

0,50mm²
OG
R13S05.21

0,50mm²
OG
R13S05.22

0,50mm²
OG
R13S05.23

0,50mm²
OG
R13S05.24

12

11

14

-35RL19
/35.c.1

12

11

14

-35RL20
/35.c.2

12

11

14

-35RL21
/35.c.3

12

11

14

-35RL22
/35.c.4

12

11

14

-35RL23
/35.c.5

12

11

14

-35RL24
/35.c.6

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

35
RL
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OG
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RD
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RD
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-X10

YEDEK

-R13S05

26
&EFA1/6.5

YEDEK
28 -X10

YEDEK

-R13S05

27
&EFA1/6.5

YEDEK
29 -X10

YEDEK

-R13S05

28
&EFA1/6.5

YEDEK
30 -X10

YEDEK

-R13S05

29
&EFA1/6.5

YEDEK
31 -X10

YEDEK

-R13S05

30
&EFA1/6.5

YEDEK
32 -X10

YEDEK

-R13S05

31
&EFA1/6.5

YEDEK
33 -X10

YEDEK

-R13S05

32
&EFA1/6.5

YEDEK
34

A1(+)

A2(-)
-35RL28

24VDC

12
1114 /35.d.2

A1(+)

A2(-)
-35RL29

24VDC

12
1114 /35.d.3

A1(+)

A2(-)
-35RL30

24VDC

12
1114 /35.d.4

A1(+)

A2(-)
-35RL31

24VDC

12
1114 /35.d.5

A1(+)

A2(-)
-35RL32

24VDC

12
1114 /35.d.6

A1(+)

A2(-)
-35RL33

24VDC

12
1114 /35.d.7

A1(+)

A2(-)
-35RL34

24VDC

12
1114 /35.d.8

-X10

YEDEK

-R13S05

25
&EFA1/6.5

YEDEK
27

A1(+)

A2(-)
-35RL27

24VDC

12
1114 /35.d.1

0,50mm²
OG
R13S05.28

0,50mm²
OG
R13S05.29

0,50mm²
OG
R13S05.30

0,50mm²
OG
R13S05.31

0,50mm²
OG
R13S05.32

0,50mm²
OG
R13S05.33

0,50mm²
OG
R13S05.34

0,50mm²
OG
R13S05.27

12

11

14

-35RL27
/35.d.1

12

11

14

-35RL28
/35.d.2

12

11

14

-35RL29
/35.d.3

12

11

14

-35RL30
/35.d.4

12

11

14

-35RL31
/35.d.5

12
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14

-35RL32
/35.d.6

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD
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RD
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RD
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RD
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RD
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Önder KURT

Lokasyon

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU IŞIKLI
VE SESLİ İKAZ

-R13S06

01
&EFA1/7.3

MLSDRY2BUN001_XM1
1 -X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU TRAFIK
LAMBASI

-R13S06

02
&EFA1/7.3

MLSDRY2BUN001_XM1
2 -X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU IŞIKLI
VE SESLİ İKAZ

-R13S06

03
&EFA1/7.3

MLSDRY2CNV001_XM1
3 -X10

DÖNER FIRIN MOTORU IŞIKLI VE
SESLİ İKAZ

-R13S06

04
&EFA1/7.3

MLSDRY2DRY001_XM1
4 -X10

FIRIN FILTRE FANI MOTORU IŞIKLI VE
SESLİ İKAZ

-R13S06

05
&EFA1/7.3

MLSDRY2FIL001_XM1
5 -X10

TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU
IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-R13S06

06
&EFA1/7.3

MLSDRY2FAN005_XM1
6 -X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
FANI MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-R13S06

07
&EFA1/7.3

MLSDRY2FIL002_XM1
7 -X10

DONER FIRIN BOSALTMA BANDI
MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-R13S06

08
&EFA1/7.3

MLSDRY2CNV002_XM1
8

A1(+)

A2(-)
-36RL1

24VDC

12
1114 /36.a.1

A1(+)

A2(-)
-36RL2

24VDC

12
1114 /36.a.2

A1(+)

A2(-)
-36RL3

24VDC

12
1114 /36.a.3

A1(+)

A2(-)
-36RL4

24VDC

12
1114 /36.a.4

A1(+)

A2(-)
-36RL5

24VDC

12
1114 /36.a.5

A1(+)

A2(-)
-36RL6

24VDC

12
1114 /36.a.6

A1(+)

A2(-)
-36RL7

24VDC

12
1114 /36.a.7

A1(+)

A2(-)
-36RL8

24VDC

12
1114 /36.a.8

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A
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OG
R13S06.1

0,50mm²
OG
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OG
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OG
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0,50mm²
OG
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0,50mm²
OG
R13S06.6

0,50mm²
OG
R13S06.7

0,50mm²
OG
R13S06.8

12

11

14

-36RL1
/36.a.1

12

11

14

-36RL2
/36.a.2

12

11

14

-36RL3
/36.a.3

12

11

14

-36RL4
/36.a.4

12

11

14

-36RL5
/36.a.5

12

11

14

-36RL6
/36.a.6

12

11

14

-36RL7
/36.a.7

12

11

14

-36RL8
/36.a.8

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD
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RD

0,50mm²
RD
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Önder KURT

Lokasyon

-X10

KISA BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ
İKAZ

-R13S06

09
&EFA1/7.3

MLSKUR2CNV003_XM1
9 -X10

UZUN BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ
İKAZ

-R13S06

10
&EFA1/7.3

MLSKUR2CNV004_XM1
10 -X10

FILTRE-1 FIRIN PATLAÇ VALF

-R13S06

11
&EFA1/7.3

MLSDRY2FIL001_XM2
11 -X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
PATLAÇ VALF

-R13S06

12
&EFA1/7.3

MLSDRY2FIL002_XM2
12 -X10

FILTRE 2 KURUTUCU TOZ TOPLAMA
PATLAÇ VALF

-R13S06

13
&EFA1/7.3

MLSKUR2FIL002_XM2
13 -X10

TRAFİK LAMBASI

-R13S06

14
&EFA1/7.3

YEDEK
14 -X10

SİREN

-R13S06

15
&EFA1/7.3

YEDEK
15 -X10

YENİ ÖĞÜTME KLEPE 2 AÇ SAHADA
MANUEL

-R13S06

16
&EFA1/7.3

YEDEK
16

A1(+)

A2(-)
-36RL9

24VDC

12
1114 /36.b.1

A1(+)

A2(-)
-36RL10

24VDC

12
1114 /36.b.2

A1(+)

A2(-)
-36RL11

24VDC

12
1114 /36.b.3

A1(+)

A2(-)
-36RL12

24VDC

12
1114 /36.b.4

A1(+)

A2(-)
-36RL13

24VDC

12
1114 /36.b.5

A1(+)

A2(-)
-36RL14

24VDC

12
1114 /36.b.6

A1(+)

A2(-)
-36RL15

24VDC

12
1114 /36.b.7

A1(+)

A2(-)
-36RL16

24VDC

12
1114 /36.b.8

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,50mm²
OG
R13S06.9

0,50mm²
OG
R13S06.10

0,50mm²
OG
R13S06.11

0,50mm²
OG
R13S06.12

0,50mm²
OG
R13S06.13

0,50mm²
OG
R13S06.14

0,50mm²
OG
R13S06.15

0,50mm²
OG
R13S06.16

12

11

14

-36RL9
/36.b.1

12

11

14

-36RL10
/36.b.2

12

11

14

-36RL11
/36.b.3

12

11

14

-36RL12
/36.b.4

12

11

14

-36RL13
/36.b.5

12

11

14

-36RL14
/36.b.6

12

11

14

-36RL15
/36.b.7

12

11

14

-36RL16
/36.b.8
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RD
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RD
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RD

0,50mm²
RD
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RD
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RD
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RD
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RD
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Proje Sorumlusu
Önder KURT
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-X10

YENİ ÖĞÜTME KLEPE 2 KAPA SAHADA
MANUEL

-R13S06

17
&EFA1/7.5

YEDEK
19 -X10

ESKİ ÖĞÜTME KLEPE AÇ

-R13S06

18
&EFA1/7.5

YEDEK
20 -X10

YENİ ÖĞÜTME KLEPE AÇ

-R13S06

19
&EFA1/7.5

YEDEK
21 -X10

İNCE ÖĞÜTME (ANİVİ) KLEPE AÇ

-R13S06

20
&EFA1/7.5

YEDEK
22 -X10

İNCE ÖĞÜTME (ANİVİ) KLEPE KAPA

-R13S06

21
&EFA1/7.5

YEDEK
23 -X10

YEDEK

-R13S06

22
&EFA1/7.5

YEDEK
24

A1(+)

A2(-)
-36RL19

24VDC

12
1114 /36.c.1

A1(+)

A2(-)
-36RL20

24VDC

12
1114 /36.c.2

A1(+)

A2(-)
-36RL21

24VDC

12
1114 /36.c.3

A1(+)

A2(-)
-36RL22

24VDC

12
1114 /36.c.4

A1(+)

A2(-)
-36RL23

24VDC

12
1114 /36.c.5

A1(+)

A2(-)
-36RL24

24VDC

12
1114 /36.c.6

A1(+)

A2(-)
-36RL25

24VDC

12
1114 /36.c.7

A1(+)

A2(-)
-36RL26

24VDC

12
1114 /36.c.8

-X10

YEDEK

-R13S06

23
&EFA1/7.5

YEDEK
25 -X10

YEDEK

-R13S06

24
&EFA1/7.5

YEDEK
26

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,50mm²
OG
R13S06.19

0,50mm²
OG
R13S06.20

0,50mm²
OG
R13S06.21

0,50mm²
OG
R13S06.22

0,50mm²
OG
R13S06.23

0,50mm²
OG
R13S06.24

0,50mm²
OG
R13S06.25

0,50mm²
OG
R13S06.26

12

11

14

-36RL19
/36.c.1

12

11

14

-36RL20
/36.c.2

12

11

14

-36RL21
/36.c.3

12

11

14

-36RL22
/36.c.4

12

11

14

-36RL23
/36.c.5

12

11

14

-36RL24
/36.c.6

12

11

14

-36RL25
/36.c.7

12

11

14

-36RL26
/36.c.8

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

-3
6R

L1
9.

14

-3
6R

L2
4.

14

-3
6R

L2
5.

14

-3
6R

L2
6.

14

-3
6R

L2
3.

14

-3
6R

L2
2.

14

-3
6R

L2
1.

14

-3
6R

L2
0.

14

0,50mm²
RD

17.1-36X1 17.2

-36X1 = -XDIR13S06
18.218.1 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2 24.219.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1

0,50mm²
RD
R13S06T+

0,50mm²
RD
R13S06T+

R13S06T-
36.b.9

R13S06T-
36.d.0

R13S06T+
36.b.9

R13S06T+
36.d.0

R13S06T-R13S06T-
36.d.0
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Önder KURT

Lokasyon

-X10

YEDEK

-R13S06

26
&EFA1/7.5

YEDEK
28 -X10

YEDEK

-R13S06

27
&EFA1/7.5

YEDEK
29 -X10

YEDEK

-R13S06

28
&EFA1/7.5

YEDEK
30 -X10

YEDEK

-R13S06

29
&EFA1/7.5

YEDEK
31 -X10

YEDEK

-R13S06

30
&EFA1/7.5

YEDEK
32 -X10

YEDEK

-R13S06

31
&EFA1/7.5

YEDEK
33 -X10

YEDEK

-R13S06

32
&EFA1/7.5

YEDEK
34

A1(+)

A2(-)
-36RL28

24VDC

12
1114 /36.d.2

A1(+)

A2(-)
-36RL29

24VDC

12
1114 /36.d.3

A1(+)

A2(-)
-36RL30

24VDC

12
1114 /36.d.4

A1(+)

A2(-)
-36RL31

24VDC

12
1114 /36.d.5

A1(+)

A2(-)
-36RL32

24VDC

12
1114 /36.d.6

A1(+)

A2(-)
-36RL33

24VDC

12
1114 /36.d.7

A1(+)

A2(-)
-36RL34

24VDC

12
1114 /36.d.8

-X10

YEDEK

-R13S06

25
&EFA1/7.5

YEDEK
27

A1(+)

A2(-)
-36RL27

24VDC

12
1114 /36.d.1

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,50mm²
OG
R13S06.28

0,50mm²
OG
R13S06.29

0,50mm²
OG
R13S06.30

0,50mm²
OG
R13S06.31

0,50mm²
OG
R13S06.32

0,50mm²
OG
R13S06.33

0,50mm²
OG
R13S06.34

0,50mm²
OG
R13S06.27

12

11

14

-36RL27
/36.d.1

12

11

14

-36RL28
/36.d.2

12

11

14

-36RL29
/36.d.3

12

11

14

-36RL30
/36.d.4

12

11

14

-36RL31
/36.d.5

12

11

14

-36RL32
/36.d.6

12

11

14

-36RL33
/36.d.7

12

11

14

-36RL34
/36.d.8

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

0,50mm²
RD

-3
6R

L1
.1

4

-3
6R

L6
.1

4

-3
6R

L7
.1

4

-3
6R

L8
.1

4

-3
6R

L5
.1

4

-3
6R

L4
.1

4

-3
6R

L3
.1

4

-3
6R

L2
.1

4

0,50mm²
RD

25.1-36X1 25.2

-36X1 = -XDIR13S06
26.226.1 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.227.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1

0,50mm²
RD
R13S06T+

0,50mm²
RD
R13S06T+

R13S06T-
36.c.9

R13S06T+
36.c.9

R13S06T-
36.c.0
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Lokasyon

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

1
&EFA1/8.3

MLSDRY2BUN001_XM1
1

-X10

BUNKER ALTI BANT MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

3
&EFA1/8.3

MLSDRY2BUN001_XM1
3

-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

2
&EFA1/8.3

MLSDRY2CNV001_XM1
2

-X10

FIRIN BESLEME BANT MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

4
&EFA1/8.3

MLSDRY2CNV001_XM1
4

-X10

DÖNER FIRIN MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

05
&EFA1/8.3

MLSDRY2DRY001_XM1
5

-X10

DÖNER FIRIN MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

7
&EFA1/8.3

MLSDRY2DRY001_XM1
7

-X10

SEKONDER FAN MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

6
&EFA1/8.3

MLSDRY2BLW001_XM2
6

-X10

SEKONDER FAN MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

08
&EFA1/8.3

MLSDRY2BLW001_XM2
8

-X10

FIRIN FILTRE FANI MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

9
&EFA1/8.6

MLSDRY2FIL001_XM1
9

-X10

FIRIN FILTRE FANI MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

11
&EFA1/8.6

MLSDRY2FIL001_XM1
11

-X10

TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

10
&EFA1/8.6

MLSDRY2FAN005_XM1
10

-X10

TOZ EMIS FILTRE FANI MOTORU HIZ
REFERANSI

-R13S07

12
&EFA1/8.6

MLSDRY2FAN005_XM1
12

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
FANI MOTORU HIZ REFERANSI

-R13S07

13
&EFA1/8.6

MLSDRY2FIL002_XM1
13

-X10

FILTRE 3 SILO HATLARI TOZ TOPLAMA
FANI MOTORU HIZ REFERANSI

-R13S07

15
&EFA1/8.6

MLSDRY2FIL002_XM1
15

-X10

YEDEK

-R13S07

14
&EFA1/8.6

YEDEK
14

-X10

YEDEK

-R13S07

16
&EFA1/8.6

YEDEK
16

-37X1 = -XDIR13S07

0,50mm²
YE
R13S07.1

0,50mm²
YE
R13S07.2

0,50mm²
YE
R13S07.3

0,50mm²
YE
R13S07.4

0,50mm²
YE
R13S07.5

0,50mm²
YE
R13S07.6

0,50mm²
YE
R13S07.7

0,50mm²
YE
R13S07.8

0,50mm²
YE
R13S07.9

0,50mm²
YE
R13S07.11

0,50mm²
YE
R13S07.10

0,50mm²
YE
R13S07.12

0,50mm²
YE
R13S07.13

0,50mm²
YE
R13S07.15

0,50mm²
YE
R13S07.14

0,50mm²
YE
R13S07.16

2-37X1 1 43 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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-X10

YEDEK

-R13S08

1
&EFA1/9.3

1 -X10

YEDEK

-R13S08

2
&EFA1/9.3

2

-X10

YEDEK

-R13S08

4
&EFA1/9.3

4

-X10

YEDEK

-R13S08

5
&EFA1/9.3

5

-X10

YEDEK

-R13S08

7
&EFA1/9.3

7

-X10

YEDEK

-R13S08

6
&EFA1/9.3

6

-X10

YEDEK

-R13S08

8
&EFA1/9.3

8

-X10

YEDEK

-R13S08

9
&EFA1/9.3

9

-X10

YEDEK

-R13S08

3
&EFA1/9.3

3

-X10

YEDEK

-R13S08

10
&EFA1/9.3

10

-X10

YEDEK

-R13S08

11
&EFA1/9.3

11 -X10

YEDEK

-R13S08

12
&EFA1/9.3

12

-X10

YEDEK

-R13S08

13
&EFA1/9.3

13 -X10

YEDEK

-R13S08

14
&EFA1/9.3

14

-X10

YEDEK

-R13S08

15
&EFA1/9.3

15 -X10

YEDEK

-R13S08

16
&EFA1/9.3

16

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,50mm²
GN
R13S08.1

0,50mm²
GN
R13S08.2

0,50mm²
GN
R13S08.5

0,50mm²
GN
R13S08.6

0,50mm²
GN
R13S08.9

0,50mm²
GN
R13S08.10

0,50mm²
GN
R13S08.13

0,50mm²
GN
R13S08.14

1.21.1-38X1

-38X1 = -XAIR13S08

2.22.1 3.23.1 4.24.1 5.25.1 6.26.1 7.27.1 8.28.1

R13S08T+
16.b.6

R13S08T-
16.b.6

R13S08T+
38.b.0

R13S08T-
38.b.0
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Lokasyon

-X10

YEDEK

-R13S08

17
&EFA1/9.6

17 -X10

YEDEK

-R13S08

18
&EFA1/9.6

18

-X10

YEDEK

-R13S08

20
&EFA1/9.6

20

-X10

YEDEK

-R13S08

21
&EFA1/9.6

21

-X10

YEDEK

-R13S08

23
&EFA1/9.6

23

-X10

YEDEK

-R13S08

22
&EFA1/9.6

22

-X10

YEDEK

-R13S08

24
&EFA1/9.6

24

-X10

YEDEK

-R13S08

25
&EFA1/9.6

25

-X10

YEDEK

-R13S08

19
&EFA1/9.6

19

-X10

YEDEK

-R13S08

26
&EFA1/9.6

26

-X10

YEDEK

-R13S08

27
&EFA1/9.6

27 -X10

YEDEK

-R13S08

28
&EFA1/9.6

28

-X10

YEDEK

-R13S08

29
&EFA1/9.6

29 -X10

YEDEK

-R13S08

30
&EFA1/9.6

30

-X10

YEDEK

-R13S08

31
&EFA1/9.6

31 -X10

YEDEK

-R13S08

32
&EFA1/9.6

32

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,50mm²
GN
R13S08.17

0,50mm²
GN
R13S08.18

0,50mm²
GN
R13S08.21

0,50mm²
GN
R13S08.22

0,50mm²
GN
R13S08.25

0,50mm²
GN
R13S08.26

0,50mm²
GN
R13S08.29

0,50mm²
GN
R13S08.30

9.29.1-38X1

-38X1 = -XAIR13S08

11.211.110.210.1 12.212.1 13.213.1 14.214.1 15.215.1 16.216.1

R13S08T+
38.a.9

R13S08T-
38.a.9
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-X10

YEDEK

-R13S09

1
&EFA1/10.3

YEDEK
1

-X10

YEDEK

-R13S09

2
&EFA1/10.3

YEDEK
2 -X10

YEDEK

-R13S09

4
&EFA1/10.3

YEDEK
4

-X10

YEDEK

-R13S09

5
&EFA1/10.3

YEDEK
5 -X10

YEDEK

-R13S09

7
&EFA1/10.3

YEDEK
7

-X10

YEDEK

-R13S09

6
&EFA1/10.3

YEDEK
6 -X10

-R13S09

8

8

-X10

YEDEK

-R13S09

9
&EFA1/10.3

YEDEK
9-X10

-R13S09

3

3

-X10

YEDEK

-R13S09

10
&EFA1/10.3

YEDEK
10

-39X1 = -XDIR13S09

0,50mm²
GN
R13S09.1

0,50mm²
GN
R13S09.2

0,50mm²
GN
R13S09.4

0,50mm²
GN
R13S09.5

0,50mm²
GN
R13S09.6

0,50mm²
GN
R13S09.7

0,50mm²
GN
R13S09.9

0,50mm²
GN
R13S09.10

0,50mm²
GN
R13S09.3

0,50mm²
GN
R13S09.8

-39X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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-X10

YEDEK

-R13S09

11
&EFA1/10.6

YEDEK
11

-X10

YEDEK

-R13S09

12
&EFA1/10.6

YEDEK
12

-X10

YEDEK

-R13S09

15
&EFA1/10.6

YEDEK
15

-X10

YEDEK

-R13S09

14
&EFA1/10.6

YEDEK
14 -X10

YEDEK

-R13S09

16
&EFA1/10.6

YEDEK
16

-X10

YEDEK

-R13S09

17
&EFA1/10.6

YEDEK
17 -X10

YEDEK

-R13S09

19
&EFA1/10.6

YEDEK
19

-X10

YEDEK

-R13S09

20
&EFA1/10.6

YEDEK
20

-X10

-R13S09

13

13

-X10

-R13S09

18

18

-39X1 = -XDIR13S09

0,50mm²
GN
R13S09.11

0,50mm²
GN
R13S09.12

0,50mm²
GN
R13S09.14

0,50mm²
GN
R13S09.15

0,50mm²
GN
R13S09.16

0,50mm²
GN
R13S09.17

0,50mm²
GN
R13S09.19

0,50mm²
GN
R13S09.20

0,50mm²
GN
R13S09.13

0,50mm²
GN
R13S09.18

-39X1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Lokasyon

-X10

YEDEK

-R13S10

1
&EFA1/11.3

YEDEK
1

-X10

YEDEK

-R13S10

2
&EFA1/11.3

YEDEK
2 -X10

YEDEK

-R13S10

4
&EFA1/11.3

YEDEK
4

-X10

YEDEK

-R13S10

5
&EFA1/11.3

YEDEK
5 -X10

YEDEK

-R13S10

7
&EFA1/11.3

YEDEK
7

-X10

YEDEK

-R13S10

6
&EFA1/11.3

YEDEK
6 -X10

-R13S10

8

8

-X10

YEDEK

-R13S10

9
&EFA1/11.3

YEDEK
9-X10

-R13S10

3

3

-X10

YEDEK

-R13S10

10
&EFA1/11.3

YEDEK
10

-40X1 = -XDIR13S10

0,50mm²
GN
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GN
R13S10.2
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GN
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-X10

YEDEK

-R13S10

11
&EFA1/11.6

YEDEK
11

-X10

YEDEK

-R13S10

12
&EFA1/11.6

YEDEK
12

-X10

YEDEK

-R13S10

15
&EFA1/11.6

YEDEK
15

-X10

YEDEK

-R13S10

14
&EFA1/11.6

YEDEK
14 -X10

YEDEK

-R13S10

16
&EFA1/11.6

YEDEK
16

-X10

YEDEK

-R13S10

17
&EFA1/11.6

YEDEK
17 -X10

YEDEK

-R13S10

19
&EFA1/11.6

YEDEK
19

-X10

YEDEK

-R13S10

20
&EFA1/11.6

YEDEK
20

-X10

-R13S10

13

13

-X10

-R13S10

18

18

-40X1 = -XDIR13S10

0,50mm²
GN
R13S10.11

0,50mm²
GN
R13S10.12

0,50mm²
GN
R13S10.14
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GN
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0,50mm²
GN
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0,50mm²
GN
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0,50mm²
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0,50mm²
GN
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0,50mm²
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-40X1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RACK - 14 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel )
(1-16) 2 WIRE

Sayfa açıklaması (Page description) Proje adı (Project name)
Esan Eczacıbaşı Milas ÜYS YENİ
KURUTMA

40.b
Çizen (Drawing) Kontrol (Control)

Proje Tasarım Proje Sorumlusu

Page:

40.b

+ DCS
43.b

43.a
=

Previous page:
Next page:

Necip SERT Ufuk GÜLÇEN
Tag NumberKontrol (Control)

Proje Sorumlusu
Önder KURT

Lokasyon

-X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU ÇALIŞTI

-R14S01

01
&EFA1/14.3

MLSKUR2CNV005_XM1
1

-X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU TERMİK

-R14S01

02
&EFA1/14.3

MLSKUR2CNV005_XM1
2

-X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU LOKAL REMOTE

-R14S01

03
&EFA1/14.3

MLSKUR2CNV005_XM1
3

-X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R14S01

04
&EFA1/14.3

MLSKUR2CNV005_XM1
4

-X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

-R14S01

05
&EFA1/14.3

MLSKUR2CNV005_XM1
5

-X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU BANT KAYDI

-R14S01

06
&EFA1/14.3

MLSKUR2CNV005_XM1
6

-X10

ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME
VIDALISI MOTORU ÇALIŞTI

-R14S01

07
&EFA1/14.3

MLSDRY2VIB001_XM1
7

-X10

ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME
VIDALISI MOTORU TERMİK

-R14S01

08
&EFA1/14.3

MLSDRY2VIB001_XM1
8

-X10

ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME
VIDALISI MOTORU LOKAL REMOTE

-R14S01

09
&EFA1/14.3

MLSDRY2VIB001_XM1
9

-X10

ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME
VIDALISI MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R14S01

10
&EFA1/14.3

MLSDRY2VIB001_XM1
10

-X10

VIBRO BESLEYICI MOTORU ÇALIŞTI

-R14S01

11
&EFA1/14.3

MLSGRI2SIL002_XM1
11

-X10

VIBRO BESLEYICI MOTORU TERMİK

-R14S01

12
&EFA1/14.3

MLSGRI2SIL002_XM1
12

-X10

VIBRO BESLEYICI MOTORU LOKAL
REMOTE

-R14S01

13
&EFA1/14.3

MLSGRI2SIL002_XM1
13

-X10

VIBRO BESLEYICI MOTORU BAKIM
ŞALTERİ

-R14S01

14
&EFA1/14.3

MLSGRI2SIL002_XM1
14

-X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU ÇALIŞTI

-R14S01

15
&EFA1/14.3

MLSKUR2CNV006_XM1
15

-X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU TERMİK

-R14S01

16
&EFA1/14.3

MLSKUR2CNV006_XM1
16
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5A
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5A
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5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

-X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU LOKAL REMOTE

-R14S01

17
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV006_XM1
19

-X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R14S01

18
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV006_XM1
20

-X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

-R14S01

19
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV006_XM1
21

-X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU BANT KAYDI

-R14S01

20
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV006_XM1
22

-X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU ÇALIŞTI

-R14S01

21
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV007_XM1
23

-X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU TERMİK

-R14S01

22
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV007_XM1
24

-X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU LOKAL REMOTE

-R14S01

23
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV007_XM1
25

-X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R14S01

24
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV007_XM1
26

-X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

-R14S01

25
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV007_XM1
27

-X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU BANT KAYDI

-R14S01

26
&EFA1/14.5

MLSKUR2CNV007_XM1
28

-X10

BANT MOTORU ÇALIŞTI

-R14S01

27
&EFA1/14.5

MLSDRY2CNV042_XM1
29

-X10

BANT MOTORU TERMİK

-R14S01

28
&EFA1/14.5

MLSDRY2CNV042_XM1
30

-X10

BANT MOTORU LOKAL REMOTE

-R14S01

29
&EFA1/14.5

MLSDRY2CNV042_XM1
31

MLSDRY2CNV042_XM1
32-X10

BANT MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R14S01

30
&EFA1/14.5

MLSDRY2CNV042_XM1
33-X10

BANT MOTORU İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

-R14S01

31
&EFA1/14.5

MLSDRY2CNV042_XM1
34-X10

BANT MOTORU BANT KAYDI

-R14S01

32
&EFA1/14.5
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-X10

SILO BESLEME BANT MOTORU ÇALIŞTI

-R14S02

01
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV043_XM1
1

-X10

SILO BESLEME BANT MOTORU TERMİK

-R14S02

02
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV043_XM1
2

-X10

SILO BESLEME BANT MOTORU LOKAL
REMOTE

-R14S02

03
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV043_XM1
3

-X10

SILO BESLEME BANT MOTORU BAKIM
ŞALTERİ

-R14S02

04
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV043_XM1
4

-X10

SILO BESLEME BANT MOTORU İPLİ
EMNİYET ŞALTERİ

-R14S02

05
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV043_XM1
5

-X10

SILO BESLEME BANT MOTORU BANT
KAYDI

-R14S02

06
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV043_XM1
6

-X10

ELEVATOR MOTORU ÇALIŞTI

-R14S02

07
&EFA1/15.3

MLSDRY2ELV008_XM1
7

-X10

ELEVATOR MOTORU TERMİK

-R14S02

08
&EFA1/15.3

MLSDRY2ELV008_XM1
8

-X10

ELEVATOR MOTORU LOKAL REMOTE

-R14S02

09
&EFA1/15.3

MLSDRY2ELV008_XM1
9

-X10

ELEVATOR MOTORU BAKIM ŞALTERİ

-R14S02

10
&EFA1/15.3

MLSDRY2ELV008_XM1
10

-X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
ÇALIŞTI

-R14S02

11
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV044_XM1
11

-X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
TERMİK

-R14S02

12
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV044_XM1
12

-X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
LOKAL REMOTE

-R14S02

13
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV044_XM1
13

-X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R14S02

14
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV044_XM1
14

-X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

-R14S02

15
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV044_XM1
15

-X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
BANT KAYDI

-R14S02

16
&EFA1/15.3

MLSDRY2CNV044_XM1
16
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-X10

MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU
ÇALIŞTI

-R14S02

17
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM1
19

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU
TERMİK

-R14S02

18
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM1
20

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU
LOKAL REMOTE

-R14S02

19
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM1
21

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R14S02

20
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM1
22

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU
ÇALIŞTI

-R14S02

21
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM2
23

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU
TERMİK

-R14S02

22
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM2
24

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU
LOKAL REMOTE

-R14S02

23
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM2
25

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R14S02

24
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM2
26

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU
ÇALIŞTI

-R14S02

25
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM3
27

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU
TERMİK

-R14S02

26
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM3
28

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU
LOKAL REMOTE

-R14S02

27
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM3
29

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R14S02

28
&EFA1/15.5

MLSDRY2MSP014_XM3
30

-X10

YEDEK

-R14S02

29
&EFA1/15.5

YEDEK
31

YEDEK
32-X10

YEDEK

-R14S02

30
&EFA1/15.5

0,
5A

0,
5A

YEDEK
33-X10

YEDEK

-R14S02

31
&EFA1/15.5

YEDEK
34-X10

YEDEK

-R14S02

32
&EFA1/15.5
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-X10

MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU
ÇALIŞTI

-R14S03

01
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM1
1

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU
TERMİK

-R14S03

02
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM1
2

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU
LOKAL REMOTE

-R14S03

03
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM1
3

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R14S03

04
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM1
4

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU
ÇALIŞTI

-R14S03

05
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM2
5

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU
TERMİK

-R14S03

06
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM2
6

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU
LOKAL REMOTE

-R14S03

07
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM2
7

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R14S03

08
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM2
8

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU
ÇALIŞTI

-R14S03

09
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM3
9

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU
TERMİK

-R14S03

10
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM3
10

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU
LOKAL REMOTE

-R14S03

11
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM3
11

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU
BAKIM ŞALTERİ

-R14S03

12
&EFA1/16.3

MLSDRY2MSP015_XM3
12

-X10

YEDEK

-R14S03

13
&EFA1/16.3

YEDEK
13

-X10

YEDEK

-R14S03

14
&EFA1/16.3

YEDEK
14

-X10

YEDEK

-R14S03

15
&EFA1/16.3

YEDEK
15

-X10

YEDEK

-R14S03

16
&EFA1/16.3

YEDEK
16
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VT
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VT
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0,50mm²
VT
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VT
R14S03.6
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VT
R14S03.7

0,50mm²
VT
R14S03.8

0,50mm²
VT
R14S03.9

0,50mm²
VT
R14S03.10

0,50mm²
VT
R14S03.11

0,50mm²
VT
R14S03.12

0,50mm²
VT
R14S03.13

0,50mm²
VT
R14S03.14

0,50mm²
VT
R14S03.15

0,50mm²
VT
R14S03.16
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Proje Sorumlusu
Önder KURT

Lokasyon

-X10

YEDEK

-R14S03

17
&EFA1/16.5

YEDEK
19

-X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

18
&EFA1/16.5

MLSKUR2CNV005_XM1
20

-X10

ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME
VIDALISI MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

19
&EFA1/16.5

MLSDRY2VIB001_XM1
21

-X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

20
&EFA1/16.5

MLSKUR2CNV006_XM1
22

-X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

21
&EFA1/16.5

MLSKUR2CNV007_XM1
23

-X10

BANT MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

22
&EFA1/16.5

MLSDRY2CNV042_XM1
24

-X10

SILO BESLEME BANT MOTORU DEVİR
BEKÇİSİ

-R14S03

23
&EFA1/16.5

MLSDRY2CNV043_XM1
25

-X10

ELEVATOR MOTORU DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

24
&EFA1/16.5

MLSDRY2ELV008_XM1
26

-X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

25
&EFA1/16.5

MLSDRY2CNV044_XM1
27

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU
DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

26
&EFA1/16.5

MLSDRY2MSP014_XM1
28

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU
DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

27
&EFA1/16.5

MLSDRY2MSP014_XM2
29

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU
DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

28
&EFA1/16.5

MLSDRY2MSP014_XM3
30

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU
DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

29
&EFA1/16.5

MLSDRY2MSP015_XM1
31

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU
DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

30
&EFA1/16.5

MLSDRY2MSP015_XM2
32

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU
DEVİR BEKÇİSİ

-R14S03

31
&EFA1/16.5

MLSDRY2MSP015_XM3
33

-X10

YEDEK

-R14S03

32
&EFA1/16.5

YEDEK
34
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VT
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VT
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0,50mm²
VT
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VT
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0,50mm²
VT
R14S03.27

0,50mm²
VT
R14S03.28
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VT
R14S03.29
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VT
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VT
R14S03.31

0,50mm²
VT
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VT
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-X10

BRULÖR ÇALIŞIYOR

-R14S04

01
&EFA1/17.3

YEDEK
1

-X10

BRULÖR ARIZA

-R14S04

02
&EFA1/17.3

YEDEK
2

-X10

TUĞLA SICAKLIĞI YÜKSEK

-R14S04

03
&EFA1/17.3

YEDEK
3

-X10

ÜRÜN GİRİŞ SICAKLIĞI YÜKSEK

-R14S04

04
&EFA1/17.3

YEDEK
4

-X10

MALZEME ÇIKIŞ SICAKLIĞI YÜKSEK

-R14S04

05
&EFA1/17.3

YEDEK
5

-X10

DÖNER FIRIN YAĞLAMA SEVİYE

-R14S04

06
&EFA1/17.3

YEDEK
6

-X10

YENİ ÖĞÜTME SİLO-1 SİLO-2 AÇIK

-R14S04

07
&EFA1/17.3

YEDEK
7

-X10

YENİ ÖĞÜTME SİLO-1 SİLO-2 KAPALI

-R14S04

08
&EFA1/17.3

YEDEK
8

-X10

ESKİ ÖĞÜTME KLEPE AÇIK

-R14S04

09
&EFA1/17.3

YEDEK
9

-X10

YENİ ÖĞÜTME KLEPE AÇIK

-R14S04

10
&EFA1/17.3

YEDEK
10

-X10

KURUTUCU FİLTRE ATI ACİL STOP

-R14S04

11
&EFA1/17.3

YEDEK
11

-X10

BUNKER ALTI ACİL STOP

-R14S04

12
&EFA1/17.3

YEDEK
12

-X10

DÖNER FIRIN YANI ACİL STOP

-R14S04

13
&EFA1/17.3

YEDEK
13

-X10

FIRIN YANI FİLTRE ACİL STOP

-R14S04

14
&EFA1/17.3

YEDEK
14

-X10

YENİ ÖĞÜTME ACİL STOP

-R14S04

15
&EFA1/17.3

YEDEK
15

-X10

SİLO BESLEME BANDI 18 ACİL STOP

-R14S04

16
&EFA1/17.3

YEDEK
16
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5A
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5A
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5A
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5A
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5A

0,
5A
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5A
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5A

0,
5A

-X10

-R14S04

17
&EFA1/17.5

YEDEK
19

-X10

-R14S04

18
&EFA1/17.5

YEDEK
20

-X10

-R14S04

19
&EFA1/17.5

YEDEK
21

-X10

-R14S04

20
&EFA1/17.5

YEDEK
22

-X10

-R14S04

21
&EFA1/17.5

YEDEK
23

-X10

-R14S04

22
&EFA1/17.5

YEDEK
24

-X10

-R14S04

23
&EFA1/17.5

YEDEK
25

-X10

-R14S04

24
&EFA1/17.5

YEDEK
26

-X10

-R14S04

25
&EFA1/17.5

YEDEK
27

-X10

-R14S04

26
&EFA1/17.5

YEDEK
28

-X10

-R14S04

27
&EFA1/17.5

YEDEK
29

-X10

-R14S04

28
&EFA1/17.5

YEDEK
30

-X10

-R14S04

29
&EFA1/17.5

YEDEK
31

YEDEK
32-X10

-R14S04

30
&EFA1/17.5
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5A
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5A

YEDEK
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-R14S04
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-X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU START CMD

-R14S05

01
&EFA1/18.3

MLSKUR2CNV005_XM1
1 -X10

ESKİ OGUTME SILOLARI BESLEME
VIDALISI MOTORU START CMD

-R14S05

02
&EFA1/18.3

MLSDRY2VIB001_XM1
2 -X10

VIBRO BESLEYICI MOTORU START
CMD

-R14S05

03
&EFA1/18.3

MLSGRI2SIL002_XM1
3 -X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU START CMD

-R14S05

04
&EFA1/18.3

MLSKUR2CNV006_XM1
4 -X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU START CMD

-R14S05

05
&EFA1/18.3

MLSKUR2CNV007_XM1
5 -X10

BANT MOTORU START CMD

-R14S05

06
&EFA1/18.3

MLSDRY2CNV042_XM1
6 -X10

SILO BESLEME BANT MOTORU START
CMD

-R14S05

07
&EFA1/18.3

MLSDRY2CNV043_XM1
7 -X10

ELEVATOR MOTORU START CMD

-R14S05

08
&EFA1/18.3

MLSDRY2ELV008_XM1
8

A1(+)

A2(-)
-47RL1

24VDC

12
1114 /47.a.1

A1(+)

A2(-)
-47RL2

24VDC

12
1114 /47.a.2

A1(+)

A2(-)
-47RL3

24VDC

12
1114 /47.a.3

A1(+)

A2(-)
-47RL4

24VDC

12
1114 /47.a.4

A1(+)

A2(-)
-47RL5

24VDC

12
1114 /47.a.5

A1(+)

A2(-)
-47RL6

24VDC

12
1114 /47.a.6

A1(+)

A2(-)
-47RL7

24VDC

12
1114 /47.a.7

A1(+)

A2(-)
-47RL8

24VDC

12
1114 /47.a.8

0,50mm²
OG
R14S05.1

0,50mm²
OG
R14S05.2

0,50mm²
OG
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0,50mm²
OG
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OG
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0,50mm²
OG
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11

14
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12

11

14
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11

14
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/47.a.3

12

11

14
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11

14
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14
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-X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
START CMD

-R14S05

09
&EFA1/18.3

MLSDRY2CNV044_XM1
9 -X10

MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU
START CMD

-R14S05

10
&EFA1/18.3

MLSDRY2MSP014_XM1
10 -X10

MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU
START CMD

-R14S05

11
&EFA1/18.3

MLSDRY2MSP014_XM2
11 -X10

MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU
START CMD

-R14S05

12
&EFA1/18.3

MLSDRY2MSP014_XM3
12 -X10

MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU
START CMD

-R14S05

13
&EFA1/18.3

MLSDRY2MSP015_XM1
13 -X10

MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU
START CMD

-R14S05

14
&EFA1/18.3

MLSDRY2MSP015_XM2
14 -X10

MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU
START CMD

-R14S05

15
&EFA1/18.3

MLSDRY2MSP015_XM3
15 -X10

ESKİ OGUTME BESLEME BANT
MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-R14S05

16
&EFA1/18.3

MLSKUR2CNV005_XM1
16
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A2(-)
-47RL9

24VDC

12
1114 /47.b.1
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-47RL10
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12
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12
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12
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12
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-X10

İNCE OGUTME BESLEME BANT
MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-R14S05

17
&EFA1/18.5

MLSKUR2CNV006_XM1
19 -X10

YENI OGUTME BESLEME BANT
MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-R14S05

18
&EFA1/18.5

MLSKUR2CNV007_XM1
20 -X10

BANT MOTORU IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-R14S05

19
&EFA1/18.5

MLSDRY2CNV042_XM1
21 -X10

SILO BESLEME BANT MOTORU IŞIKLI
VE SESLİ İKAZ

-R14S05

20
&EFA1/18.5

MLSDRY2CNV043_XM1
22 -X10

ELEVATOR BESLEME BANT MOTORU
IŞIKLI VE SESLİ İKAZ

-R14S05

21
&EFA1/18.5

MLSDRY2CNV044_XM1
23 -X10

BRULÖR AUTO

-R14S05

22
&EFA1/18.5

YEDEK
24

A1(+)

A2(-)
-47RL19

24VDC

12
1114 /47.c.1

A1(+)

A2(-)
-47RL20

24VDC

12
1114 /47.c.2

A1(+)

A2(-)
-47RL21

24VDC

12
1114 /47.c.3

A1(+)

A2(-)
-47RL22

24VDC

12
1114 /47.c.4

A1(+)

A2(-)
-47RL23

24VDC

12
1114 /47.c.5

A1(+)

A2(-)
-47RL24

24VDC

12
1114 /47.c.6

A1(+)

A2(-)
-47RL25

24VDC

12
1114 /47.c.7
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A2(-)
-47RL26

24VDC
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1114 /47.c.8
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BRULÖR ALARM RESET

-R14S05
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-X10

YEDEK

-R14S05

26
&EFA1/18.5

YEDEK
28 -X10

YEDEK

-R14S05

27
&EFA1/18.5

YEDEK
29 -X10

YEDEK

-R14S05

28
&EFA1/18.5

YEDEK
30 -X10

YEDEK

-R14S05

29
&EFA1/18.5

YEDEK
31 -X10

YEDEK

-R14S05

30
&EFA1/18.5

YEDEK
32 -X10

YEDEK

-R14S05

31
&EFA1/18.5

YEDEK
33 -X10

YEDEK

-R14S05

32
&EFA1/18.5

YEDEK
34

A1(+)

A2(-)
-47RL28

24VDC

12
1114 /47.d.2

A1(+)

A2(-)
-47RL29

24VDC

12
1114 /47.d.3

A1(+)

A2(-)
-47RL30

24VDC

12
1114 /47.d.4

A1(+)

A2(-)
-47RL31

24VDC

12
1114 /47.d.5

A1(+)

A2(-)
-47RL32

24VDC

12
1114 /47.d.6

A1(+)

A2(-)
-47RL33

24VDC

12
1114 /47.d.7

A1(+)

A2(-)
-47RL34

24VDC

12
1114 /47.d.8

-X10

YEDEK

-R14S05
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-X10

MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

1

MLSDRY2MSP014_XM1
1

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-1 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

3

MLSDRY2MSP014_XM1
3

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

2

MLSDRY2MSP014_XM2
2

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-2 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

4

MLSDRY2MSP014_XM2
4

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

05

MLSDRY2MSP014_XM3
5

-X10

MANYETIK PERMROLL 1-3 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

7

MLSDRY2MSP014_XM3
7

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

6

MLSDRY2MSP015_XM1
6

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-1 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

08

MLSDRY2MSP015_XM1
8

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

9

MLSDRY2MSP015_XM2
9

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-2 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

11

MLSDRY2MSP015_XM2
11

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

10

MLSDRY2MSP015_XM3
10

-X10

MANYETIK PERMROLL 2-3 MOTORU
HIZ REFERANSI

-R08S06

12

MLSDRY2MSP015_XM3
12

-X10

YEDEK

-R08S06

13

YEDEK
13

-X10

YEDEK

-R08S06

15

YEDEK
15

-X10

YEDEK

-R08S06

14

YEDEK
14

-X10

YEDEK

-R08S06

16

YEDEK
16

-48X1 = -XDIR14S06
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-X10

YEDEK

-R14S07

1
&EFA1/20.3

YEDEK
1

-X10

YEDEK

-R14S07

3
&EFA1/20.3

YEDEK
3

-X10

YEDEK

-R14S07

2
&EFA1/20.3

YEDEK
2

-X10

YEDEK

-R14S07

4
&EFA1/20.3

YEDEK
4

-X10

YEDEK

-R14S07

05
&EFA1/20.3

YEDEK
5

-X10

YEDEK

-R14S07

7
&EFA1/20.3

YEDEK
7

-X10

YEDEK

-R14S07

6
&EFA1/20.3

YEDEK
6

-X10

YEDEK

-R14S07

08
&EFA1/20.3

YEDEK
8

-X10

YEDEK

-R14S07

9
&EFA1/20.6

YEDEK
9

-X10

YEDEK

-R14S07

11
&EFA1/20.6

YEDEK
11

-X10

YEDEK

-R14S07

10
&EFA1/20.6

YEDEK
10

-X10

YEDEK

-R14S07

12
&EFA1/20.6

YEDEK
12

-X10

YEDEK

-R14S07

13
&EFA1/20.6

YEDEK
13

-X10

YEDEK

-R14S07

15
&EFA1/20.6

YEDEK
15

-X10

YEDEK

-R14S07

14
&EFA1/20.6

YEDEK
14

-X10

YEDEK

-R14S07

16
&EFA1/20.6

YEDEK
16

-49X1 = -XDIR14S07
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-X10

TUĞLA SICAKLIĞI

-R14S08

1
&EFA1/21.3

1 -X10

ÜRÜN GİRİŞ SICAKLIĞI

-R14S08

2
&EFA1/21.3

2

-X10

ÜRÜN GİRİŞ SICAKLIĞI

-R14S08

4
&EFA1/21.3

4

-X10

MALZEME ÇIKIŞ SICAKLIĞI

-R14S08

5
&EFA1/21.3

5

-X10

MALZEME ÇIKIŞ SICAKLIĞI

-R14S08

7
&EFA1/21.3

7

-X10

ÇELİK SİLO SEVİYE

-R14S08

6
&EFA1/21.3

6

-X10

ÇELİK SİLO SEVİYE

-R14S08

8
&EFA1/21.3

8

-X10

BETON SİLO SEVİYE

-R14S08

9
&EFA1/21.3

9

-X10

TUĞLA SICAKLIĞI

-R14S08

3
&EFA1/21.3

3

-X10

YENİ ÖĞÜTME SİLO -1 SEVİYE

-R14S08

10
&EFA1/21.3

10

-X10

BETON SİLO SEVİYE

-R14S08

11
&EFA1/21.3

11 -X10

YENİ ÖĞÜTME SİLO -1 SEVİYE

-R14S08

12
&EFA1/21.3

12

-X10

ESKİ ÖĞÜTME SİLO -2 SEVİYE

-R14S08

13
&EFA1/21.3

13 -X10

İNCE (ANİVİ) ÖĞÜTME SİLO SEVİYE

-R14S08

14
&EFA1/21.3

14

-X10

ESKİ ÖĞÜTME SİLO -2 SEVİYE

-R14S08

15
&EFA1/21.3

15 -X10

İNCE (ANİVİ) ÖĞÜTME SİLO SEVİYE

-R14S08

16
&EFA1/21.3

16

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,
5A

0,50mm²
GN
R14S08.1

0,50mm²
GN
R14S08.2

0,50mm²
GN
R14S08.5

0,50mm²
GN
R14S08.6

0,50mm²
GN
R14S08.9

0,50mm²
GN
R14S08.10

0,50mm²
GN
R14S08.13

0,50mm²
GN
R14S08.14

1.21.1-50X1

-50X1 = -XAIR14S08

2.22.1 3.23.1 4.24.1 5.25.1 6.26.1 7.27.1 8.28.1

R14S08T+
17.b.6

R14S08T-
17.b.6
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	52.a RACK - 14 SLOT -10 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD
	52.b RACK - 14 SLOT - 10 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD
	53.a RACK - 14 SLOT - 11 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD
	53.b RACK - 14 SLOT - 11 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD



	Sayfa listesi
	/1 Kapak Sayfası
	&AAB1/1 Sayfa Açıklaması
	&AAB1/2 İçindekiler dizini : +MCC&EFS1/11.b - +MCC&EFS1/27.c
	&AAB1/2.a İçindekiler dizini : +MCC&EFS1/28.a - +MCC&EFS1/39.b
	&AAB1/2.b İçindekiler dizini : +MCC&EFS1/39.c - +MCC&EFS1/50.c
	&AAB1/2.c İçindekiler dizini : +MCC&EFS1/51.a - +MCC&EFS1/61.c
	&AAB1/2.d İçindekiler dizini : +MCC&EFS1/62.a - +DCS&EFS1/16.a
	&AAB1/2.e İçindekiler dizini : +DCS&EFS1/16.b - +DCS&EFS1/44.a
	&AAB1/2.f İçindekiler dizini : +DCS&EFS1/44.b - +DCS&EFS1/53.b
	&ADB1/1 Sayfa Açıklaması
	&ADB1/3 MCC Kablo Özellikleri
	&ADB1/4 DCS Kablo Özellikleri
	&ADB1/5 Tanımlamalar
	&ADB1/6 Lokasyon
	+DCS&EFA1/1 Açıklama Sayfası
	+DCS&EFA1/2 2110RACK13S01  DI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/3 2110RACK13S02 DI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/4 2110RACK13S03 DI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/5 2110RACK13S04 DI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/6 2110R13S05 DO OWERWIEW
	+DCS&EFA1/7 2110R13S06 DO OWERWIEW
	+DCS&EFA1/8 2110R13S07 AO OWERWIEW
	+DCS&EFA1/9 2110R13S08 AI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/10 2110R13S09 AI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/11 2110R13S010 AI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/14 2110RACK14S01  DI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/15 2110RACK14S02 DI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/16 2110RACK14S03 DI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/17 2110RACK14S04 DI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/18 2110R14S05 DO OWERWIEW
	+DCS&EFA1/19 2110R14S06 AO OWERWIEW
	+DCS&EFA1/20 2110R14S07 AO OWERWIEW
	+DCS&EFA1/21 2110R14S08 AI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/22 2110R14S09 AI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/23 2110R14S10 AI OWERWIEW
	+DCS&EFA1/24 2110R14S11 AI OWERWIEW
	+DCS&EFS1/1 Açıklama Sayfası
	+DCS&EFS1/11 Güç Sayfası - 1
	+DCS&EFS1/13.a Güç Kaynağı - 1
	+DCS&EFS1/13.b Güç Kaynağı - 2
	+DCS&EFS1/14 Havalandırma Ve Aydınlatma
	+DCS&EFS1/16.a RACK - 13      24VDC Modül Besleme  Dağıtım
	+DCS&EFS1/16.b RACK - 13      24VDC Terminal Besleme Dağıtım
	+DCS&EFS1/17.a RACK - 14      24VDC Modül Besleme  Dağıtım
	+DCS&EFS1/17.b RACK - 14      24VDC Terminal Besleme Dağıtım
	+DCS&EFS1/23 Network Ağ Bağlantıları
	+DCS&EFS1/24 REDUNDANT CPU        24VDC Besleme
	+DCS&EFS1/25 RACK - 11      24VDC Modül Besleme
	+DCS&EFS1/26 RACK - 12      24VDC Modül Besleme
	+DCS&EFS1/31.a RACK - 13 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/31.b RACK - 13 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/32.a RACK - 13 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/32.b RACK - 13 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/33.a RACK - 13 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/33.b RACK - 13 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/34.a RACK - 13 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/34.b RACK - 13 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/35.a RACK - 13 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (1-8) DRY CONTACT
	+DCS&EFS1/35.b RACK - 13 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (9-16) DRY CONTACT
	+DCS&EFS1/35.c RACK - 13 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (17-22) DRY CONTACT
	+DCS&EFS1/35.d RACK - 13 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (23-32) DRY CONTACT
	+DCS&EFS1/36.a RACK - 13 SLOT - 6 Digital Output (32 Channel ) (1-8) LIVE CONTACT
	+DCS&EFS1/36.b RACK - 13 SLOT - 6 Digital Output (32 Channel ) (9-16) LIVE CONTACT
	+DCS&EFS1/36.c RACK - 13 SLOT - 6 Digital Output (32 Channel ) (17-22) LIVE CONTACT
	+DCS&EFS1/36.d RACK - 13 SLOT - 6 Digital Output (32 Channel ) (23-32) LIVE CONTACT
	+DCS&EFS1/37 RACK - 13 SLOT - 07 Analog Output (8 Channel ) (1-8) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/38.a RACK - 13 SLOT - 8 Analog Input (16 Channel ) (1-8) HI LEVEL
	+DCS&EFS1/38.b RACK - 13 SLOT - 8 Analog Input (16 Channel ) (9-16) HI LEVEL
	+DCS&EFS1/39.a RACK - 13 SLOT - 9 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD
	+DCS&EFS1/39.b RACK - 13 SLOT - 9 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD
	+DCS&EFS1/40.a RACK - 13 SLOT - 10 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD
	+DCS&EFS1/40.b RACK - 13 SLOT - 10 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD
	+DCS&EFS1/43.a RACK - 14 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/43.b RACK - 14 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/44.a RACK - 14 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/44.b RACK - 14 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/45.a RACK - 14 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 3 WIRE
	+DCS&EFS1/45.b RACK - 14 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 3 WIRE
	+DCS&EFS1/46.a RACK - 14 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel ) (1-16) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/46.b RACK - 14 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel ) (17-32) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/47.a RACK - 14 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (1-8) DRY CONTACT
	+DCS&EFS1/47.b RACK - 14 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (9-16) DRY CONTACT
	+DCS&EFS1/47.c RACK - 14 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (17-22) DRY CONTACT
	+DCS&EFS1/47.d RACK - 14 SLOT - 5 Digital Output (32 Channel ) (23-32) DRY CONTACT
	+DCS&EFS1/48 RACK - 14 SLOT - 06 Analog Output (8 Channel ) (1-8) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/49 RACK - 14 SLOT - 07 Analog Output (8 Channel ) (1-8) 2 WIRE
	+DCS&EFS1/50.a RACK - 14 SLOT - 8 Analog Input (16 Channel ) (1-8) HI LEVEL
	+DCS&EFS1/50.b RACK - 14 SLOT - 8 Analog Input (16 Channel ) (9-16) HI LEVEL
	+DCS&EFS1/51.a RACK - 14 SLOT - 9 Analog Input (16 Channel ) (1-8) HI LEVEL
	+DCS&EFS1/51.b RACK - 14 SLOT - 9 Analog Input (16 Channel ) (9-16) HI LEVEL
	+DCS&EFS1/52.a RACK - 14 SLOT -10 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD
	+DCS&EFS1/52.b RACK - 14 SLOT - 10 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD
	+DCS&EFS1/53.a RACK - 14 SLOT - 11 Analog Input (8 Channel ) (1-4) RTD
	+DCS&EFS1/53.b RACK - 14 SLOT - 11 Analog Input (8 Channel ) (5-8) RTD

	Cihaz ağacı
	+DCS YENİ KURUTMA DCS
	Üç hat
	+DCS&EFS1/23.0
	+DCS&EFS1/23.1
	+DCS&EFS1/23.2
	+DCS&EFS1/23.6

	F
	-11F1
	Üç hat
	1;2;3;4    +DCS&EFS1/11.1


	-11F2
	Üç hat
	1;2;3;4    +DCS&EFS1/11.6


	-13F1
	Üç hat
	1;2;N;N.    +DCS&EFS1/13.a.0


	-13F2
	Üç hat
	1;2;N;N.    +DCS&EFS1/13.a.5


	-13F3
	Üç hat
	1;2    +DCS&EFS1/13.a.8


	-13F4
	Üç hat
	1;2;3;4    +DCS&EFS1/13.a.0


	-14F1
	Üç hat
	1;2    +DCS&EFS1/14.1


	-14F2
	Üç hat
	1;2    +DCS&EFS1/14.2



	G
	-13G1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/13.a.0
	1.1    +DCS&EFS1/13.a.1
	1.2    +DCS&EFS1/13.a.1
	1.3    +DCS&EFS1/13.a.0
	2.1    +DCS&EFS1/13.a.0
	2.2    +DCS&EFS1/13.a.1
	2.3    +DCS&EFS1/13.a.1
	2.4    +DCS&EFS1/13.a.1
	2.5    +DCS&EFS1/13.a.1


	-13G2
	Üç hat
	+DCS&EFS1/13.a.5
	1.1    +DCS&EFS1/13.a.6
	1.2    +DCS&EFS1/13.a.5
	1.3    +DCS&EFS1/13.a.5
	2.1    +DCS&EFS1/13.a.5
	2.2    +DCS&EFS1/13.a.5
	2.3    +DCS&EFS1/13.a.5
	2.4    +DCS&EFS1/13.a.5
	2.5    +DCS&EFS1/13.a.6


	-13G3
	Üç hat
	+DCS&EFS1/13.a.0
	+    +DCS&EFS1/13.a.0
	-    +DCS&EFS1/13.a.1
	+    +DCS&EFS1/13.a.1
	+'    +DCS&EFS1/13.a.1
	-'    +DCS&EFS1/13.a.1


	-13G4
	Üç hat
	+DCS&EFS1/13.a.0
	13    +DCS&EFS1/13.a.2
	14    +DCS&EFS1/13.a.2
	23    +DCS&EFS1/13.a.2
	24    +DCS&EFS1/13.a.2
	33    +DCS&EFS1/13.a.2
	34    +DCS&EFS1/13.a.2
	+    +DCS&EFS1/13.a.1
	I<IN    +DCS&EFS1/13.a.2
	R1    +DCS&EFS1/13.a.2
	R2    +DCS&EFS1/13.a.3
	+    +DCS&EFS1/13.a.4
	-    +DCS&EFS1/13.a.4
	Π    +DCS&EFS1/13.a.4
	+    +DCS&EFS1/13.a.0
	-    +DCS&EFS1/13.a.1



	H
	-11H1
	Üç hat
	x1;x2    +DCS&EFS1/11.3


	-11H2
	Üç hat
	x1;x2    +DCS&EFS1/11.8


	-14H11
	Üç hat
	x1;x2    +DCS&EFS1/14.2


	-14H12
	Üç hat
	x1;x2    +DCS&EFS1/14.2


	-14H21
	Üç hat
	x1;x2    +DCS&EFS1/14.5


	-14H22
	Üç hat
	x1;x2    +DCS&EFS1/14.6



	M
	-14M11
	Üç hat
	1;2;PE    +DCS&EFS1/14.1


	-14M21
	Üç hat
	1;2;PE    +DCS&EFS1/14.4



	N
	-N1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/11.2
	1    +DCS&EFS1/11.3
	1    +DCS&EFS1/13.a.1
	1    +DCS&EFS1/14.1
	1    +DCS&EFS1/14.4


	-N2
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/11.6
	1    +DCS&EFS1/11.7
	1    +DCS&EFS1/11.8
	1    +DCS&EFS1/13.a.5
	1    +DCS&EFS1/13.a.8
	1    +DCS&EFS1/14.2
	1    +DCS&EFS1/14.5
	1    +DCS&EFS1/14.6



	PE
	-PE1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/11.2
	1    +DCS&EFS1/11.6
	1    +DCS&EFS1/13.a.1
	1    +DCS&EFS1/13.a.6
	1    +DCS&EFS1/13.a.8
	1    +DCS&EFS1/24.3
	1    +DCS&EFS1/24.6
	1    +DCS&EFS1/25.0
	1    +DCS&EFS1/26.0



	R
	-R08S06
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/48.1
	2    +DCS&EFS1/48.2
	3    +DCS&EFS1/48.1
	4    +DCS&EFS1/48.2
	5    +DCS&EFS1/48.3
	6    +DCS&EFS1/48.4
	7    +DCS&EFS1/48.3
	8    +DCS&EFS1/48.4
	9    +DCS&EFS1/48.5
	10    +DCS&EFS1/48.6
	11    +DCS&EFS1/48.6
	12    +DCS&EFS1/48.7
	13    +DCS&EFS1/48.7
	14    +DCS&EFS1/48.8
	15    +DCS&EFS1/48.8
	16    +DCS&EFS1/48.9


	-R11S0_1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/24.2
	+    +DCS&EFS1/24.3
	-    +DCS&EFS1/24.3
	PE    +DCS&EFS1/24.3
	+DCS&EFS1/24.3


	-R11S0_2
	Üç hat
	+DCS&EFS1/24.3

	Tek hat
	1    +DCS&EFS1/24.4
	2    +DCS&EFS1/24.4
	3    +DCS&EFS1/24.4
	4    +DCS&EFS1/24.4


	-R11S0_3
	Üç hat
	+DCS&EFS1/24.5

	Tek hat
	1    +DCS&EFS1/24.5
	2    +DCS&EFS1/24.5
	3    +DCS&EFS1/24.5
	4    +DCS&EFS1/24.5


	-R11S0_4
	Üç hat
	+DCS&EFS1/24.5
	+    +DCS&EFS1/24.6
	-    +DCS&EFS1/24.6
	PE    +DCS&EFS1/24.6
	+DCS&EFS1/24.6


	-R13S0_1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.0
	+    +DCS&EFS1/25.0
	-    +DCS&EFS1/25.0
	PE    +DCS&EFS1/25.0
	+DCS&EFS1/25.1


	-R13S0_2
	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.1

	Tek hat
	1    +DCS&EFS1/25.1
	2    +DCS&EFS1/25.1


	-R13S01
	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.1
	1    +DCS&EFS1/31.a.1
	2    +DCS&EFS1/31.a.1
	3    +DCS&EFS1/31.a.2
	4    +DCS&EFS1/31.a.2
	5    +DCS&EFS1/31.a.3
	6    +DCS&EFS1/31.a.3
	7    +DCS&EFS1/31.a.4
	8    +DCS&EFS1/31.a.4
	9    +DCS&EFS1/31.a.5
	10    +DCS&EFS1/31.a.6
	11    +DCS&EFS1/31.a.6
	12    +DCS&EFS1/31.a.7
	13    +DCS&EFS1/31.a.7
	14    +DCS&EFS1/31.a.8
	15    +DCS&EFS1/31.a.8
	16    +DCS&EFS1/31.a.9
	17    +DCS&EFS1/25.1
	19    +DCS&EFS1/31.b.1
	20    +DCS&EFS1/31.b.1
	21    +DCS&EFS1/31.b.2
	22    +DCS&EFS1/31.b.2
	23    +DCS&EFS1/31.b.3
	24    +DCS&EFS1/31.b.3
	25    +DCS&EFS1/31.b.4
	26    +DCS&EFS1/31.b.4
	27    +DCS&EFS1/31.b.5
	28    +DCS&EFS1/31.b.6
	29    +DCS&EFS1/31.b.6
	30    +DCS&EFS1/31.b.7
	31    +DCS&EFS1/31.b.7
	32    +DCS&EFS1/31.b.8
	33    +DCS&EFS1/31.b.8
	34    +DCS&EFS1/31.b.9
	+DCS&EFS1/25.2

	Genel bakış
	+DCS&EFA1/2.3
	1    +DCS&EFA1/2.3
	2    +DCS&EFA1/2.3
	3    +DCS&EFA1/2.3
	4    +DCS&EFA1/2.3
	5    +DCS&EFA1/2.3
	6    +DCS&EFA1/2.3
	7    +DCS&EFA1/2.3
	8    +DCS&EFA1/2.3
	9    +DCS&EFA1/2.3
	10    +DCS&EFA1/2.3
	11    +DCS&EFA1/2.3
	12    +DCS&EFA1/2.3
	13    +DCS&EFA1/2.3
	14    +DCS&EFA1/2.3
	15    +DCS&EFA1/2.3
	16    +DCS&EFA1/2.3
	19    +DCS&EFA1/2.5
	20    +DCS&EFA1/2.5
	21    +DCS&EFA1/2.5
	22    +DCS&EFA1/2.5
	23    +DCS&EFA1/2.5
	24    +DCS&EFA1/2.5
	25    +DCS&EFA1/2.5
	26    +DCS&EFA1/2.5
	27    +DCS&EFA1/2.5
	28    +DCS&EFA1/2.5
	29    +DCS&EFA1/2.5
	30    +DCS&EFA1/2.5
	31    +DCS&EFA1/2.5
	32    +DCS&EFA1/2.5
	33    +DCS&EFA1/2.5
	34    +DCS&EFA1/2.5


	-R13S02
	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.2
	+DCS&EFS1/25.3
	1    +DCS&EFS1/32.a.1
	2    +DCS&EFS1/32.a.1
	3    +DCS&EFS1/32.a.2
	4    +DCS&EFS1/32.a.2
	5    +DCS&EFS1/32.a.3
	6    +DCS&EFS1/32.a.3
	7    +DCS&EFS1/32.a.4
	8    +DCS&EFS1/32.a.4
	9    +DCS&EFS1/32.a.5
	10    +DCS&EFS1/32.a.6
	11    +DCS&EFS1/32.a.6
	12    +DCS&EFS1/32.a.7
	13    +DCS&EFS1/32.a.7
	14    +DCS&EFS1/32.a.8
	15    +DCS&EFS1/32.a.8
	16    +DCS&EFS1/32.a.9
	19    +DCS&EFS1/32.b.1
	20    +DCS&EFS1/32.b.1
	21    +DCS&EFS1/32.b.2
	22    +DCS&EFS1/32.b.2
	23    +DCS&EFS1/32.b.3
	24    +DCS&EFS1/32.b.3
	25    +DCS&EFS1/32.b.4
	26    +DCS&EFS1/32.b.4
	27    +DCS&EFS1/32.b.5
	28    +DCS&EFS1/32.b.6
	29    +DCS&EFS1/32.b.6
	30    +DCS&EFS1/32.b.7
	31    +DCS&EFS1/32.b.7
	32    +DCS&EFS1/32.b.8
	33    +DCS&EFS1/32.b.8
	34    +DCS&EFS1/32.b.9

	Genel bakış
	+DCS&EFA1/3.3
	1    +DCS&EFA1/3.3
	2    +DCS&EFA1/3.3
	3    +DCS&EFA1/3.3
	4    +DCS&EFA1/3.3
	5    +DCS&EFA1/3.3
	6    +DCS&EFA1/3.3
	7    +DCS&EFA1/3.3
	8    +DCS&EFA1/3.3
	9    +DCS&EFA1/3.3
	10    +DCS&EFA1/3.3
	11    +DCS&EFA1/3.3
	12    +DCS&EFA1/3.3
	13    +DCS&EFA1/3.3
	14    +DCS&EFA1/3.3
	15    +DCS&EFA1/3.3
	16    +DCS&EFA1/3.3
	19    +DCS&EFA1/3.5
	20    +DCS&EFA1/3.5
	21    +DCS&EFA1/3.5
	22    +DCS&EFA1/3.5
	23    +DCS&EFA1/3.5
	24    +DCS&EFA1/3.5
	25    +DCS&EFA1/3.5
	26    +DCS&EFA1/3.5
	27    +DCS&EFA1/3.5
	28    +DCS&EFA1/3.5
	29    +DCS&EFA1/3.5
	30    +DCS&EFA1/3.5
	31    +DCS&EFA1/3.5
	32    +DCS&EFA1/3.5
	33    +DCS&EFA1/3.5
	34    +DCS&EFA1/3.5


	-R13S03
	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.3
	1    +DCS&EFS1/33.a.1
	2    +DCS&EFS1/33.a.1
	3    +DCS&EFS1/33.a.2
	4    +DCS&EFS1/33.a.2
	5    +DCS&EFS1/33.a.3
	6    +DCS&EFS1/33.a.3
	7    +DCS&EFS1/33.a.4
	8    +DCS&EFS1/33.a.4
	9    +DCS&EFS1/33.a.5
	10    +DCS&EFS1/33.a.6
	11    +DCS&EFS1/33.a.6
	12    +DCS&EFS1/33.a.7
	13    +DCS&EFS1/33.a.7
	14    +DCS&EFS1/33.a.8
	15    +DCS&EFS1/33.a.8
	16    +DCS&EFS1/33.a.9
	19    +DCS&EFS1/33.b.1
	20    +DCS&EFS1/33.b.1
	21    +DCS&EFS1/33.b.2
	22    +DCS&EFS1/33.b.2
	23    +DCS&EFS1/33.b.3
	24    +DCS&EFS1/33.b.3
	25    +DCS&EFS1/33.b.4
	26    +DCS&EFS1/33.b.4
	27    +DCS&EFS1/33.b.5
	28    +DCS&EFS1/33.b.6
	29    +DCS&EFS1/33.b.6
	30    +DCS&EFS1/33.b.7
	31    +DCS&EFS1/33.b.7
	32    +DCS&EFS1/33.b.8
	33    +DCS&EFS1/33.b.8
	34    +DCS&EFS1/33.b.9
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	5    +DCS&EFA1/4.3
	6    +DCS&EFA1/4.3
	7    +DCS&EFA1/4.3
	8    +DCS&EFA1/4.3
	9    +DCS&EFA1/4.3
	10    +DCS&EFA1/4.3
	11    +DCS&EFA1/4.3
	12    +DCS&EFA1/4.3
	13    +DCS&EFA1/4.3
	14    +DCS&EFA1/4.3
	15    +DCS&EFA1/4.3
	16    +DCS&EFA1/4.3
	19    +DCS&EFA1/4.5
	20    +DCS&EFA1/4.5
	21    +DCS&EFA1/4.5
	22    +DCS&EFA1/4.5
	23    +DCS&EFA1/4.5
	24    +DCS&EFA1/4.5
	25    +DCS&EFA1/4.5
	26    +DCS&EFA1/4.5
	27    +DCS&EFA1/4.5
	28    +DCS&EFA1/4.5
	29    +DCS&EFA1/4.5
	30    +DCS&EFA1/4.5
	31    +DCS&EFA1/4.5
	32    +DCS&EFA1/4.5
	33    +DCS&EFA1/4.5
	34    +DCS&EFA1/4.5
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	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.3
	+DCS&EFS1/25.4
	1    +DCS&EFS1/34.a.1
	2    +DCS&EFS1/34.a.1
	3    +DCS&EFS1/34.a.2
	4    +DCS&EFS1/34.a.2
	5    +DCS&EFS1/34.a.3
	6    +DCS&EFS1/34.a.3
	7    +DCS&EFS1/34.a.4
	8    +DCS&EFS1/34.a.4
	9    +DCS&EFS1/34.a.5
	10    +DCS&EFS1/34.a.6
	11    +DCS&EFS1/34.a.6
	12    +DCS&EFS1/34.a.7
	13    +DCS&EFS1/34.a.7
	14    +DCS&EFS1/34.a.8
	15    +DCS&EFS1/34.a.8
	16    +DCS&EFS1/34.a.9
	19    +DCS&EFS1/34.b.1
	20    +DCS&EFS1/34.b.1
	21    +DCS&EFS1/34.b.2
	22    +DCS&EFS1/34.b.2
	23    +DCS&EFS1/34.b.3
	24    +DCS&EFS1/34.b.3
	25    +DCS&EFS1/34.b.4
	26    +DCS&EFS1/34.b.4
	27    +DCS&EFS1/34.b.5
	28    +DCS&EFS1/34.b.6
	29    +DCS&EFS1/34.b.6
	30    +DCS&EFS1/34.b.7
	31    +DCS&EFS1/34.b.7
	32    +DCS&EFS1/34.b.8
	33    +DCS&EFS1/34.b.8
	34    +DCS&EFS1/34.b.9
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	+DCS&EFA1/5.3
	1    +DCS&EFA1/5.3
	2    +DCS&EFA1/5.3
	3    +DCS&EFA1/5.3
	4    +DCS&EFA1/5.3
	5    +DCS&EFA1/5.3
	6    +DCS&EFA1/5.3
	7    +DCS&EFA1/5.3
	8    +DCS&EFA1/5.3
	9    +DCS&EFA1/5.3
	10    +DCS&EFA1/5.3
	11    +DCS&EFA1/5.3
	12    +DCS&EFA1/5.3
	13    +DCS&EFA1/5.3
	14    +DCS&EFA1/5.3
	15    +DCS&EFA1/5.3
	16    +DCS&EFA1/5.3
	19    +DCS&EFA1/5.5
	20    +DCS&EFA1/5.5
	21    +DCS&EFA1/5.5
	22    +DCS&EFA1/5.5
	23    +DCS&EFA1/5.5
	24    +DCS&EFA1/5.5
	25    +DCS&EFA1/5.5
	26    +DCS&EFA1/5.5
	27    +DCS&EFA1/5.5
	28    +DCS&EFA1/5.5
	29    +DCS&EFA1/5.5
	30    +DCS&EFA1/5.5
	31    +DCS&EFA1/5.5
	32    +DCS&EFA1/5.5
	33    +DCS&EFA1/5.5
	34    +DCS&EFA1/5.5


	-R13S05
	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.4
	+DCS&EFS1/25.5
	1    +DCS&EFS1/35.a.1
	2    +DCS&EFS1/35.a.2
	3    +DCS&EFS1/35.a.3
	4    +DCS&EFS1/35.a.4
	5    +DCS&EFS1/35.a.5
	6    +DCS&EFS1/35.a.6
	7    +DCS&EFS1/35.a.7
	8    +DCS&EFS1/35.a.8
	9    +DCS&EFS1/35.b.1
	10    +DCS&EFS1/35.b.2
	11    +DCS&EFS1/35.b.3
	12    +DCS&EFS1/35.b.4
	13    +DCS&EFS1/35.b.5
	14    +DCS&EFS1/35.b.6
	15    +DCS&EFS1/35.b.7
	16    +DCS&EFS1/35.b.8
	19    +DCS&EFS1/35.c.1
	20    +DCS&EFS1/35.c.2
	21    +DCS&EFS1/35.c.3
	22    +DCS&EFS1/35.c.4
	23    +DCS&EFS1/35.c.5
	24    +DCS&EFS1/35.c.6
	25    +DCS&EFS1/35.c.7
	26    +DCS&EFS1/35.c.8
	27    +DCS&EFS1/35.d.1
	28    +DCS&EFS1/35.d.2
	29    +DCS&EFS1/35.d.3
	30    +DCS&EFS1/35.d.4
	31    +DCS&EFS1/35.d.5
	32    +DCS&EFS1/35.d.6
	33    +DCS&EFS1/35.d.7
	34    +DCS&EFS1/35.d.8
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	1    +DCS&EFA1/6.3
	2    +DCS&EFA1/6.3
	3    +DCS&EFA1/6.3
	4    +DCS&EFA1/6.3
	5    +DCS&EFA1/6.3
	6    +DCS&EFA1/6.3
	7    +DCS&EFA1/6.3
	8    +DCS&EFA1/6.3
	9    +DCS&EFA1/6.3
	10    +DCS&EFA1/6.3
	11    +DCS&EFA1/6.3
	12    +DCS&EFA1/6.3
	13    +DCS&EFA1/6.3
	14    +DCS&EFA1/6.3
	15    +DCS&EFA1/6.3
	16    +DCS&EFA1/6.3
	17    +DCS&EFA1/6.3
	18    +DCS&EFA1/6.3
	19    +DCS&EFA1/6.5
	20    +DCS&EFA1/6.5
	21    +DCS&EFA1/6.5
	22    +DCS&EFA1/6.5
	23    +DCS&EFA1/6.5
	24    +DCS&EFA1/6.5
	25    +DCS&EFA1/6.5
	26    +DCS&EFA1/6.5
	27    +DCS&EFA1/6.5
	28    +DCS&EFA1/6.5
	29    +DCS&EFA1/6.5
	30    +DCS&EFA1/6.5
	31    +DCS&EFA1/6.5
	32    +DCS&EFA1/6.5
	33    +DCS&EFA1/6.5
	34    +DCS&EFA1/6.5
	35    +DCS&EFA1/6.5
	36    +DCS&EFA1/6.5


	-R13S06
	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.5
	1    +DCS&EFS1/36.a.1
	2    +DCS&EFS1/36.a.2
	3    +DCS&EFS1/36.a.3
	4    +DCS&EFS1/36.a.4
	5    +DCS&EFS1/36.a.5
	6    +DCS&EFS1/36.a.6
	7    +DCS&EFS1/36.a.7
	8    +DCS&EFS1/36.a.8
	9    +DCS&EFS1/36.b.1
	10    +DCS&EFS1/36.b.2
	11    +DCS&EFS1/36.b.3
	12    +DCS&EFS1/36.b.4
	13    +DCS&EFS1/36.b.5
	14    +DCS&EFS1/36.b.6
	15    +DCS&EFS1/36.b.7
	16    +DCS&EFS1/36.b.8
	19    +DCS&EFS1/36.c.1
	20    +DCS&EFS1/36.c.2
	21    +DCS&EFS1/36.c.3
	22    +DCS&EFS1/36.c.4
	23    +DCS&EFS1/36.c.5
	24    +DCS&EFS1/36.c.6
	25    +DCS&EFS1/36.c.7
	26    +DCS&EFS1/36.c.8
	27    +DCS&EFS1/36.d.1
	28    +DCS&EFS1/36.d.2
	29    +DCS&EFS1/36.d.3
	30    +DCS&EFS1/36.d.4
	31    +DCS&EFS1/36.d.5
	32    +DCS&EFS1/36.d.6
	33    +DCS&EFS1/36.d.7
	34    +DCS&EFS1/36.d.8
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	+DCS&EFA1/7.3
	1    +DCS&EFA1/7.3
	2    +DCS&EFA1/7.3
	3    +DCS&EFA1/7.3
	4    +DCS&EFA1/7.3
	5    +DCS&EFA1/7.3
	6    +DCS&EFA1/7.3
	7    +DCS&EFA1/7.3
	8    +DCS&EFA1/7.3
	9    +DCS&EFA1/7.3
	10    +DCS&EFA1/7.3
	11    +DCS&EFA1/7.3
	12    +DCS&EFA1/7.3
	13    +DCS&EFA1/7.3
	14    +DCS&EFA1/7.3
	15    +DCS&EFA1/7.3
	16    +DCS&EFA1/7.3
	17    +DCS&EFA1/7.3
	18    +DCS&EFA1/7.3
	19    +DCS&EFA1/7.5
	20    +DCS&EFA1/7.5
	21    +DCS&EFA1/7.5
	22    +DCS&EFA1/7.5
	23    +DCS&EFA1/7.5
	24    +DCS&EFA1/7.5
	25    +DCS&EFA1/7.5
	26    +DCS&EFA1/7.5
	27    +DCS&EFA1/7.5
	28    +DCS&EFA1/7.5
	29    +DCS&EFA1/7.5
	30    +DCS&EFA1/7.5
	31    +DCS&EFA1/7.5
	32    +DCS&EFA1/7.5
	33    +DCS&EFA1/7.5
	34    +DCS&EFA1/7.5
	35    +DCS&EFA1/7.5
	36    +DCS&EFA1/7.5


	-R13S07
	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.5
	+DCS&EFS1/25.6
	1    +DCS&EFS1/37.1
	2    +DCS&EFS1/37.2
	3    +DCS&EFS1/37.1
	4    +DCS&EFS1/37.2
	5    +DCS&EFS1/37.3
	6    +DCS&EFS1/37.4
	7    +DCS&EFS1/37.3
	8    +DCS&EFS1/37.4
	9    +DCS&EFS1/37.5
	10    +DCS&EFS1/37.6
	11    +DCS&EFS1/37.6
	12    +DCS&EFS1/37.7
	13    +DCS&EFS1/37.7
	14    +DCS&EFS1/37.8
	15    +DCS&EFS1/37.8
	16    +DCS&EFS1/37.9

	Genel bakış
	+DCS&EFA1/8.3
	1    +DCS&EFA1/8.3
	2    +DCS&EFA1/8.3
	3    +DCS&EFA1/8.3
	4    +DCS&EFA1/8.3
	5    +DCS&EFA1/8.3
	6    +DCS&EFA1/8.3
	7    +DCS&EFA1/8.3
	8    +DCS&EFA1/8.3
	9    +DCS&EFA1/8.6
	10    +DCS&EFA1/8.6
	11    +DCS&EFA1/8.6
	12    +DCS&EFA1/8.6
	13    +DCS&EFA1/8.6
	14    +DCS&EFA1/8.6
	15    +DCS&EFA1/8.6
	16    +DCS&EFA1/8.6
	41    +DCS&EFA1/8.6
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	Üç hat
	+DCS&EFS1/25.6
	1    +DCS&EFS1/38.a.1
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	3    +DCS&EFS1/38.a.1
	4    +DCS&EFS1/38.a.2
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	6    +DCS&EFS1/38.a.4
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	15    +DCS&EFS1/38.a.8
	16    +DCS&EFS1/38.a.9
	17    +DCS&EFS1/38.b.1
	18    +DCS&EFS1/38.b.2
	19    +DCS&EFS1/38.b.1
	20    +DCS&EFS1/38.b.2
	21    +DCS&EFS1/38.b.3
	22    +DCS&EFS1/38.b.4
	23    +DCS&EFS1/38.b.3
	24    +DCS&EFS1/38.b.4
	25    +DCS&EFS1/38.b.5
	26    +DCS&EFS1/38.b.6
	27    +DCS&EFS1/38.b.6
	28    +DCS&EFS1/38.b.7
	29    +DCS&EFS1/38.b.7
	30    +DCS&EFS1/38.b.8
	31    +DCS&EFS1/38.b.8
	32    +DCS&EFS1/38.b.9

	Genel bakış
	+DCS&EFA1/9.3
	1    +DCS&EFA1/9.3
	2    +DCS&EFA1/9.3
	3    +DCS&EFA1/9.3
	4    +DCS&EFA1/9.3
	5    +DCS&EFA1/9.3
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	7    +DCS&EFA1/9.3
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	20    +DCS&EFA1/9.6
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	Üç hat
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	18    +DCS&EFS1/39.b.4
	19    +DCS&EFS1/39.b.5
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	Üç hat
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	Üç hat
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	Tek hat
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	5    +DCS&EFS1/52.a.3
	6    +DCS&EFS1/52.a.3
	7    +DCS&EFS1/52.a.4
	8    +DCS&EFS1/52.a.4
	9    +DCS&EFS1/52.a.5
	10    +DCS&EFS1/52.a.6
	11    +DCS&EFS1/52.b.1
	12    +DCS&EFS1/52.b.1
	13    +DCS&EFS1/52.b.2
	14    +DCS&EFS1/52.b.2
	15    +DCS&EFS1/52.b.3
	16    +DCS&EFS1/52.b.3
	17    +DCS&EFS1/52.b.4
	18    +DCS&EFS1/52.b.4
	19    +DCS&EFS1/52.b.5
	20    +DCS&EFS1/52.b.6

	Genel bakış
	+DCS&EFA1/23.3
	1    +DCS&EFA1/23.3
	2    +DCS&EFA1/23.3
	3    +DCS&EFA1/23.3
	4    +DCS&EFA1/23.3
	5    +DCS&EFA1/23.3
	6    +DCS&EFA1/23.3
	7    +DCS&EFA1/23.3
	8    +DCS&EFA1/23.3
	9    +DCS&EFA1/23.3
	10    +DCS&EFA1/23.3
	11    +DCS&EFA1/23.6
	12    +DCS&EFA1/23.6
	13    +DCS&EFA1/23.6
	14    +DCS&EFA1/23.6
	15    +DCS&EFA1/23.6
	16    +DCS&EFA1/23.6
	17    +DCS&EFA1/23.6
	18    +DCS&EFA1/23.6
	19    +DCS&EFA1/23.6
	20    +DCS&EFA1/23.6


	-R14S11
	Üç hat
	+DCS&EFS1/26.8
	1    +DCS&EFS1/53.a.1
	2    +DCS&EFS1/53.a.1
	3    +DCS&EFS1/53.a.2
	4    +DCS&EFS1/53.a.2
	5    +DCS&EFS1/53.a.3
	6    +DCS&EFS1/53.a.3
	7    +DCS&EFS1/53.a.4
	8    +DCS&EFS1/53.a.4
	9    +DCS&EFS1/53.a.5
	10    +DCS&EFS1/53.a.6
	11    +DCS&EFS1/53.b.1
	12    +DCS&EFS1/53.b.1
	13    +DCS&EFS1/53.b.2
	14    +DCS&EFS1/53.b.2
	15    +DCS&EFS1/53.b.3
	16    +DCS&EFS1/53.b.3
	17    +DCS&EFS1/53.b.4
	18    +DCS&EFS1/53.b.4
	19    +DCS&EFS1/53.b.5
	20    +DCS&EFS1/53.b.6

	Genel bakış
	+DCS&EFA1/24.3
	1    +DCS&EFA1/24.3
	2    +DCS&EFA1/24.3
	3    +DCS&EFA1/24.3
	4    +DCS&EFA1/24.3
	5    +DCS&EFA1/24.3
	6    +DCS&EFA1/24.3
	7    +DCS&EFA1/24.3
	8    +DCS&EFA1/24.3
	9    +DCS&EFA1/24.3
	10    +DCS&EFA1/24.3
	11    +DCS&EFA1/24.6
	12    +DCS&EFA1/24.6
	13    +DCS&EFA1/24.6
	14    +DCS&EFA1/24.6
	15    +DCS&EFA1/24.6
	16    +DCS&EFA1/24.6
	17    +DCS&EFA1/24.6
	18    +DCS&EFA1/24.6
	19    +DCS&EFA1/24.6
	20    +DCS&EFA1/24.6


	-R14S12
	Üç hat
	+DCS&EFS1/26.9



	RL
	-11RL1
	Üç hat
	A1;A2    +DCS&EFS1/11.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/11.3


	-11RL2
	Üç hat
	A1;A2    +DCS&EFS1/11.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/11.8


	-13RL1
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/13.a.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/13.a.6


	-13RL2
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/13.a.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/13.a.7


	-35RL1
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.a.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.a.1


	-35RL2
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.a.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.a.2


	-35RL3
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.a.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.a.3


	-35RL4
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.a.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.a.4


	-35RL5
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.a.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.a.5


	-35RL6
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.a.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.a.6


	-35RL7
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.a.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.a.7


	-35RL8
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.a.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.a.8


	-35RL9
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.b.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.b.1


	-35RL10
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.b.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.b.2


	-35RL11
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.b.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.b.3


	-35RL12
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.b.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.b.4


	-35RL13
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.b.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.b.5


	-35RL14
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.b.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.b.6


	-35RL15
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.b.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.b.7


	-35RL16
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.b.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.b.8


	-35RL19
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.c.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.c.1


	-35RL20
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.c.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.c.2


	-35RL21
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.c.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.c.3


	-35RL22
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.c.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.c.4


	-35RL23
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.c.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.c.5


	-35RL24
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.c.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.c.6


	-35RL25
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.c.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.c.7


	-35RL26
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.c.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.c.8


	-35RL27
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.d.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.d.1


	-35RL28
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.d.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.d.2


	-35RL29
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.d.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.d.3


	-35RL30
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.d.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.d.4


	-35RL31
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.d.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.d.5


	-35RL32
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.d.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.d.6


	-35RL33
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.d.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.d.7


	-35RL34
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/35.d.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/35.d.8


	-36RL1
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.a.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.a.1


	-36RL2
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.a.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.a.2


	-36RL3
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.a.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.a.3


	-36RL4
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.a.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.a.4


	-36RL5
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.a.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.a.5


	-36RL6
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.a.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.a.6


	-36RL7
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.a.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.a.7


	-36RL8
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.a.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.a.8


	-36RL9
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.b.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.b.1


	-36RL10
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.b.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.b.2


	-36RL11
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.b.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.b.3


	-36RL12
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.b.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.b.4


	-36RL13
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.b.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.b.5


	-36RL14
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.b.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.b.6


	-36RL15
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.b.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.b.7


	-36RL16
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.b.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.b.8


	-36RL19
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.c.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.c.1


	-36RL20
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.c.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.c.2


	-36RL21
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.c.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.c.3


	-36RL22
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.c.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.c.4


	-36RL23
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.c.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.c.5


	-36RL24
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.c.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.c.6


	-36RL25
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.c.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.c.7


	-36RL26
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.c.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.c.8


	-36RL27
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.d.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.d.1


	-36RL28
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.d.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.d.2


	-36RL29
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.d.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.d.3


	-36RL30
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.d.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.d.4


	-36RL31
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.d.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.d.5


	-36RL32
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.d.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.d.6


	-36RL33
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.d.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.d.7


	-36RL34
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/36.d.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/36.d.8


	-47RL1
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.a.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.a.1


	-47RL2
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.a.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.a.2


	-47RL3
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.a.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.a.3


	-47RL4
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.a.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.a.4


	-47RL5
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.a.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.a.5


	-47RL6
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.a.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.a.6


	-47RL7
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.a.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.a.7


	-47RL8
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.a.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.a.8


	-47RL9
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.b.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.b.1


	-47RL10
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.b.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.b.2


	-47RL11
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.b.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.b.3


	-47RL12
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.b.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.b.4


	-47RL13
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.b.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.b.5


	-47RL14
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.b.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.b.6


	-47RL15
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.b.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.b.7


	-47RL16
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.b.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.b.8


	-47RL19
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.c.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.c.1


	-47RL20
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.c.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.c.2


	-47RL21
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.c.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.c.3


	-47RL22
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.c.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.c.4


	-47RL23
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.c.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.c.5


	-47RL24
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.c.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.c.6


	-47RL25
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.c.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.c.7


	-47RL26
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.c.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.c.8


	-47RL27
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.d.1
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.d.1


	-47RL28
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.d.2
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.d.2


	-47RL29
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.d.3
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.d.3


	-47RL30
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.d.4
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.d.4


	-47RL31
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.d.5
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.d.5


	-47RL32
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.d.6
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.d.6


	-47RL33
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.d.7
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.d.7


	-47RL34
	Üç hat
	A1(+);A2(-)    +DCS&EFS1/47.d.8
	12;11;14    +DCS&EFS1/47.d.8



	S
	-14S11
	Üç hat
	13;14    +DCS&EFS1/14.1


	-14S12
	Üç hat
	13;14    +DCS&EFS1/14.4


	-14S31
	Üç hat
	13;14    +DCS&EFS1/14.9


	-14S32
	Üç hat
	11;12    +DCS&EFS1/14.2
	13;14    +DCS&EFS1/14.8


	-14S33
	Üç hat
	11;12    +DCS&EFS1/14.2
	13;14    +DCS&EFS1/14.8


	-14S34
	Üç hat
	11;12    +DCS&EFS1/14.5
	13;14    +DCS&EFS1/14.8


	-14S35
	Üç hat
	11;12    +DCS&EFS1/14.6
	13;14    +DCS&EFS1/14.8



	U
	-U917
	Üç hat
	+DCS&EFS1/13.a.8
	GND    +DCS&EFS1/13.a.8
	V+    +DCS&EFS1/13.a.8
	V+'    +DCS&EFS1/13.a.8
	V-    +DCS&EFS1/13.a.8
	V-'    +DCS&EFS1/13.a.8
	1-8    +DCS&EFS1/13.a.9
	1-4    +DCS&EFS1/13.a.9



	W
	-W1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/11.1


	-W2
	Üç hat
	+DCS&EFS1/11.6



	X
	-11X1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/11.1
	2    +DCS&EFS1/11.2
	3    +DCS&EFS1/11.2


	-11X2
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/11.6
	2    +DCS&EFS1/11.6
	3    +DCS&EFS1/11.6


	-11X3
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/11.3
	2    +DCS&EFS1/11.3
	3    +DCS&EFS1/11.8
	4    +DCS&EFS1/11.8
	13    +DCS&EFS1/14.8
	14    +DCS&EFS1/14.8
	15    +DCS&EFS1/14.9
	16    +DCS&EFS1/14.9


	-13X1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/13.a.6
	2    +DCS&EFS1/13.a.6
	3    +DCS&EFS1/13.a.7
	4    +DCS&EFS1/13.a.7


	-13X2
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/13.b.1
	+DCS&EFS1/13.b.1


	-13X3
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/13.b.4
	+DCS&EFS1/13.b.3


	-16X1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.0
	2    +DCS&EFS1/16.a.0


	-16X2
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.1
	2    +DCS&EFS1/16.a.1


	-16X3
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.2
	2    +DCS&EFS1/16.a.2


	-16X4
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.2
	2    +DCS&EFS1/16.a.3


	-16X5
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.3
	2    +DCS&EFS1/16.a.3


	-16X6
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.4
	2    +DCS&EFS1/16.a.4


	-16X7
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.5
	2    +DCS&EFS1/16.a.5


	-16X8
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.6
	2    +DCS&EFS1/16.a.6


	-16X9
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.6
	2    +DCS&EFS1/16.a.7


	-16X10
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.7
	2    +DCS&EFS1/16.a.7


	-16X11
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.8
	2    +DCS&EFS1/16.a.8


	-16X12
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.a.9
	2    +DCS&EFS1/16.a.9


	-16X13
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.0
	2    +DCS&EFS1/16.b.0


	-16X14
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.1
	2    +DCS&EFS1/16.b.1


	-16X15
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.2
	2    +DCS&EFS1/16.b.2


	-16X16
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.2
	2    +DCS&EFS1/16.b.3


	-16X17
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.3
	2    +DCS&EFS1/16.b.3


	-16X18
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.4
	2    +DCS&EFS1/16.b.4


	-16X19
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.5
	2    +DCS&EFS1/16.b.5


	-16X20
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.6
	2    +DCS&EFS1/16.b.6


	-16X21
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.6
	2    +DCS&EFS1/16.b.7


	-16X22
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.7
	2    +DCS&EFS1/16.b.7


	-16X23
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.8
	2    +DCS&EFS1/16.b.8


	-16X24
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/16.b.9
	2    +DCS&EFS1/16.b.9


	-17X1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.0
	2    +DCS&EFS1/17.a.0


	-17X2
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.1
	2    +DCS&EFS1/17.a.1


	-17X3
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.2
	2    +DCS&EFS1/17.a.2


	-17X4
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.2
	2    +DCS&EFS1/17.a.3


	-17X5
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.3
	2    +DCS&EFS1/17.a.3


	-17X6
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.4
	2    +DCS&EFS1/17.a.4


	-17X7
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.5
	2    +DCS&EFS1/17.a.5


	-17X8
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.6
	2    +DCS&EFS1/17.a.6


	-17X9
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.7
	2    +DCS&EFS1/17.a.7


	-17X10
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.7
	2    +DCS&EFS1/17.a.8


	-17X11
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.8
	2    +DCS&EFS1/17.a.8


	-17X12
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.a.9
	2    +DCS&EFS1/17.a.9


	-17X13
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.0
	2    +DCS&EFS1/17.b.0


	-17X14
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.1
	2    +DCS&EFS1/17.b.1


	-17X15
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.2
	2    +DCS&EFS1/17.b.2


	-17X16
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.2
	2    +DCS&EFS1/17.b.3


	-17X17
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.3
	2    +DCS&EFS1/17.b.3


	-17X18
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.4
	2    +DCS&EFS1/17.b.4


	-17X19
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.5
	2    +DCS&EFS1/17.b.5


	-17X20
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.6
	2    +DCS&EFS1/17.b.6


	-17X21
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.6
	2    +DCS&EFS1/17.b.7


	-17X22
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.7
	2    +DCS&EFS1/17.b.7


	-17X23
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.8
	2    +DCS&EFS1/17.b.8


	-17X24
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/17.b.9
	2    +DCS&EFS1/17.b.9


	-24X1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/24.3
	2    +DCS&EFS1/24.3


	-24X2
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/24.6
	2    +DCS&EFS1/24.6


	-25X1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/25.0
	2    +DCS&EFS1/25.0


	-26X1
	Üç hat
	1    +DCS&EFS1/26.0
	2    +DCS&EFS1/26.0


	-31X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/31.a.0
	+DCS&EFS1/31.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/31.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/31.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/31.a.1
	2.2    +DCS&EFS1/31.a.1
	3.1    +DCS&EFS1/31.a.2
	3.2    +DCS&EFS1/31.a.2
	4.1    +DCS&EFS1/31.a.2
	4.2    +DCS&EFS1/31.a.2
	5.1    +DCS&EFS1/31.a.3
	5.2    +DCS&EFS1/31.a.3
	6.1    +DCS&EFS1/31.a.3
	6.2    +DCS&EFS1/31.a.3
	7.1    +DCS&EFS1/31.a.4
	7.2    +DCS&EFS1/31.a.4
	8.1    +DCS&EFS1/31.a.4
	8.2    +DCS&EFS1/31.a.4
	9.1    +DCS&EFS1/31.a.5
	9.2    +DCS&EFS1/31.a.5
	10.1    +DCS&EFS1/31.a.5
	10.2    +DCS&EFS1/31.a.6
	11.1    +DCS&EFS1/31.a.6
	11.2    +DCS&EFS1/31.a.6
	12.1    +DCS&EFS1/31.a.6
	12.2    +DCS&EFS1/31.a.7
	13.1    +DCS&EFS1/31.a.7
	13.2    +DCS&EFS1/31.a.7
	14.1    +DCS&EFS1/31.a.8
	14.2    +DCS&EFS1/31.a.8
	15.1    +DCS&EFS1/31.a.8
	15.2    +DCS&EFS1/31.a.8
	16.1    +DCS&EFS1/31.a.9
	16.2    +DCS&EFS1/31.a.9
	19.1    +DCS&EFS1/31.b.0
	19.2    +DCS&EFS1/31.b.1
	20.1    +DCS&EFS1/31.b.1
	20.2    +DCS&EFS1/31.b.1
	21.1    +DCS&EFS1/31.b.2
	21.2    +DCS&EFS1/31.b.2
	22.1    +DCS&EFS1/31.b.2
	22.2    +DCS&EFS1/31.b.2
	23.1    +DCS&EFS1/31.b.3
	23.2    +DCS&EFS1/31.b.3
	24.1    +DCS&EFS1/31.b.3
	24.2    +DCS&EFS1/31.b.3
	25.1    +DCS&EFS1/31.b.4
	25.2    +DCS&EFS1/31.b.4
	26.1    +DCS&EFS1/31.b.4
	26.2    +DCS&EFS1/31.b.4
	27.1    +DCS&EFS1/31.b.5
	27.2    +DCS&EFS1/31.b.5
	28.1    +DCS&EFS1/31.b.5
	28.2    +DCS&EFS1/31.b.6
	29.1    +DCS&EFS1/31.b.6
	29.2    +DCS&EFS1/31.b.6
	30.1    +DCS&EFS1/31.b.6
	30.2    +DCS&EFS1/31.b.7
	31.1    +DCS&EFS1/31.b.7
	31.2    +DCS&EFS1/31.b.7
	32.1    +DCS&EFS1/31.b.8
	32.2    +DCS&EFS1/31.b.8
	33.1    +DCS&EFS1/31.b.8
	33.2    +DCS&EFS1/31.b.8
	34.1    +DCS&EFS1/31.b.9
	34.2    +DCS&EFS1/31.b.9


	-32X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/32.a.0
	+DCS&EFS1/32.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/32.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/32.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/32.a.1
	2.2    +DCS&EFS1/32.a.1
	3.1    +DCS&EFS1/32.a.2
	3.2    +DCS&EFS1/32.a.2
	4.1    +DCS&EFS1/32.a.2
	4.2    +DCS&EFS1/32.a.2
	5.1    +DCS&EFS1/32.a.3
	5.2    +DCS&EFS1/32.a.3
	6.1    +DCS&EFS1/32.a.3
	6.2    +DCS&EFS1/32.a.3
	7.1    +DCS&EFS1/32.a.4
	7.2    +DCS&EFS1/32.a.4
	8.1    +DCS&EFS1/32.a.4
	8.2    +DCS&EFS1/32.a.4
	9.1    +DCS&EFS1/32.a.5
	9.2    +DCS&EFS1/32.a.5
	10.1    +DCS&EFS1/32.a.5
	10.2    +DCS&EFS1/32.a.6
	11.1    +DCS&EFS1/32.a.6
	11.2    +DCS&EFS1/32.a.6
	12.1    +DCS&EFS1/32.a.6
	12.2    +DCS&EFS1/32.a.7
	13.1    +DCS&EFS1/32.a.7
	13.2    +DCS&EFS1/32.a.7
	14.1    +DCS&EFS1/32.a.8
	14.2    +DCS&EFS1/32.a.8
	15.1    +DCS&EFS1/32.a.8
	15.2    +DCS&EFS1/32.a.8
	16.1    +DCS&EFS1/32.a.9
	16.2    +DCS&EFS1/32.a.9
	19.1    +DCS&EFS1/32.b.0
	19.2    +DCS&EFS1/32.b.1
	20.1    +DCS&EFS1/32.b.1
	20.2    +DCS&EFS1/32.b.1
	21.1    +DCS&EFS1/32.b.2
	21.2    +DCS&EFS1/32.b.2
	22.1    +DCS&EFS1/32.b.2
	22.2    +DCS&EFS1/32.b.2
	23.1    +DCS&EFS1/32.b.3
	23.2    +DCS&EFS1/32.b.3
	24.1    +DCS&EFS1/32.b.3
	24.2    +DCS&EFS1/32.b.3
	25.1    +DCS&EFS1/32.b.4
	25.2    +DCS&EFS1/32.b.4
	26.1    +DCS&EFS1/32.b.4
	26.2    +DCS&EFS1/32.b.4
	27.1    +DCS&EFS1/32.b.5
	27.2    +DCS&EFS1/32.b.5
	28.1    +DCS&EFS1/32.b.5
	28.2    +DCS&EFS1/32.b.6
	29.1    +DCS&EFS1/32.b.6
	29.2    +DCS&EFS1/32.b.6
	30.1    +DCS&EFS1/32.b.6
	30.2    +DCS&EFS1/32.b.7
	31.1    +DCS&EFS1/32.b.7
	31.2    +DCS&EFS1/32.b.7
	32.1    +DCS&EFS1/32.b.8
	32.2    +DCS&EFS1/32.b.8
	33.1    +DCS&EFS1/32.b.8
	33.2    +DCS&EFS1/32.b.8
	34.1    +DCS&EFS1/32.b.9
	34.2    +DCS&EFS1/32.b.9


	-33X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/33.a.0
	+DCS&EFS1/33.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/33.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/33.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/33.a.1
	2.2    +DCS&EFS1/33.a.1
	3.1    +DCS&EFS1/33.a.2
	3.2    +DCS&EFS1/33.a.2
	4.1    +DCS&EFS1/33.a.2
	4.2    +DCS&EFS1/33.a.2
	5.1    +DCS&EFS1/33.a.3
	5.2    +DCS&EFS1/33.a.3
	6.1    +DCS&EFS1/33.a.3
	6.2    +DCS&EFS1/33.a.3
	7.1    +DCS&EFS1/33.a.4
	7.2    +DCS&EFS1/33.a.4
	8.1    +DCS&EFS1/33.a.4
	8.2    +DCS&EFS1/33.a.4
	9.1    +DCS&EFS1/33.a.5
	9.2    +DCS&EFS1/33.a.5
	10.1    +DCS&EFS1/33.a.5
	10.2    +DCS&EFS1/33.a.6
	11.1    +DCS&EFS1/33.a.6
	11.2    +DCS&EFS1/33.a.6
	12.1    +DCS&EFS1/33.a.6
	12.2    +DCS&EFS1/33.a.7
	13.1    +DCS&EFS1/33.a.7
	13.2    +DCS&EFS1/33.a.7
	14.1    +DCS&EFS1/33.a.8
	14.2    +DCS&EFS1/33.a.8
	15.1    +DCS&EFS1/33.a.8
	15.2    +DCS&EFS1/33.a.8
	16.1    +DCS&EFS1/33.a.9
	16.2    +DCS&EFS1/33.a.9
	19.1    +DCS&EFS1/33.b.0
	19.2    +DCS&EFS1/33.b.1
	20.1    +DCS&EFS1/33.b.1
	20.2    +DCS&EFS1/33.b.1
	21.1    +DCS&EFS1/33.b.2
	21.2    +DCS&EFS1/33.b.2
	22.1    +DCS&EFS1/33.b.2
	22.2    +DCS&EFS1/33.b.2
	23.1    +DCS&EFS1/33.b.3
	23.2    +DCS&EFS1/33.b.3
	24.1    +DCS&EFS1/33.b.3
	24.2    +DCS&EFS1/33.b.3
	25.1    +DCS&EFS1/33.b.4
	25.2    +DCS&EFS1/33.b.4
	26.1    +DCS&EFS1/33.b.4
	26.2    +DCS&EFS1/33.b.4
	27.1    +DCS&EFS1/33.b.5
	27.2    +DCS&EFS1/33.b.5
	28.1    +DCS&EFS1/33.b.5
	28.2    +DCS&EFS1/33.b.6
	29.1    +DCS&EFS1/33.b.6
	29.2    +DCS&EFS1/33.b.6
	30.1    +DCS&EFS1/33.b.6
	30.2    +DCS&EFS1/33.b.7
	31.1    +DCS&EFS1/33.b.7
	31.2    +DCS&EFS1/33.b.7
	32.1    +DCS&EFS1/33.b.8
	32.2    +DCS&EFS1/33.b.8
	33.1    +DCS&EFS1/33.b.8
	33.2    +DCS&EFS1/33.b.8
	34.1    +DCS&EFS1/33.b.9
	34.2    +DCS&EFS1/33.b.9


	-34X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/34.a.0
	+DCS&EFS1/34.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/34.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/34.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/34.a.1
	2.2    +DCS&EFS1/34.a.1
	3.1    +DCS&EFS1/34.a.2
	3.2    +DCS&EFS1/34.a.2
	4.1    +DCS&EFS1/34.a.2
	4.2    +DCS&EFS1/34.a.2
	5.1    +DCS&EFS1/34.a.3
	5.2    +DCS&EFS1/34.a.3
	6.1    +DCS&EFS1/34.a.3
	6.2    +DCS&EFS1/34.a.3
	7.1    +DCS&EFS1/34.a.4
	7.2    +DCS&EFS1/34.a.4
	8.1    +DCS&EFS1/34.a.4
	8.2    +DCS&EFS1/34.a.4
	9.1    +DCS&EFS1/34.a.5
	9.2    +DCS&EFS1/34.a.5
	10.1    +DCS&EFS1/34.a.5
	10.2    +DCS&EFS1/34.a.6
	11.1    +DCS&EFS1/34.a.6
	11.2    +DCS&EFS1/34.a.6
	12.1    +DCS&EFS1/34.a.6
	12.2    +DCS&EFS1/34.a.7
	13.1    +DCS&EFS1/34.a.7
	13.2    +DCS&EFS1/34.a.7
	14.1    +DCS&EFS1/34.a.8
	14.2    +DCS&EFS1/34.a.8
	15.1    +DCS&EFS1/34.a.8
	15.2    +DCS&EFS1/34.a.8
	16.1    +DCS&EFS1/34.a.9
	16.2    +DCS&EFS1/34.a.9
	19.1    +DCS&EFS1/34.b.0
	19.2    +DCS&EFS1/34.b.1
	20.1    +DCS&EFS1/34.b.1
	20.2    +DCS&EFS1/34.b.1
	21.1    +DCS&EFS1/34.b.2
	21.2    +DCS&EFS1/34.b.2
	22.1    +DCS&EFS1/34.b.2
	22.2    +DCS&EFS1/34.b.2
	23.1    +DCS&EFS1/34.b.3
	23.2    +DCS&EFS1/34.b.3
	24.1    +DCS&EFS1/34.b.3
	24.2    +DCS&EFS1/34.b.3
	25.1    +DCS&EFS1/34.b.4
	25.2    +DCS&EFS1/34.b.4
	26.1    +DCS&EFS1/34.b.4
	26.2    +DCS&EFS1/34.b.4
	27.1    +DCS&EFS1/34.b.5
	27.2    +DCS&EFS1/34.b.5
	28.1    +DCS&EFS1/34.b.5
	28.2    +DCS&EFS1/34.b.6
	29.1    +DCS&EFS1/34.b.6
	29.2    +DCS&EFS1/34.b.6
	30.1    +DCS&EFS1/34.b.6
	30.2    +DCS&EFS1/34.b.7
	31.1    +DCS&EFS1/34.b.7
	31.2    +DCS&EFS1/34.b.7
	32.1    +DCS&EFS1/34.b.8
	32.2    +DCS&EFS1/34.b.8
	33.1    +DCS&EFS1/34.b.8
	33.2    +DCS&EFS1/34.b.8
	34.1    +DCS&EFS1/34.b.9
	34.2    +DCS&EFS1/34.b.9


	-35X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/35.a.0
	+DCS&EFS1/35.b.0
	+DCS&EFS1/35.c.0
	+DCS&EFS1/35.d.0
	1    +DCS&EFS1/35.a.0
	2    +DCS&EFS1/35.a.1
	3    +DCS&EFS1/35.a.1
	4    +DCS&EFS1/35.a.2
	5    +DCS&EFS1/35.a.3
	6    +DCS&EFS1/35.a.3
	7    +DCS&EFS1/35.a.4
	8    +DCS&EFS1/35.a.4
	9    +DCS&EFS1/35.a.5
	10    +DCS&EFS1/35.a.5
	11    +DCS&EFS1/35.a.6
	12    +DCS&EFS1/35.a.6
	13    +DCS&EFS1/35.a.7
	14    +DCS&EFS1/35.a.7
	15    +DCS&EFS1/35.a.8
	16    +DCS&EFS1/35.a.8
	17    +DCS&EFS1/35.b.0
	18    +DCS&EFS1/35.b.1
	19    +DCS&EFS1/35.b.1
	20    +DCS&EFS1/35.b.2
	21    +DCS&EFS1/35.b.3
	22    +DCS&EFS1/35.b.3
	23    +DCS&EFS1/35.b.4
	24    +DCS&EFS1/35.b.4
	25    +DCS&EFS1/35.b.5
	26    +DCS&EFS1/35.b.5
	27    +DCS&EFS1/35.b.6
	28    +DCS&EFS1/35.b.6
	29    +DCS&EFS1/35.b.7
	30    +DCS&EFS1/35.b.7
	31    +DCS&EFS1/35.b.8
	32    +DCS&EFS1/35.b.8
	33    +DCS&EFS1/35.c.0
	33    +DCS&EFS1/35.d.0
	34    +DCS&EFS1/35.c.1
	34    +DCS&EFS1/35.d.1
	35    +DCS&EFS1/35.c.1
	35    +DCS&EFS1/35.d.1
	36    +DCS&EFS1/35.c.2
	36    +DCS&EFS1/35.d.2
	37    +DCS&EFS1/35.c.3
	37    +DCS&EFS1/35.d.3
	38    +DCS&EFS1/35.c.3
	38    +DCS&EFS1/35.d.3
	39    +DCS&EFS1/35.c.4
	39    +DCS&EFS1/35.d.4
	40    +DCS&EFS1/35.c.4
	40    +DCS&EFS1/35.d.4
	41    +DCS&EFS1/35.c.5
	41    +DCS&EFS1/35.d.5
	42    +DCS&EFS1/35.c.5
	42    +DCS&EFS1/35.d.5
	43    +DCS&EFS1/35.c.6
	43    +DCS&EFS1/35.d.6
	44    +DCS&EFS1/35.c.6
	44    +DCS&EFS1/35.d.6
	45    +DCS&EFS1/35.c.7
	45    +DCS&EFS1/35.d.7
	46    +DCS&EFS1/35.c.7
	46    +DCS&EFS1/35.d.7
	47    +DCS&EFS1/35.c.8
	47    +DCS&EFS1/35.d.8
	48    +DCS&EFS1/35.c.8
	48    +DCS&EFS1/35.d.8


	-36X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/36.a.0
	+DCS&EFS1/36.b.0
	+DCS&EFS1/36.c.0
	+DCS&EFS1/36.d.0
	1.1    +DCS&EFS1/36.a.1
	1.2    +DCS&EFS1/36.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/36.a.2
	2.2    +DCS&EFS1/36.a.2
	3.1    +DCS&EFS1/36.a.3
	3.2    +DCS&EFS1/36.a.3
	4.1    +DCS&EFS1/36.a.4
	4.2    +DCS&EFS1/36.a.4
	5.1    +DCS&EFS1/36.a.5
	5.2    +DCS&EFS1/36.a.5
	6.1    +DCS&EFS1/36.a.6
	6.2    +DCS&EFS1/36.a.6
	7.1    +DCS&EFS1/36.a.7
	7.2    +DCS&EFS1/36.a.7
	8.1    +DCS&EFS1/36.a.8
	8.2    +DCS&EFS1/36.a.9
	9.1    +DCS&EFS1/36.b.1
	9.2    +DCS&EFS1/36.b.1
	10.1    +DCS&EFS1/36.b.2
	10.2    +DCS&EFS1/36.b.2
	11.1    +DCS&EFS1/36.b.3
	11.2    +DCS&EFS1/36.b.3
	12.1    +DCS&EFS1/36.b.4
	12.2    +DCS&EFS1/36.b.4
	13.1    +DCS&EFS1/36.b.5
	13.2    +DCS&EFS1/36.b.5
	14.1    +DCS&EFS1/36.b.6
	14.2    +DCS&EFS1/36.b.6
	15.1    +DCS&EFS1/36.b.7
	15.2    +DCS&EFS1/36.b.7
	16.1    +DCS&EFS1/36.b.8
	16.2    +DCS&EFS1/36.b.9
	17.1    +DCS&EFS1/36.c.1
	17.2    +DCS&EFS1/36.c.1
	18.1    +DCS&EFS1/36.c.2
	18.2    +DCS&EFS1/36.c.2
	19.1    +DCS&EFS1/36.c.3
	19.2    +DCS&EFS1/36.c.3
	20.1    +DCS&EFS1/36.c.4
	20.2    +DCS&EFS1/36.c.4
	21.1    +DCS&EFS1/36.c.5
	21.2    +DCS&EFS1/36.c.5
	22.1    +DCS&EFS1/36.c.6
	22.2    +DCS&EFS1/36.c.6
	23.1    +DCS&EFS1/36.c.7
	23.2    +DCS&EFS1/36.c.7
	24.1    +DCS&EFS1/36.c.8
	24.2    +DCS&EFS1/36.c.9
	25.1    +DCS&EFS1/36.d.1
	25.2    +DCS&EFS1/36.d.1
	26.1    +DCS&EFS1/36.d.2
	26.2    +DCS&EFS1/36.d.2
	27.1    +DCS&EFS1/36.d.3
	27.2    +DCS&EFS1/36.d.3
	28.1    +DCS&EFS1/36.d.4
	28.2    +DCS&EFS1/36.d.4
	29.1    +DCS&EFS1/36.d.5
	29.2    +DCS&EFS1/36.d.5
	30.1    +DCS&EFS1/36.d.6
	30.2    +DCS&EFS1/36.d.6
	31.1    +DCS&EFS1/36.d.7
	31.2    +DCS&EFS1/36.d.7
	32.1    +DCS&EFS1/36.d.8
	32.2    +DCS&EFS1/36.d.8


	-37X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/37.0
	1    +DCS&EFS1/37.1
	2    +DCS&EFS1/37.1
	3    +DCS&EFS1/37.2
	4    +DCS&EFS1/37.2
	5    +DCS&EFS1/37.3
	6    +DCS&EFS1/37.3
	7    +DCS&EFS1/37.4
	8    +DCS&EFS1/37.4
	9    +DCS&EFS1/37.5
	10    +DCS&EFS1/37.5
	11    +DCS&EFS1/37.6
	12    +DCS&EFS1/37.6
	13    +DCS&EFS1/37.7
	14    +DCS&EFS1/37.8
	15    +DCS&EFS1/37.8
	16    +DCS&EFS1/37.9


	-38X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/38.a.0
	+DCS&EFS1/38.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/38.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/38.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/38.a.2
	2.2    +DCS&EFS1/38.a.2
	3.1    +DCS&EFS1/38.a.3
	3.2    +DCS&EFS1/38.a.3
	4.1    +DCS&EFS1/38.a.4
	4.2    +DCS&EFS1/38.a.4
	5.1    +DCS&EFS1/38.a.5
	5.2    +DCS&EFS1/38.a.5
	6.1    +DCS&EFS1/38.a.6
	6.2    +DCS&EFS1/38.a.6
	7.1    +DCS&EFS1/38.a.7
	7.2    +DCS&EFS1/38.a.7
	8.1    +DCS&EFS1/38.a.8
	8.2    +DCS&EFS1/38.a.8
	9.1    +DCS&EFS1/38.b.0
	9.2    +DCS&EFS1/38.b.1
	10.1    +DCS&EFS1/38.b.2
	10.2    +DCS&EFS1/38.b.2
	11.1    +DCS&EFS1/38.b.3
	11.2    +DCS&EFS1/38.b.3
	12.1    +DCS&EFS1/38.b.4
	12.2    +DCS&EFS1/38.b.4
	13.1    +DCS&EFS1/38.b.5
	13.2    +DCS&EFS1/38.b.5
	14.1    +DCS&EFS1/38.b.6
	14.2    +DCS&EFS1/38.b.6
	15.1    +DCS&EFS1/38.b.7
	15.2    +DCS&EFS1/38.b.7
	16.1    +DCS&EFS1/38.b.8
	16.2    +DCS&EFS1/38.b.8


	-39X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/39.a.0
	+DCS&EFS1/39.b.0
	1    +DCS&EFS1/39.a.1
	2    +DCS&EFS1/39.a.1
	3    +DCS&EFS1/39.a.2
	4    +DCS&EFS1/39.a.2
	5    +DCS&EFS1/39.a.3
	6    +DCS&EFS1/39.a.3
	7    +DCS&EFS1/39.a.4
	8    +DCS&EFS1/39.a.4
	9    +DCS&EFS1/39.a.5
	10    +DCS&EFS1/39.a.6
	11    +DCS&EFS1/39.b.1
	12    +DCS&EFS1/39.b.1
	13    +DCS&EFS1/39.b.2
	14    +DCS&EFS1/39.b.2
	15    +DCS&EFS1/39.b.3
	16    +DCS&EFS1/39.b.3
	17    +DCS&EFS1/39.b.4
	18    +DCS&EFS1/39.b.4
	19    +DCS&EFS1/39.b.5
	20    +DCS&EFS1/39.b.6


	-40X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/40.a.0
	+DCS&EFS1/40.b.0
	1    +DCS&EFS1/40.a.1
	2    +DCS&EFS1/40.a.1
	3    +DCS&EFS1/40.a.2
	4    +DCS&EFS1/40.a.2
	5    +DCS&EFS1/40.a.3
	6    +DCS&EFS1/40.a.3
	7    +DCS&EFS1/40.a.4
	8    +DCS&EFS1/40.a.4
	9    +DCS&EFS1/40.a.5
	10    +DCS&EFS1/40.a.6
	11    +DCS&EFS1/40.b.1
	12    +DCS&EFS1/40.b.1
	13    +DCS&EFS1/40.b.2
	14    +DCS&EFS1/40.b.2
	15    +DCS&EFS1/40.b.3
	16    +DCS&EFS1/40.b.3
	17    +DCS&EFS1/40.b.4
	18    +DCS&EFS1/40.b.4
	19    +DCS&EFS1/40.b.5
	20    +DCS&EFS1/40.b.6


	-43X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/43.a.0
	+DCS&EFS1/43.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/43.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/43.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/43.a.1
	2.2    +DCS&EFS1/43.a.1
	3.1    +DCS&EFS1/43.a.2
	3.2    +DCS&EFS1/43.a.2
	4.1    +DCS&EFS1/43.a.2
	4.2    +DCS&EFS1/43.a.2
	5.1    +DCS&EFS1/43.a.3
	5.2    +DCS&EFS1/43.a.3
	6.1    +DCS&EFS1/43.a.3
	6.2    +DCS&EFS1/43.a.3
	7.1    +DCS&EFS1/43.a.4
	7.2    +DCS&EFS1/43.a.4
	8.1    +DCS&EFS1/43.a.4
	8.2    +DCS&EFS1/43.a.4
	9.1    +DCS&EFS1/43.a.5
	9.2    +DCS&EFS1/43.a.5
	10.1    +DCS&EFS1/43.a.5
	10.2    +DCS&EFS1/43.a.6
	11.1    +DCS&EFS1/43.a.6
	11.2    +DCS&EFS1/43.a.6
	12.1    +DCS&EFS1/43.a.6
	12.2    +DCS&EFS1/43.a.7
	13.1    +DCS&EFS1/43.a.7
	13.2    +DCS&EFS1/43.a.7
	14.1    +DCS&EFS1/43.a.8
	14.2    +DCS&EFS1/43.a.8
	15.1    +DCS&EFS1/43.a.8
	15.2    +DCS&EFS1/43.a.8
	16.1    +DCS&EFS1/43.a.9
	16.2    +DCS&EFS1/43.a.9
	19.1    +DCS&EFS1/43.b.0
	19.2    +DCS&EFS1/43.b.1
	20.1    +DCS&EFS1/43.b.1
	20.2    +DCS&EFS1/43.b.1
	21.1    +DCS&EFS1/43.b.2
	21.2    +DCS&EFS1/43.b.2
	22.1    +DCS&EFS1/43.b.2
	22.2    +DCS&EFS1/43.b.2
	23.1    +DCS&EFS1/43.b.3
	23.2    +DCS&EFS1/43.b.3
	24.1    +DCS&EFS1/43.b.3
	24.2    +DCS&EFS1/43.b.3
	25.1    +DCS&EFS1/43.b.4
	25.2    +DCS&EFS1/43.b.4
	26.1    +DCS&EFS1/43.b.4
	26.2    +DCS&EFS1/43.b.4
	27.1    +DCS&EFS1/43.b.5
	27.2    +DCS&EFS1/43.b.5
	28.1    +DCS&EFS1/43.b.5
	28.2    +DCS&EFS1/43.b.6
	29.1    +DCS&EFS1/43.b.6
	29.2    +DCS&EFS1/43.b.6
	30.1    +DCS&EFS1/43.b.6
	30.2    +DCS&EFS1/43.b.7
	31.1    +DCS&EFS1/43.b.7
	31.2    +DCS&EFS1/43.b.7
	32.1    +DCS&EFS1/43.b.8
	32.2    +DCS&EFS1/43.b.8
	33.1    +DCS&EFS1/43.b.8
	33.2    +DCS&EFS1/43.b.8
	34.1    +DCS&EFS1/43.b.9
	34.2    +DCS&EFS1/43.b.9


	-44X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/44.a.0
	+DCS&EFS1/44.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/44.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/44.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/44.a.1
	2.2    +DCS&EFS1/44.a.1
	3.1    +DCS&EFS1/44.a.2
	3.2    +DCS&EFS1/44.a.2
	4.1    +DCS&EFS1/44.a.2
	4.2    +DCS&EFS1/44.a.2
	5.1    +DCS&EFS1/44.a.3
	5.2    +DCS&EFS1/44.a.3
	6.1    +DCS&EFS1/44.a.3
	6.2    +DCS&EFS1/44.a.3
	7.1    +DCS&EFS1/44.a.4
	7.2    +DCS&EFS1/44.a.4
	8.1    +DCS&EFS1/44.a.4
	8.2    +DCS&EFS1/44.a.4
	9.1    +DCS&EFS1/44.a.5
	9.2    +DCS&EFS1/44.a.5
	10.1    +DCS&EFS1/44.a.5
	10.2    +DCS&EFS1/44.a.6
	11.1    +DCS&EFS1/44.a.6
	11.2    +DCS&EFS1/44.a.6
	12.1    +DCS&EFS1/44.a.6
	12.2    +DCS&EFS1/44.a.7
	13.1    +DCS&EFS1/44.a.7
	13.2    +DCS&EFS1/44.a.7
	14.1    +DCS&EFS1/44.a.8
	14.2    +DCS&EFS1/44.a.8
	15.1    +DCS&EFS1/44.a.8
	15.2    +DCS&EFS1/44.a.8
	16.1    +DCS&EFS1/44.a.9
	16.2    +DCS&EFS1/44.a.9
	19.1    +DCS&EFS1/44.b.0
	19.2    +DCS&EFS1/44.b.1
	20.1    +DCS&EFS1/44.b.1
	20.2    +DCS&EFS1/44.b.1
	21.1    +DCS&EFS1/44.b.2
	21.2    +DCS&EFS1/44.b.2
	22.1    +DCS&EFS1/44.b.2
	22.2    +DCS&EFS1/44.b.2
	23.1    +DCS&EFS1/44.b.3
	23.2    +DCS&EFS1/44.b.3
	24.1    +DCS&EFS1/44.b.3
	24.2    +DCS&EFS1/44.b.3
	25.1    +DCS&EFS1/44.b.4
	25.2    +DCS&EFS1/44.b.4
	26.1    +DCS&EFS1/44.b.4
	26.2    +DCS&EFS1/44.b.4
	27.1    +DCS&EFS1/44.b.5
	27.2    +DCS&EFS1/44.b.5
	28.1    +DCS&EFS1/44.b.5
	28.2    +DCS&EFS1/44.b.6
	29.1    +DCS&EFS1/44.b.6
	29.2    +DCS&EFS1/44.b.6
	30.1    +DCS&EFS1/44.b.6
	30.2    +DCS&EFS1/44.b.7
	31.1    +DCS&EFS1/44.b.7
	31.2    +DCS&EFS1/44.b.7
	32.1    +DCS&EFS1/44.b.8
	32.2    +DCS&EFS1/44.b.8
	33.1    +DCS&EFS1/44.b.8
	33.2    +DCS&EFS1/44.b.8
	34.1    +DCS&EFS1/44.b.9
	34.2    +DCS&EFS1/44.b.9


	-45X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/45.a.0
	+DCS&EFS1/45.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/45.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/45.a.1
	1.3    +DCS&EFS1/45.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/45.a.1
	2.2    +DCS&EFS1/45.a.1
	2.3    +DCS&EFS1/45.a.1
	3.1    +DCS&EFS1/45.a.2
	3.2    +DCS&EFS1/45.a.2
	3.3    +DCS&EFS1/45.a.2
	4.1    +DCS&EFS1/45.a.2
	4.2    +DCS&EFS1/45.a.2
	4.3    +DCS&EFS1/45.a.2
	5.1    +DCS&EFS1/45.a.3
	5.2    +DCS&EFS1/45.a.3
	5.3    +DCS&EFS1/45.a.3
	6.1    +DCS&EFS1/45.a.3
	6.2    +DCS&EFS1/45.a.3
	6.3    +DCS&EFS1/45.a.4
	7.1    +DCS&EFS1/45.a.4
	7.2    +DCS&EFS1/45.a.4
	7.3    +DCS&EFS1/45.a.4
	8.1    +DCS&EFS1/45.a.4
	8.2    +DCS&EFS1/45.a.4
	8.3    +DCS&EFS1/45.a.5
	9.1    +DCS&EFS1/45.a.5
	9.2    +DCS&EFS1/45.a.5
	9.3    +DCS&EFS1/45.a.5
	10.1    +DCS&EFS1/45.a.5
	10.2    +DCS&EFS1/45.a.6
	10.3    +DCS&EFS1/45.a.6
	11.1    +DCS&EFS1/45.a.6
	11.2    +DCS&EFS1/45.a.6
	11.3    +DCS&EFS1/45.a.6
	12.1    +DCS&EFS1/45.a.6
	12.2    +DCS&EFS1/45.a.7
	12.3    +DCS&EFS1/45.a.7
	13.1    +DCS&EFS1/45.a.7
	13.2    +DCS&EFS1/45.a.7
	13.3    +DCS&EFS1/45.a.7
	14.1    +DCS&EFS1/45.a.8
	14.2    +DCS&EFS1/45.a.8
	14.3    +DCS&EFS1/45.a.8
	15.1    +DCS&EFS1/45.a.8
	15.2    +DCS&EFS1/45.a.8
	15.3    +DCS&EFS1/45.a.8
	16.1    +DCS&EFS1/45.a.9
	16.2    +DCS&EFS1/45.a.9
	16.3    +DCS&EFS1/45.a.9
	19.1    +DCS&EFS1/45.b.0
	19.2    +DCS&EFS1/45.b.1
	19.3    +DCS&EFS1/45.b.1
	20.1    +DCS&EFS1/45.b.1
	20.2    +DCS&EFS1/45.b.1
	20.3    +DCS&EFS1/45.b.1
	21.1    +DCS&EFS1/45.b.2
	21.2    +DCS&EFS1/45.b.2
	21.3    +DCS&EFS1/45.b.2
	22.1    +DCS&EFS1/45.b.2
	22.2    +DCS&EFS1/45.b.2
	22.3    +DCS&EFS1/45.b.2
	23.1    +DCS&EFS1/45.b.3
	23.2    +DCS&EFS1/45.b.3
	23.3    +DCS&EFS1/45.b.3
	24.1    +DCS&EFS1/45.b.3
	24.2    +DCS&EFS1/45.b.3
	24.3    +DCS&EFS1/45.b.4
	25.1    +DCS&EFS1/45.b.4
	25.2    +DCS&EFS1/45.b.4
	25.3    +DCS&EFS1/45.b.4
	26.1    +DCS&EFS1/45.b.4
	26.2    +DCS&EFS1/45.b.4
	26.3    +DCS&EFS1/45.b.5
	27.1    +DCS&EFS1/45.b.5
	27.2    +DCS&EFS1/45.b.5
	27.3    +DCS&EFS1/45.b.5
	28.1    +DCS&EFS1/45.b.5
	28.2    +DCS&EFS1/45.b.6
	28.3    +DCS&EFS1/45.b.6
	29.1    +DCS&EFS1/45.b.6
	29.2    +DCS&EFS1/45.b.6
	29.3    +DCS&EFS1/45.b.6
	30.1    +DCS&EFS1/45.b.6
	30.2    +DCS&EFS1/45.b.7
	30.3    +DCS&EFS1/45.b.7
	31.1    +DCS&EFS1/45.b.7
	31.2    +DCS&EFS1/45.b.7
	31.3    +DCS&EFS1/45.b.7
	32.1    +DCS&EFS1/45.b.8
	32.2    +DCS&EFS1/45.b.8
	32.3    +DCS&EFS1/45.b.8
	33.1    +DCS&EFS1/45.b.8
	33.2    +DCS&EFS1/45.b.8
	33.3    +DCS&EFS1/45.b.8
	34.1    +DCS&EFS1/45.b.9
	34.2    +DCS&EFS1/45.b.9
	34.3    +DCS&EFS1/45.b.9


	-46X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/46.a.0
	+DCS&EFS1/46.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/46.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/46.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/46.a.1
	2.2    +DCS&EFS1/46.a.1
	3.1    +DCS&EFS1/46.a.2
	3.2    +DCS&EFS1/46.a.2
	4.1    +DCS&EFS1/46.a.2
	4.2    +DCS&EFS1/46.a.2
	5.1    +DCS&EFS1/46.a.3
	5.2    +DCS&EFS1/46.a.3
	6.1    +DCS&EFS1/46.a.3
	6.2    +DCS&EFS1/46.a.3
	7.1    +DCS&EFS1/46.a.4
	7.2    +DCS&EFS1/46.a.4
	8.1    +DCS&EFS1/46.a.4
	8.2    +DCS&EFS1/46.a.4
	9.1    +DCS&EFS1/46.a.5
	9.2    +DCS&EFS1/46.a.5
	10.1    +DCS&EFS1/46.a.5
	10.2    +DCS&EFS1/46.a.6
	11.1    +DCS&EFS1/46.a.6
	11.2    +DCS&EFS1/46.a.6
	12.1    +DCS&EFS1/46.a.6
	12.2    +DCS&EFS1/46.a.7
	13.1    +DCS&EFS1/46.a.7
	13.2    +DCS&EFS1/46.a.7
	14.1    +DCS&EFS1/46.a.8
	14.2    +DCS&EFS1/46.a.8
	15.1    +DCS&EFS1/46.a.8
	15.2    +DCS&EFS1/46.a.8
	16.1    +DCS&EFS1/46.a.9
	16.2    +DCS&EFS1/46.a.9
	19.1    +DCS&EFS1/46.b.0
	19.2    +DCS&EFS1/46.b.1
	20.1    +DCS&EFS1/46.b.1
	20.2    +DCS&EFS1/46.b.1
	21.1    +DCS&EFS1/46.b.2
	21.2    +DCS&EFS1/46.b.2
	22.1    +DCS&EFS1/46.b.2
	22.2    +DCS&EFS1/46.b.2
	23.1    +DCS&EFS1/46.b.3
	23.2    +DCS&EFS1/46.b.3
	24.1    +DCS&EFS1/46.b.3
	24.2    +DCS&EFS1/46.b.3
	25.1    +DCS&EFS1/46.b.4
	25.2    +DCS&EFS1/46.b.4
	26.1    +DCS&EFS1/46.b.4
	26.2    +DCS&EFS1/46.b.4
	27.1    +DCS&EFS1/46.b.5
	27.2    +DCS&EFS1/46.b.5
	28.1    +DCS&EFS1/46.b.5
	28.2    +DCS&EFS1/46.b.6
	29.1    +DCS&EFS1/46.b.6
	29.2    +DCS&EFS1/46.b.6
	30.1    +DCS&EFS1/46.b.6
	30.2    +DCS&EFS1/46.b.7
	31.1    +DCS&EFS1/46.b.7
	31.2    +DCS&EFS1/46.b.7
	32.1    +DCS&EFS1/46.b.8
	32.2    +DCS&EFS1/46.b.8
	33.1    +DCS&EFS1/46.b.8
	33.2    +DCS&EFS1/46.b.8
	34.1    +DCS&EFS1/46.b.9
	34.2    +DCS&EFS1/46.b.9


	-47X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/47.a.0
	+DCS&EFS1/47.b.0
	+DCS&EFS1/47.c.0
	+DCS&EFS1/47.d.0
	1    +DCS&EFS1/47.a.0
	2    +DCS&EFS1/47.a.1
	3    +DCS&EFS1/47.a.1
	4    +DCS&EFS1/47.a.2
	5    +DCS&EFS1/47.a.3
	6    +DCS&EFS1/47.a.3
	7    +DCS&EFS1/47.a.4
	8    +DCS&EFS1/47.a.4
	9    +DCS&EFS1/47.a.5
	10    +DCS&EFS1/47.a.5
	11    +DCS&EFS1/47.a.6
	12    +DCS&EFS1/47.a.6
	13    +DCS&EFS1/47.a.7
	14    +DCS&EFS1/47.a.7
	15    +DCS&EFS1/47.a.8
	16    +DCS&EFS1/47.a.8
	17    +DCS&EFS1/47.b.0
	18    +DCS&EFS1/47.b.1
	19    +DCS&EFS1/47.b.1
	20    +DCS&EFS1/47.b.2
	21    +DCS&EFS1/47.b.3
	22    +DCS&EFS1/47.b.3
	23    +DCS&EFS1/47.b.4
	24    +DCS&EFS1/47.b.4
	25    +DCS&EFS1/47.b.5
	26    +DCS&EFS1/47.b.5
	27    +DCS&EFS1/47.b.6
	28    +DCS&EFS1/47.b.6
	29    +DCS&EFS1/47.b.7
	30    +DCS&EFS1/47.b.7
	31    +DCS&EFS1/47.b.8
	32    +DCS&EFS1/47.b.8
	33    +DCS&EFS1/47.c.0
	33    +DCS&EFS1/47.d.0
	34    +DCS&EFS1/47.c.1
	34    +DCS&EFS1/47.d.1
	35    +DCS&EFS1/47.c.1
	35    +DCS&EFS1/47.d.1
	36    +DCS&EFS1/47.c.2
	36    +DCS&EFS1/47.d.2
	37    +DCS&EFS1/47.c.3
	37    +DCS&EFS1/47.d.3
	38    +DCS&EFS1/47.c.3
	38    +DCS&EFS1/47.d.3
	39    +DCS&EFS1/47.c.4
	39    +DCS&EFS1/47.d.4
	40    +DCS&EFS1/47.c.4
	40    +DCS&EFS1/47.d.4
	41    +DCS&EFS1/47.c.5
	41    +DCS&EFS1/47.d.5
	42    +DCS&EFS1/47.c.5
	42    +DCS&EFS1/47.d.5
	43    +DCS&EFS1/47.c.6
	43    +DCS&EFS1/47.d.6
	44    +DCS&EFS1/47.c.6
	44    +DCS&EFS1/47.d.6
	45    +DCS&EFS1/47.c.7
	45    +DCS&EFS1/47.d.7
	46    +DCS&EFS1/47.c.7
	46    +DCS&EFS1/47.d.7
	47    +DCS&EFS1/47.c.8
	47    +DCS&EFS1/47.d.8
	48    +DCS&EFS1/47.c.8
	48    +DCS&EFS1/47.d.8


	-48X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/48.0
	1    +DCS&EFS1/48.1
	2    +DCS&EFS1/48.1
	3    +DCS&EFS1/48.2
	4    +DCS&EFS1/48.2
	5    +DCS&EFS1/48.3
	6    +DCS&EFS1/48.3
	7    +DCS&EFS1/48.4
	8    +DCS&EFS1/48.4
	9    +DCS&EFS1/48.5
	10    +DCS&EFS1/48.5
	11    +DCS&EFS1/48.6
	12    +DCS&EFS1/48.6
	13    +DCS&EFS1/48.7
	14    +DCS&EFS1/48.8
	15    +DCS&EFS1/48.8
	16    +DCS&EFS1/48.9


	-49X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/49.0
	1    +DCS&EFS1/49.1
	2    +DCS&EFS1/49.1
	3    +DCS&EFS1/49.2
	4    +DCS&EFS1/49.2
	5    +DCS&EFS1/49.3
	6    +DCS&EFS1/49.3
	7    +DCS&EFS1/49.4
	8    +DCS&EFS1/49.4
	9    +DCS&EFS1/49.5
	10    +DCS&EFS1/49.5
	11    +DCS&EFS1/49.6
	12    +DCS&EFS1/49.6
	13    +DCS&EFS1/49.7
	14    +DCS&EFS1/49.8
	15    +DCS&EFS1/49.8
	16    +DCS&EFS1/49.9


	-50X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/50.a.0
	+DCS&EFS1/50.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/50.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/50.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/50.a.2
	2.2    +DCS&EFS1/50.a.2
	3.1    +DCS&EFS1/50.a.3
	3.2    +DCS&EFS1/50.a.3
	4.1    +DCS&EFS1/50.a.4
	4.2    +DCS&EFS1/50.a.4
	5.1    +DCS&EFS1/50.a.5
	5.2    +DCS&EFS1/50.a.5
	6.1    +DCS&EFS1/50.a.6
	6.2    +DCS&EFS1/50.a.6
	7.1    +DCS&EFS1/50.a.7
	7.2    +DCS&EFS1/50.a.7
	8.1    +DCS&EFS1/50.a.8
	8.2    +DCS&EFS1/50.a.8
	9.1    +DCS&EFS1/50.b.0
	9.2    +DCS&EFS1/50.b.1
	10.1    +DCS&EFS1/50.b.2
	10.2    +DCS&EFS1/50.b.2
	11.1    +DCS&EFS1/50.b.3
	11.2    +DCS&EFS1/50.b.3
	12.1    +DCS&EFS1/50.b.4
	12.2    +DCS&EFS1/50.b.4
	13.1    +DCS&EFS1/50.b.5
	13.2    +DCS&EFS1/50.b.5
	14.1    +DCS&EFS1/50.b.6
	14.2    +DCS&EFS1/50.b.6
	15.1    +DCS&EFS1/50.b.7
	15.2    +DCS&EFS1/50.b.7
	16.1    +DCS&EFS1/50.b.8
	16.2    +DCS&EFS1/50.b.8


	-51X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/51.a.0
	+DCS&EFS1/51.b.0
	1.1    +DCS&EFS1/51.a.0
	1.2    +DCS&EFS1/51.a.1
	2.1    +DCS&EFS1/51.a.2
	2.2    +DCS&EFS1/51.a.2
	3.1    +DCS&EFS1/51.a.3
	3.2    +DCS&EFS1/51.a.3
	4.1    +DCS&EFS1/51.a.4
	4.2    +DCS&EFS1/51.a.4
	5.1    +DCS&EFS1/51.a.5
	5.2    +DCS&EFS1/51.a.5
	6.1    +DCS&EFS1/51.a.6
	6.2    +DCS&EFS1/51.a.6
	7.1    +DCS&EFS1/51.a.7
	7.2    +DCS&EFS1/51.a.7
	8.1    +DCS&EFS1/51.a.8
	8.2    +DCS&EFS1/51.a.8
	9.1    +DCS&EFS1/51.b.0
	9.2    +DCS&EFS1/51.b.1
	10.1    +DCS&EFS1/51.b.2
	10.2    +DCS&EFS1/51.b.2
	11.1    +DCS&EFS1/51.b.3
	11.2    +DCS&EFS1/51.b.3
	12.1    +DCS&EFS1/51.b.4
	12.2    +DCS&EFS1/51.b.4
	13.1    +DCS&EFS1/51.b.5
	13.2    +DCS&EFS1/51.b.5
	14.1    +DCS&EFS1/51.b.6
	14.2    +DCS&EFS1/51.b.6
	15.1    +DCS&EFS1/51.b.7
	15.2    +DCS&EFS1/51.b.7
	16.1    +DCS&EFS1/51.b.8
	16.2    +DCS&EFS1/51.b.8


	-52X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/52.a.0
	+DCS&EFS1/52.b.0
	1    +DCS&EFS1/52.a.1
	2    +DCS&EFS1/52.a.1
	3    +DCS&EFS1/52.a.2
	4    +DCS&EFS1/52.a.2
	5    +DCS&EFS1/52.a.3
	6    +DCS&EFS1/52.a.3
	7    +DCS&EFS1/52.a.4
	8    +DCS&EFS1/52.a.4
	9    +DCS&EFS1/52.a.5
	10    +DCS&EFS1/52.a.6
	11    +DCS&EFS1/52.b.1
	12    +DCS&EFS1/52.b.1
	13    +DCS&EFS1/52.b.2
	14    +DCS&EFS1/52.b.2
	15    +DCS&EFS1/52.b.3
	16    +DCS&EFS1/52.b.3
	17    +DCS&EFS1/52.b.4
	18    +DCS&EFS1/52.b.4
	19    +DCS&EFS1/52.b.5
	20    +DCS&EFS1/52.b.6


	-53X1
	Üç hat
	+DCS&EFS1/53.a.0
	+DCS&EFS1/53.b.0
	1    +DCS&EFS1/53.a.1
	2    +DCS&EFS1/53.a.1
	3    +DCS&EFS1/53.a.2
	4    +DCS&EFS1/53.a.2
	5    +DCS&EFS1/53.a.3
	6    +DCS&EFS1/53.a.3
	7    +DCS&EFS1/53.a.4
	8    +DCS&EFS1/53.a.4
	9    +DCS&EFS1/53.a.5
	10    +DCS&EFS1/53.a.6
	11    +DCS&EFS1/53.b.1
	12    +DCS&EFS1/53.b.1
	13    +DCS&EFS1/53.b.2
	14    +DCS&EFS1/53.b.2
	15    +DCS&EFS1/53.b.3
	16    +DCS&EFS1/53.b.3
	17    +DCS&EFS1/53.b.4
	18    +DCS&EFS1/53.b.4
	19    +DCS&EFS1/53.b.5
	20    +DCS&EFS1/53.b.6



	XP
	-XP1
	Üç hat
	1;2;PE    +DCS&EFS1/13.a.8





	Cihaz etiketi listesi
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	+DCS
	=+DCS-11F1:1;2;3;4
	=+DCS-11F2:1;2;3;4
	=+DCS-13F1:1;2;N;N.
	=+DCS-13F2:1;2;N;N.
	=+DCS-13F3:1;2
	=+DCS-13F4:1;2;3;4
	=+DCS-14F1:1;2
	=+DCS-14F2:1;2
	=+DCS-13G1
	=+DCS-13G1:1.1
	=+DCS-13G1:1.2
	=+DCS-13G1:1.3
	=+DCS-13G1:2.1
	=+DCS-13G1:2.2
	=+DCS-13G1:2.3
	=+DCS-13G1:2.4
	=+DCS-13G1:2.5
	=+DCS-13G2
	=+DCS-13G2:1.1
	=+DCS-13G2:1.2
	=+DCS-13G2:1.3
	=+DCS-13G2:2.1
	=+DCS-13G2:2.2
	=+DCS-13G2:2.3
	=+DCS-13G2:2.4
	=+DCS-13G2:2.5
	=+DCS-13G3
	=+DCS-13G3:+
	=+DCS-13G3:-
	=+DCS-13G3:+
	=+DCS-13G3:-
	=+DCS-13G3:+
	=+DCS-13G3:+'
	=+DCS-13G3:-
	=+DCS-13G3:-'
	=+DCS-13G4
	=+DCS-13G4:13
	=+DCS-13G4:14
	=+DCS-13G4:23
	=+DCS-13G4:24
	=+DCS-13G4:33
	=+DCS-13G4:34
	=+DCS-13G4:+
	=+DCS-13G4:I<IN
	=+DCS-13G4:R1
	=+DCS-13G4:R2
	=+DCS-13G4:+
	=+DCS-13G4:-
	=+DCS-13G4:Π
	=+DCS-13G4:+
	=+DCS-13G4:-
	=+DCS-13G4:+
	=+DCS-13G4:-
	=+DCS-11H1:x1;x2
	=+DCS-11H2:x1;x2
	=+DCS-14H11:x1;x2
	=+DCS-14H12:x1;x2
	=+DCS-14H21:x1;x2
	=+DCS-14H22:x1;x2
	=+DCS-14M11:1;2;PE
	=+DCS-14M21:1;2;PE
	+DCS-N1:1
	+DCS-N1:1
	+DCS-N1:1
	+DCS-N1:1
	+DCS-N1:1
	+DCS-N1:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-N2:1
	+DCS-PE1:1
	+DCS-PE1:1
	+DCS-PE1:1
	+DCS-PE1:1
	+DCS-PE1:1
	+DCS-PE1:1
	+DCS-PE1:1
	+DCS-PE1:1
	+DCS-PE1:1
	=+DCS-R08S06:1
	=+DCS-R08S06:2
	=+DCS-R08S06:3
	=+DCS-R08S06:4
	=+DCS-R08S06:5
	=+DCS-R08S06:6
	=+DCS-R08S06:7
	=+DCS-R08S06:8
	=+DCS-R08S06:9
	=+DCS-R08S06:10
	=+DCS-R08S06:11
	=+DCS-R08S06:12
	=+DCS-R08S06:13
	=+DCS-R08S06:14
	=+DCS-R08S06:15
	=+DCS-R08S06:16
	=+DCS-R11S0_1
	=+DCS-R11S0_1:+
	=+DCS-R11S0_1:-
	=+DCS-R11S0_1:PE
	=+DCS-R11S0_1
	=+DCS-R11S0_1
	=+DCS-R11S0_2
	=+DCS-R11S0_2:1
	=+DCS-R11S0_2:2
	=+DCS-R11S0_2:3
	=+DCS-R11S0_2:4
	=+DCS-R11S0_3
	=+DCS-R11S0_3:1
	=+DCS-R11S0_3:2
	=+DCS-R11S0_3:3
	=+DCS-R11S0_3:4
	=+DCS-R11S0_4
	=+DCS-R11S0_4:+
	=+DCS-R11S0_4:-
	=+DCS-R11S0_4:PE
	=+DCS-R11S0_4
	=+DCS-R11S0_4
	=+DCS-R13S0_1
	=+DCS-R13S0_1:+
	=+DCS-R13S0_1:-
	=+DCS-R13S0_1:PE
	=+DCS-R13S0_1
	=+DCS-R13S0_1
	=+DCS-R13S0_2
	=+DCS-R13S0_2:1
	=+DCS-R13S0_2:2
	=+DCS-R13S01
	=+DCS-R13S01
	=+DCS-R13S01:1
	=+DCS-R13S01:1
	=+DCS-R13S01:2
	=+DCS-R13S01:2
	=+DCS-R13S01:3
	=+DCS-R13S01:3
	=+DCS-R13S01:4
	=+DCS-R13S01:4
	=+DCS-R13S01:5
	=+DCS-R13S01:5
	=+DCS-R13S01:6
	=+DCS-R13S01:6
	=+DCS-R13S01:7
	=+DCS-R13S01:7
	=+DCS-R13S01:8
	=+DCS-R13S01:8
	=+DCS-R13S01:9
	=+DCS-R13S01:9
	=+DCS-R13S01:10
	=+DCS-R13S01:10
	=+DCS-R13S01:11
	=+DCS-R13S01:11
	=+DCS-R13S01:12
	=+DCS-R13S01:12
	=+DCS-R13S01:13
	=+DCS-R13S01:13
	=+DCS-R13S01:14
	=+DCS-R13S01:14
	=+DCS-R13S01:15
	=+DCS-R13S01:15
	=+DCS-R13S01:16
	=+DCS-R13S01:16
	=+DCS-R13S01:17
	=+DCS-R13S01:19
	=+DCS-R13S01:19
	=+DCS-R13S01:20
	=+DCS-R13S01:20
	=+DCS-R13S01:21
	=+DCS-R13S01:21
	=+DCS-R13S01:22
	=+DCS-R13S01:22
	=+DCS-R13S01:23
	=+DCS-R13S01:23
	=+DCS-R13S01:24
	=+DCS-R13S01:24
	=+DCS-R13S01:25
	=+DCS-R13S01:25
	=+DCS-R13S01:26
	=+DCS-R13S01:26
	=+DCS-R13S01:27
	=+DCS-R13S01:27
	=+DCS-R13S01:28
	=+DCS-R13S01:28
	=+DCS-R13S01:29
	=+DCS-R13S01:29
	=+DCS-R13S01:30
	=+DCS-R13S01:30
	=+DCS-R13S01:31
	=+DCS-R13S01:31
	=+DCS-R13S01:32
	=+DCS-R13S01:32
	=+DCS-R13S01:33
	=+DCS-R13S01:33
	=+DCS-R13S01:34
	=+DCS-R13S01:34
	=+DCS-R13S01
	=+DCS-R13S01
	=+DCS-R13S01
	=+DCS-R13S02
	=+DCS-R13S02
	=+DCS-R13S02
	=+DCS-R13S02
	=+DCS-R13S02
	=+DCS-R13S02
	=+DCS-R13S02:1
	=+DCS-R13S02:1
	=+DCS-R13S02:2
	=+DCS-R13S02:2
	=+DCS-R13S02:3
	=+DCS-R13S02:3
	=+DCS-R13S02:4
	=+DCS-R13S02:4
	=+DCS-R13S02:5
	=+DCS-R13S02:5
	=+DCS-R13S02:6
	=+DCS-R13S02:6
	=+DCS-R13S02:7
	=+DCS-R13S02:7
	=+DCS-R13S02:8
	=+DCS-R13S02:8
	=+DCS-R13S02:9
	=+DCS-R13S02:9
	=+DCS-R13S02:10
	=+DCS-R13S02:10
	=+DCS-R13S02:11
	=+DCS-R13S02:11
	=+DCS-R13S02:12
	=+DCS-R13S02:12
	=+DCS-R13S02:13
	=+DCS-R13S02:13
	=+DCS-R13S02:14
	=+DCS-R13S02:14
	=+DCS-R13S02:15
	=+DCS-R13S02:15
	=+DCS-R13S02:16
	=+DCS-R13S02:16
	=+DCS-R13S02:19
	=+DCS-R13S02:19
	=+DCS-R13S02:20
	=+DCS-R13S02:20
	=+DCS-R13S02:21
	=+DCS-R13S02:21
	=+DCS-R13S02:22
	=+DCS-R13S02:22
	=+DCS-R13S02:23
	=+DCS-R13S02:23
	=+DCS-R13S02:24
	=+DCS-R13S02:24
	=+DCS-R13S02:25
	=+DCS-R13S02:25
	=+DCS-R13S02:26
	=+DCS-R13S02:26
	=+DCS-R13S02:27
	=+DCS-R13S02:27
	=+DCS-R13S02:28
	=+DCS-R13S02:28
	=+DCS-R13S02:29
	=+DCS-R13S02:29
	=+DCS-R13S02:30
	=+DCS-R13S02:30
	=+DCS-R13S02:31
	=+DCS-R13S02:31
	=+DCS-R13S02:32
	=+DCS-R13S02:32
	=+DCS-R13S02:33
	=+DCS-R13S02:33
	=+DCS-R13S02:34
	=+DCS-R13S02:34
	=+DCS-R13S03
	=+DCS-R13S03
	=+DCS-R13S03
	=+DCS-R13S03
	=+DCS-R13S03
	=+DCS-R13S03
	=+DCS-R13S03:1
	=+DCS-R13S03:1
	=+DCS-R13S03:2
	=+DCS-R13S03:2
	=+DCS-R13S03:3
	=+DCS-R13S03:3
	=+DCS-R13S03:4
	=+DCS-R13S03:4
	=+DCS-R13S03:5
	=+DCS-R13S03:5
	=+DCS-R13S03:6
	=+DCS-R13S03:6
	=+DCS-R13S03:7
	=+DCS-R13S03:7
	=+DCS-R13S03:8
	=+DCS-R13S03:8
	=+DCS-R13S03:9
	=+DCS-R13S03:9
	=+DCS-R13S03:10
	=+DCS-R13S03:10
	=+DCS-R13S03:11
	=+DCS-R13S03:11
	=+DCS-R13S03:12
	=+DCS-R13S03:12
	=+DCS-R13S03:13
	=+DCS-R13S03:13
	=+DCS-R13S03:14
	=+DCS-R13S03:14
	=+DCS-R13S03:15
	=+DCS-R13S03:15
	=+DCS-R13S03:16
	=+DCS-R13S03:16
	=+DCS-R13S03:19
	=+DCS-R13S03:19
	=+DCS-R13S03:20
	=+DCS-R13S03:20
	=+DCS-R13S03:21
	=+DCS-R13S03:21
	=+DCS-R13S03:22
	=+DCS-R13S03:22
	=+DCS-R13S03:23
	=+DCS-R13S03:23
	=+DCS-R13S03:24
	=+DCS-R13S03:24
	=+DCS-R13S03:25
	=+DCS-R13S03:25
	=+DCS-R13S03:26
	=+DCS-R13S03:26
	=+DCS-R13S03:27
	=+DCS-R13S03:27
	=+DCS-R13S03:28
	=+DCS-R13S03:28
	=+DCS-R13S03:29
	=+DCS-R13S03:29
	=+DCS-R13S03:30
	=+DCS-R13S03:30
	=+DCS-R13S03:31
	=+DCS-R13S03:31
	=+DCS-R13S03:32
	=+DCS-R13S03:32
	=+DCS-R13S03:33
	=+DCS-R13S03:33
	=+DCS-R13S03:34
	=+DCS-R13S03:34
	=+DCS-R13S04
	=+DCS-R13S04
	=+DCS-R13S04
	=+DCS-R13S04
	=+DCS-R13S04
	=+DCS-R13S04
	=+DCS-R13S04:1
	=+DCS-R13S04:1
	=+DCS-R13S04:2
	=+DCS-R13S04:2
	=+DCS-R13S04:3
	=+DCS-R13S04:3
	=+DCS-R13S04:4
	=+DCS-R13S04:4
	=+DCS-R13S04:5
	=+DCS-R13S04:5
	=+DCS-R13S04:6
	=+DCS-R13S04:6
	=+DCS-R13S04:7
	=+DCS-R13S04:7
	=+DCS-R13S04:8
	=+DCS-R13S04:8
	=+DCS-R13S04:9
	=+DCS-R13S04:9
	=+DCS-R13S04:10
	=+DCS-R13S04:10
	=+DCS-R13S04:11
	=+DCS-R13S04:11
	=+DCS-R13S04:12
	=+DCS-R13S04:12
	=+DCS-R13S04:13
	=+DCS-R13S04:13
	=+DCS-R13S04:14
	=+DCS-R13S04:14
	=+DCS-R13S04:15
	=+DCS-R13S04:15
	=+DCS-R13S04:16
	=+DCS-R13S04:16
	=+DCS-R13S04:19
	=+DCS-R13S04:19
	=+DCS-R13S04:20
	=+DCS-R13S04:20
	=+DCS-R13S04:21
	=+DCS-R13S04:21
	=+DCS-R13S04:22
	=+DCS-R13S04:22
	=+DCS-R13S04:23
	=+DCS-R13S04:23
	=+DCS-R13S04:24
	=+DCS-R13S04:24
	=+DCS-R13S04:25
	=+DCS-R13S04:25
	=+DCS-R13S04:26
	=+DCS-R13S04:26
	=+DCS-R13S04:27
	=+DCS-R13S04:27
	=+DCS-R13S04:28
	=+DCS-R13S04:28
	=+DCS-R13S04:29
	=+DCS-R13S04:29
	=+DCS-R13S04:30
	=+DCS-R13S04:30
	=+DCS-R13S04:31
	=+DCS-R13S04:31
	=+DCS-R13S04:32
	=+DCS-R13S04:32
	=+DCS-R13S04:33
	=+DCS-R13S04:33
	=+DCS-R13S04:34
	=+DCS-R13S04:34
	=+DCS-R13S05
	=+DCS-R13S05
	=+DCS-R13S05
	=+DCS-R13S05
	=+DCS-R13S05
	=+DCS-R13S05
	=+DCS-R13S05:1
	=+DCS-R13S05:1
	=+DCS-R13S05:2
	=+DCS-R13S05:2
	=+DCS-R13S05:3
	=+DCS-R13S05:3
	=+DCS-R13S05:4
	=+DCS-R13S05:4
	=+DCS-R13S05:5
	=+DCS-R13S05:5
	=+DCS-R13S05:6
	=+DCS-R13S05:6
	=+DCS-R13S05:7
	=+DCS-R13S05:7
	=+DCS-R13S05:8
	=+DCS-R13S05:8
	=+DCS-R13S05:9
	=+DCS-R13S05:9
	=+DCS-R13S05:10
	=+DCS-R13S05:10
	=+DCS-R13S05:11
	=+DCS-R13S05:11
	=+DCS-R13S05:12
	=+DCS-R13S05:12
	=+DCS-R13S05:13
	=+DCS-R13S05:13
	=+DCS-R13S05:14
	=+DCS-R13S05:14
	=+DCS-R13S05:15
	=+DCS-R13S05:15
	=+DCS-R13S05:16
	=+DCS-R13S05:16
	=+DCS-R13S05:17
	=+DCS-R13S05:18
	=+DCS-R13S05:19
	=+DCS-R13S05:19
	=+DCS-R13S05:20
	=+DCS-R13S05:20
	=+DCS-R13S05:21
	=+DCS-R13S05:21
	=+DCS-R13S05:22
	=+DCS-R13S05:22
	=+DCS-R13S05:23
	=+DCS-R13S05:23
	=+DCS-R13S05:24
	=+DCS-R13S05:24
	=+DCS-R13S05:25
	=+DCS-R13S05:25
	=+DCS-R13S05:26
	=+DCS-R13S05:26
	=+DCS-R13S05:27
	=+DCS-R13S05:27
	=+DCS-R13S05:28
	=+DCS-R13S05:28
	=+DCS-R13S05:29
	=+DCS-R13S05:29
	=+DCS-R13S05:30
	=+DCS-R13S05:30
	=+DCS-R13S05:31
	=+DCS-R13S05:31
	=+DCS-R13S05:32
	=+DCS-R13S05:32
	=+DCS-R13S05:33
	=+DCS-R13S05:33
	=+DCS-R13S05:34
	=+DCS-R13S05:34
	=+DCS-R13S05:35
	=+DCS-R13S05:36
	=+DCS-R13S06
	=+DCS-R13S06
	=+DCS-R13S06
	=+DCS-R13S06
	=+DCS-R13S06
	=+DCS-R13S06
	=+DCS-R13S06:1
	=+DCS-R13S06:1
	=+DCS-R13S06:2
	=+DCS-R13S06:2
	=+DCS-R13S06:3
	=+DCS-R13S06:3
	=+DCS-R13S06:4
	=+DCS-R13S06:4
	=+DCS-R13S06:5
	=+DCS-R13S06:5
	=+DCS-R13S06:6
	=+DCS-R13S06:6
	=+DCS-R13S06:7
	=+DCS-R13S06:7
	=+DCS-R13S06:8
	=+DCS-R13S06:8
	=+DCS-R13S06:9
	=+DCS-R13S06:9
	=+DCS-R13S06:10
	=+DCS-R13S06:10
	=+DCS-R13S06:11
	=+DCS-R13S06:11
	=+DCS-R13S06:12
	=+DCS-R13S06:12
	=+DCS-R13S06:13
	=+DCS-R13S06:13
	=+DCS-R13S06:14
	=+DCS-R13S06:14
	=+DCS-R13S06:15
	=+DCS-R13S06:15
	=+DCS-R13S06:16
	=+DCS-R13S06:16
	=+DCS-R13S06:17
	=+DCS-R13S06:18
	=+DCS-R13S06:19
	=+DCS-R13S06:19
	=+DCS-R13S06:20
	=+DCS-R13S06:20
	=+DCS-R13S06:21
	=+DCS-R13S06:21
	=+DCS-R13S06:22
	=+DCS-R13S06:22
	=+DCS-R13S06:23
	=+DCS-R13S06:23
	=+DCS-R13S06:24
	=+DCS-R13S06:24
	=+DCS-R13S06:25
	=+DCS-R13S06:25
	=+DCS-R13S06:26
	=+DCS-R13S06:26
	=+DCS-R13S06:27
	=+DCS-R13S06:27
	=+DCS-R13S06:28
	=+DCS-R13S06:28
	=+DCS-R13S06:29
	=+DCS-R13S06:29
	=+DCS-R13S06:30
	=+DCS-R13S06:30
	=+DCS-R13S06:31
	=+DCS-R13S06:31
	=+DCS-R13S06:32
	=+DCS-R13S06:32
	=+DCS-R13S06:33
	=+DCS-R13S06:33
	=+DCS-R13S06:34
	=+DCS-R13S06:34
	=+DCS-R13S06:35
	=+DCS-R13S06:36
	=+DCS-R13S07
	=+DCS-R13S07
	=+DCS-R13S07
	=+DCS-R13S07
	=+DCS-R13S07:1
	=+DCS-R13S07:1
	=+DCS-R13S07:2
	=+DCS-R13S07:2
	=+DCS-R13S07:3
	=+DCS-R13S07:3
	=+DCS-R13S07:4
	=+DCS-R13S07:4
	=+DCS-R13S07:5
	=+DCS-R13S07:5
	=+DCS-R13S07:6
	=+DCS-R13S07:6
	=+DCS-R13S07:7
	=+DCS-R13S07:7
	=+DCS-R13S07:8
	=+DCS-R13S07:8
	=+DCS-R13S07:9
	=+DCS-R13S07:9
	=+DCS-R13S07:10
	=+DCS-R13S07:10
	=+DCS-R13S07:11
	=+DCS-R13S07:11
	=+DCS-R13S07:12
	=+DCS-R13S07:12
	=+DCS-R13S07:13
	=+DCS-R13S07:13
	=+DCS-R13S07:14
	=+DCS-R13S07:14
	=+DCS-R13S07:15
	=+DCS-R13S07:15
	=+DCS-R13S07:16
	=+DCS-R13S07:16
	=+DCS-R13S07:41
	=+DCS-R13S07:44
	=+DCS-R13S08
	=+DCS-R13S08
	=+DCS-R13S08:1
	=+DCS-R13S08:1
	=+DCS-R13S08:2
	=+DCS-R13S08:2
	=+DCS-R13S08:3
	=+DCS-R13S08:3
	=+DCS-R13S08:4
	=+DCS-R13S08:4
	=+DCS-R13S08:5
	=+DCS-R13S08:5
	=+DCS-R13S08:6
	=+DCS-R13S08:6
	=+DCS-R13S08:7
	=+DCS-R13S08:7
	=+DCS-R13S08:8
	=+DCS-R13S08:8
	=+DCS-R13S08:9
	=+DCS-R13S08:9
	=+DCS-R13S08:10
	=+DCS-R13S08:10
	=+DCS-R13S08:11
	=+DCS-R13S08:11
	=+DCS-R13S08:12
	=+DCS-R13S08:12
	=+DCS-R13S08:13
	=+DCS-R13S08:13
	=+DCS-R13S08:14
	=+DCS-R13S08:14
	=+DCS-R13S08:15
	=+DCS-R13S08:15
	=+DCS-R13S08:16
	=+DCS-R13S08:16
	=+DCS-R13S08:17
	=+DCS-R13S08:17
	=+DCS-R13S08:18
	=+DCS-R13S08:18
	=+DCS-R13S08:19
	=+DCS-R13S08:19
	=+DCS-R13S08:20
	=+DCS-R13S08:20
	=+DCS-R13S08:21
	=+DCS-R13S08:21
	=+DCS-R13S08:22
	=+DCS-R13S08:22
	=+DCS-R13S08:23
	=+DCS-R13S08:23
	=+DCS-R13S08:24
	=+DCS-R13S08:24
	=+DCS-R13S08:25
	=+DCS-R13S08:25
	=+DCS-R13S08:26
	=+DCS-R13S08:26
	=+DCS-R13S08:27
	=+DCS-R13S08:27
	=+DCS-R13S08:28
	=+DCS-R13S08:28
	=+DCS-R13S08:29
	=+DCS-R13S08:29
	=+DCS-R13S08:30
	=+DCS-R13S08:30
	=+DCS-R13S08:31
	=+DCS-R13S08:31
	=+DCS-R13S08:32
	=+DCS-R13S08:32
	=+DCS-R13S09
	=+DCS-R13S09
	=+DCS-R13S09:1
	=+DCS-R13S09:1
	=+DCS-R13S09:2
	=+DCS-R13S09:2
	=+DCS-R13S09:3
	=+DCS-R13S09:3
	=+DCS-R13S09:4
	=+DCS-R13S09:4
	=+DCS-R13S09:5
	=+DCS-R13S09:5
	=+DCS-R13S09:6
	=+DCS-R13S09:6
	=+DCS-R13S09:7
	=+DCS-R13S09:7
	=+DCS-R13S09:8
	=+DCS-R13S09:8
	=+DCS-R13S09:9
	=+DCS-R13S09:9
	=+DCS-R13S09:10
	=+DCS-R13S09:10
	=+DCS-R13S09:11
	=+DCS-R13S09:11
	=+DCS-R13S09:12
	=+DCS-R13S09:12
	=+DCS-R13S09:13
	=+DCS-R13S09:13
	=+DCS-R13S09:14
	=+DCS-R13S09:14
	=+DCS-R13S09:15
	=+DCS-R13S09:15
	=+DCS-R13S09:16
	=+DCS-R13S09:16
	=+DCS-R13S09:17
	=+DCS-R13S09:17
	=+DCS-R13S09:18
	=+DCS-R13S09:18
	=+DCS-R13S09:19
	=+DCS-R13S09:19
	=+DCS-R13S09:20
	=+DCS-R13S09:20
	=+DCS-R13S10
	=+DCS-R13S10
	=+DCS-R13S10:1
	=+DCS-R13S10:1
	=+DCS-R13S10:2
	=+DCS-R13S10:2
	=+DCS-R13S10:3
	=+DCS-R13S10:3
	=+DCS-R13S10:4
	=+DCS-R13S10:4
	=+DCS-R13S10:5
	=+DCS-R13S10:5
	=+DCS-R13S10:6
	=+DCS-R13S10:6
	=+DCS-R13S10:7
	=+DCS-R13S10:7
	=+DCS-R13S10:8
	=+DCS-R13S10:8
	=+DCS-R13S10:9
	=+DCS-R13S10:9
	=+DCS-R13S10:10
	=+DCS-R13S10:10
	=+DCS-R13S10:11
	=+DCS-R13S10:11
	=+DCS-R13S10:12
	=+DCS-R13S10:12
	=+DCS-R13S10:13
	=+DCS-R13S10:13
	=+DCS-R13S10:14
	=+DCS-R13S10:14
	=+DCS-R13S10:15
	=+DCS-R13S10:15
	=+DCS-R13S10:16
	=+DCS-R13S10:16
	=+DCS-R13S10:17
	=+DCS-R13S10:17
	=+DCS-R13S10:18
	=+DCS-R13S10:18
	=+DCS-R13S10:19
	=+DCS-R13S10:19
	=+DCS-R13S10:20
	=+DCS-R13S10:20
	=+DCS-R13S11
	=+DCS-R13S12
	=+DCS-R14S0_1
	=+DCS-R14S0_1:+
	=+DCS-R14S0_1:-
	=+DCS-R14S0_1:PE
	=+DCS-R14S0_1
	=+DCS-R14S0_1
	=+DCS-R14S0_2
	=+DCS-R14S0_2:1
	=+DCS-R14S0_2:2
	=+DCS-R14S01
	=+DCS-R14S01
	=+DCS-R14S01
	=+DCS-R14S01
	=+DCS-R14S01
	=+DCS-R14S01
	=+DCS-R14S01:1
	=+DCS-R14S01:1
	=+DCS-R14S01:2
	=+DCS-R14S01:2
	=+DCS-R14S01:3
	=+DCS-R14S01:3
	=+DCS-R14S01:4
	=+DCS-R14S01:4
	=+DCS-R14S01:5
	=+DCS-R14S01:5
	=+DCS-R14S01:6
	=+DCS-R14S01:6
	=+DCS-R14S01:7
	=+DCS-R14S01:7
	=+DCS-R14S01:8
	=+DCS-R14S01:8
	=+DCS-R14S01:9
	=+DCS-R14S01:9
	=+DCS-R14S01:10
	=+DCS-R14S01:10
	=+DCS-R14S01:11
	=+DCS-R14S01:11
	=+DCS-R14S01:12
	=+DCS-R14S01:12
	=+DCS-R14S01:13
	=+DCS-R14S01:13
	=+DCS-R14S01:14
	=+DCS-R14S01:14
	=+DCS-R14S01:15
	=+DCS-R14S01:15
	=+DCS-R14S01:16
	=+DCS-R14S01:16
	=+DCS-R14S01:19
	=+DCS-R14S01:19
	=+DCS-R14S01:20
	=+DCS-R14S01:20
	=+DCS-R14S01:21
	=+DCS-R14S01:21
	=+DCS-R14S01:22
	=+DCS-R14S01:22
	=+DCS-R14S01:23
	=+DCS-R14S01:23
	=+DCS-R14S01:24
	=+DCS-R14S01:24
	=+DCS-R14S01:25
	=+DCS-R14S01:25
	=+DCS-R14S01:26
	=+DCS-R14S01:26
	=+DCS-R14S01:27
	=+DCS-R14S01:27
	=+DCS-R14S01:28
	=+DCS-R14S01:28
	=+DCS-R14S01:29
	=+DCS-R14S01:29
	=+DCS-R14S01:30
	=+DCS-R14S01:30
	=+DCS-R14S01:31
	=+DCS-R14S01:31
	=+DCS-R14S01:32
	=+DCS-R14S01:32
	=+DCS-R14S01:33
	=+DCS-R14S01:33
	=+DCS-R14S01:34
	=+DCS-R14S01:34
	=+DCS-R14S02
	=+DCS-R14S02
	=+DCS-R14S02
	=+DCS-R14S02
	=+DCS-R14S02
	=+DCS-R14S02
	=+DCS-R14S02:1
	=+DCS-R14S02:1
	=+DCS-R14S02:2
	=+DCS-R14S02:2
	=+DCS-R14S02:3
	=+DCS-R14S02:3
	=+DCS-R14S02:4
	=+DCS-R14S02:4
	=+DCS-R14S02:5
	=+DCS-R14S02:5
	=+DCS-R14S02:6
	=+DCS-R14S02:6
	=+DCS-R14S02:7
	=+DCS-R14S02:7
	=+DCS-R14S02:8
	=+DCS-R14S02:8
	=+DCS-R14S02:9
	=+DCS-R14S02:9
	=+DCS-R14S02:10
	=+DCS-R14S02:10
	=+DCS-R14S02:11
	=+DCS-R14S02:11
	=+DCS-R14S02:12
	=+DCS-R14S02:12
	=+DCS-R14S02:13
	=+DCS-R14S02:13
	=+DCS-R14S02:14
	=+DCS-R14S02:14
	=+DCS-R14S02:15
	=+DCS-R14S02:15
	=+DCS-R14S02:16
	=+DCS-R14S02:16
	=+DCS-R14S02:19
	=+DCS-R14S02:19
	=+DCS-R14S02:20
	=+DCS-R14S02:20
	=+DCS-R14S02:21
	=+DCS-R14S02:21
	=+DCS-R14S02:22
	=+DCS-R14S02:22
	=+DCS-R14S02:23
	=+DCS-R14S02:23
	=+DCS-R14S02:24
	=+DCS-R14S02:24
	=+DCS-R14S02:25
	=+DCS-R14S02:25
	=+DCS-R14S02:26
	=+DCS-R14S02:26
	=+DCS-R14S02:27
	=+DCS-R14S02:27
	=+DCS-R14S02:28
	=+DCS-R14S02:28
	=+DCS-R14S02:29
	=+DCS-R14S02:29
	=+DCS-R14S02:30
	=+DCS-R14S02:30
	=+DCS-R14S02:31
	=+DCS-R14S02:31
	=+DCS-R14S02:32
	=+DCS-R14S02:32
	=+DCS-R14S02:33
	=+DCS-R14S02:33
	=+DCS-R14S02:34
	=+DCS-R14S02:34
	=+DCS-R14S03
	=+DCS-R14S03
	=+DCS-R14S03
	=+DCS-R14S03
	=+DCS-R14S03
	=+DCS-R14S03
	=+DCS-R14S03:1
	=+DCS-R14S03:1
	=+DCS-R14S03:2
	=+DCS-R14S03:2
	=+DCS-R14S03:3
	=+DCS-R14S03:3
	=+DCS-R14S03:4
	=+DCS-R14S03:4
	=+DCS-R14S03:5
	=+DCS-R14S03:5
	=+DCS-R14S03:6
	=+DCS-R14S03:6
	=+DCS-R14S03:7
	=+DCS-R14S03:7
	=+DCS-R14S03:8
	=+DCS-R14S03:8
	=+DCS-R14S03:9
	=+DCS-R14S03:9
	=+DCS-R14S03:10
	=+DCS-R14S03:10
	=+DCS-R14S03:11
	=+DCS-R14S03:11
	=+DCS-R14S03:12
	=+DCS-R14S03:12
	=+DCS-R14S03:13
	=+DCS-R14S03:13
	=+DCS-R14S03:14
	=+DCS-R14S03:14
	=+DCS-R14S03:15
	=+DCS-R14S03:15
	=+DCS-R14S03:16
	=+DCS-R14S03:16
	=+DCS-R14S03:19
	=+DCS-R14S03:19
	=+DCS-R14S03:20
	=+DCS-R14S03:20
	=+DCS-R14S03:21
	=+DCS-R14S03:21
	=+DCS-R14S03:22
	=+DCS-R14S03:22
	=+DCS-R14S03:23
	=+DCS-R14S03:23
	=+DCS-R14S03:24
	=+DCS-R14S03:24
	=+DCS-R14S03:25
	=+DCS-R14S03:25
	=+DCS-R14S03:26
	=+DCS-R14S03:26
	=+DCS-R14S03:27
	=+DCS-R14S03:27
	=+DCS-R14S03:28
	=+DCS-R14S03:28
	=+DCS-R14S03:29
	=+DCS-R14S03:29
	=+DCS-R14S03:30
	=+DCS-R14S03:30
	=+DCS-R14S03:31
	=+DCS-R14S03:31
	=+DCS-R14S03:32
	=+DCS-R14S03:32
	=+DCS-R14S03:33
	=+DCS-R14S03:33
	=+DCS-R14S03:34
	=+DCS-R14S03:34
	=+DCS-R14S04
	=+DCS-R14S04
	=+DCS-R14S04
	=+DCS-R14S04
	=+DCS-R14S04
	=+DCS-R14S04
	=+DCS-R14S04:1
	=+DCS-R14S04:1
	=+DCS-R14S04:2
	=+DCS-R14S04:2
	=+DCS-R14S04:3
	=+DCS-R14S04:3
	=+DCS-R14S04:4
	=+DCS-R14S04:4
	=+DCS-R14S04:5
	=+DCS-R14S04:5
	=+DCS-R14S04:6
	=+DCS-R14S04:6
	=+DCS-R14S04:7
	=+DCS-R14S04:7
	=+DCS-R14S04:8
	=+DCS-R14S04:8
	=+DCS-R14S04:9
	=+DCS-R14S04:9
	=+DCS-R14S04:10
	=+DCS-R14S04:10
	=+DCS-R14S04:11
	=+DCS-R14S04:11
	=+DCS-R14S04:12
	=+DCS-R14S04:12
	=+DCS-R14S04:13
	=+DCS-R14S04:13
	=+DCS-R14S04:14
	=+DCS-R14S04:14
	=+DCS-R14S04:15
	=+DCS-R14S04:15
	=+DCS-R14S04:16
	=+DCS-R14S04:16
	=+DCS-R14S04:19
	=+DCS-R14S04:19
	=+DCS-R14S04:20
	=+DCS-R14S04:20
	=+DCS-R14S04:21
	=+DCS-R14S04:21
	=+DCS-R14S04:22
	=+DCS-R14S04:22
	=+DCS-R14S04:23
	=+DCS-R14S04:23
	=+DCS-R14S04:24
	=+DCS-R14S04:24
	=+DCS-R14S04:25
	=+DCS-R14S04:25
	=+DCS-R14S04:26
	=+DCS-R14S04:26
	=+DCS-R14S04:27
	=+DCS-R14S04:27
	=+DCS-R14S04:28
	=+DCS-R14S04:28
	=+DCS-R14S04:29
	=+DCS-R14S04:29
	=+DCS-R14S04:30
	=+DCS-R14S04:30
	=+DCS-R14S04:31
	=+DCS-R14S04:31
	=+DCS-R14S04:32
	=+DCS-R14S04:32
	=+DCS-R14S04:33
	=+DCS-R14S04:33
	=+DCS-R14S04:34
	=+DCS-R14S04:34
	=+DCS-R14S05
	=+DCS-R14S05
	=+DCS-R14S05
	=+DCS-R14S05
	=+DCS-R14S05
	=+DCS-R14S05
	=+DCS-R14S05:1
	=+DCS-R14S05:1
	=+DCS-R14S05:2
	=+DCS-R14S05:2
	=+DCS-R14S05:3
	=+DCS-R14S05:3
	=+DCS-R14S05:4
	=+DCS-R14S05:4
	=+DCS-R14S05:5
	=+DCS-R14S05:5
	=+DCS-R14S05:6
	=+DCS-R14S05:6
	=+DCS-R14S05:7
	=+DCS-R14S05:7
	=+DCS-R14S05:8
	=+DCS-R14S05:8
	=+DCS-R14S05:9
	=+DCS-R14S05:9
	=+DCS-R14S05:10
	=+DCS-R14S05:10
	=+DCS-R14S05:11
	=+DCS-R14S05:11
	=+DCS-R14S05:12
	=+DCS-R14S05:12
	=+DCS-R14S05:13
	=+DCS-R14S05:13
	=+DCS-R14S05:14
	=+DCS-R14S05:14
	=+DCS-R14S05:15
	=+DCS-R14S05:15
	=+DCS-R14S05:16
	=+DCS-R14S05:16
	=+DCS-R14S05:17
	=+DCS-R14S05:18
	=+DCS-R14S05:19
	=+DCS-R14S05:19
	=+DCS-R14S05:20
	=+DCS-R14S05:20
	=+DCS-R14S05:21
	=+DCS-R14S05:21
	=+DCS-R14S05:22
	=+DCS-R14S05:22
	=+DCS-R14S05:23
	=+DCS-R14S05:23
	=+DCS-R14S05:24
	=+DCS-R14S05:24
	=+DCS-R14S05:25
	=+DCS-R14S05:25
	=+DCS-R14S05:26
	=+DCS-R14S05:26
	=+DCS-R14S05:27
	=+DCS-R14S05:27
	=+DCS-R14S05:28
	=+DCS-R14S05:28
	=+DCS-R14S05:29
	=+DCS-R14S05:29
	=+DCS-R14S05:30
	=+DCS-R14S05:30
	=+DCS-R14S05:31
	=+DCS-R14S05:31
	=+DCS-R14S05:32
	=+DCS-R14S05:32
	=+DCS-R14S05:33
	=+DCS-R14S05:33
	=+DCS-R14S05:34
	=+DCS-R14S05:34
	=+DCS-R14S05:35
	=+DCS-R14S05:36
	=+DCS-R14S06
	=+DCS-R14S06
	=+DCS-R14S06
	=+DCS-R14S06
	=+DCS-R14S06:1
	=+DCS-R14S06:2
	=+DCS-R14S06:3
	=+DCS-R14S06:4
	=+DCS-R14S06:5
	=+DCS-R14S06:6
	=+DCS-R14S06:7
	=+DCS-R14S06:8
	=+DCS-R14S06:9
	=+DCS-R14S06:10
	=+DCS-R14S06:11
	=+DCS-R14S06:12
	=+DCS-R14S06:13
	=+DCS-R14S06:14
	=+DCS-R14S06:15
	=+DCS-R14S06:16
	=+DCS-R14S06:41
	=+DCS-R14S06:44
	=+DCS-R14S07
	=+DCS-R14S07
	=+DCS-R14S07
	=+DCS-R14S07
	=+DCS-R14S07:1
	=+DCS-R14S07:1
	=+DCS-R14S07:2
	=+DCS-R14S07:2
	=+DCS-R14S07:3
	=+DCS-R14S07:3
	=+DCS-R14S07:4
	=+DCS-R14S07:4
	=+DCS-R14S07:5
	=+DCS-R14S07:5
	=+DCS-R14S07:6
	=+DCS-R14S07:6
	=+DCS-R14S07:7
	=+DCS-R14S07:7
	=+DCS-R14S07:8
	=+DCS-R14S07:8
	=+DCS-R14S07:9
	=+DCS-R14S07:9
	=+DCS-R14S07:10
	=+DCS-R14S07:10
	=+DCS-R14S07:11
	=+DCS-R14S07:11
	=+DCS-R14S07:12
	=+DCS-R14S07:12
	=+DCS-R14S07:13
	=+DCS-R14S07:13
	=+DCS-R14S07:14
	=+DCS-R14S07:14
	=+DCS-R14S07:15
	=+DCS-R14S07:15
	=+DCS-R14S07:16
	=+DCS-R14S07:16
	=+DCS-R14S07:41
	=+DCS-R14S07:44
	=+DCS-R14S08
	=+DCS-R14S08
	=+DCS-R14S08:1
	=+DCS-R14S08:1
	=+DCS-R14S08:2
	=+DCS-R14S08:2
	=+DCS-R14S08:3
	=+DCS-R14S08:3
	=+DCS-R14S08:4
	=+DCS-R14S08:4
	=+DCS-R14S08:5
	=+DCS-R14S08:5
	=+DCS-R14S08:6
	=+DCS-R14S08:6
	=+DCS-R14S08:7
	=+DCS-R14S08:7
	=+DCS-R14S08:8
	=+DCS-R14S08:8
	=+DCS-R14S08:9
	=+DCS-R14S08:9
	=+DCS-R14S08:10
	=+DCS-R14S08:10
	=+DCS-R14S08:11
	=+DCS-R14S08:11
	=+DCS-R14S08:12
	=+DCS-R14S08:12
	=+DCS-R14S08:13
	=+DCS-R14S08:13
	=+DCS-R14S08:14
	=+DCS-R14S08:14
	=+DCS-R14S08:15
	=+DCS-R14S08:15
	=+DCS-R14S08:16
	=+DCS-R14S08:16
	=+DCS-R14S08:17
	=+DCS-R14S08:17
	=+DCS-R14S08:18
	=+DCS-R14S08:18
	=+DCS-R14S08:19
	=+DCS-R14S08:19
	=+DCS-R14S08:20
	=+DCS-R14S08:20
	=+DCS-R14S08:21
	=+DCS-R14S08:21
	=+DCS-R14S08:22
	=+DCS-R14S08:22
	=+DCS-R14S08:23
	=+DCS-R14S08:23
	=+DCS-R14S08:24
	=+DCS-R14S08:24
	=+DCS-R14S08:25
	=+DCS-R14S08:25
	=+DCS-R14S08:26
	=+DCS-R14S08:26
	=+DCS-R14S08:27
	=+DCS-R14S08:27
	=+DCS-R14S08:28
	=+DCS-R14S08:28
	=+DCS-R14S08:29
	=+DCS-R14S08:29
	=+DCS-R14S08:30
	=+DCS-R14S08:30
	=+DCS-R14S08:31
	=+DCS-R14S08:31
	=+DCS-R14S08:32
	=+DCS-R14S08:32
	=+DCS-R14S09
	=+DCS-R14S09
	=+DCS-R14S09:1
	=+DCS-R14S09:1
	=+DCS-R14S09:2
	=+DCS-R14S09:2
	=+DCS-R14S09:3
	=+DCS-R14S09:3
	=+DCS-R14S09:4
	=+DCS-R14S09:4
	=+DCS-R14S09:5
	=+DCS-R14S09:5
	=+DCS-R14S09:6
	=+DCS-R14S09:6
	=+DCS-R14S09:7
	=+DCS-R14S09:7
	=+DCS-R14S09:8
	=+DCS-R14S09:8
	=+DCS-R14S09:9
	=+DCS-R14S09:9
	=+DCS-R14S09:10
	=+DCS-R14S09:10
	=+DCS-R14S09:11
	=+DCS-R14S09:11
	=+DCS-R14S09:12
	=+DCS-R14S09:12
	=+DCS-R14S09:13
	=+DCS-R14S09:13
	=+DCS-R14S09:14
	=+DCS-R14S09:14
	=+DCS-R14S09:15
	=+DCS-R14S09:15
	=+DCS-R14S09:16
	=+DCS-R14S09:16
	=+DCS-R14S09:17
	=+DCS-R14S09:17
	=+DCS-R14S09:18
	=+DCS-R14S09:18
	=+DCS-R14S09:19
	=+DCS-R14S09:19
	=+DCS-R14S09:20
	=+DCS-R14S09:20
	=+DCS-R14S09:21
	=+DCS-R14S09:21
	=+DCS-R14S09:22
	=+DCS-R14S09:22
	=+DCS-R14S09:23
	=+DCS-R14S09:23
	=+DCS-R14S09:24
	=+DCS-R14S09:24
	=+DCS-R14S09:25
	=+DCS-R14S09:25
	=+DCS-R14S09:26
	=+DCS-R14S09:26
	=+DCS-R14S09:27
	=+DCS-R14S09:27
	=+DCS-R14S09:28
	=+DCS-R14S09:28
	=+DCS-R14S09:29
	=+DCS-R14S09:29
	=+DCS-R14S09:30
	=+DCS-R14S09:30
	=+DCS-R14S09:31
	=+DCS-R14S09:31
	=+DCS-R14S09:32
	=+DCS-R14S09:32
	=+DCS-R14S10
	=+DCS-R14S10
	=+DCS-R14S10:1
	=+DCS-R14S10:1
	=+DCS-R14S10:2
	=+DCS-R14S10:2
	=+DCS-R14S10:3
	=+DCS-R14S10:3
	=+DCS-R14S10:4
	=+DCS-R14S10:4
	=+DCS-R14S10:5
	=+DCS-R14S10:5
	=+DCS-R14S10:6
	=+DCS-R14S10:6
	=+DCS-R14S10:7
	=+DCS-R14S10:7
	=+DCS-R14S10:8
	=+DCS-R14S10:8
	=+DCS-R14S10:9
	=+DCS-R14S10:9
	=+DCS-R14S10:10
	=+DCS-R14S10:10
	=+DCS-R14S10:11
	=+DCS-R14S10:11
	=+DCS-R14S10:12
	=+DCS-R14S10:12
	=+DCS-R14S10:13
	=+DCS-R14S10:13
	=+DCS-R14S10:14
	=+DCS-R14S10:14
	=+DCS-R14S10:15
	=+DCS-R14S10:15
	=+DCS-R14S10:16
	=+DCS-R14S10:16
	=+DCS-R14S10:17
	=+DCS-R14S10:17
	=+DCS-R14S10:18
	=+DCS-R14S10:18
	=+DCS-R14S10:19
	=+DCS-R14S10:19
	=+DCS-R14S10:20
	=+DCS-R14S10:20
	=+DCS-R14S11
	=+DCS-R14S11
	=+DCS-R14S11:1
	=+DCS-R14S11:1
	=+DCS-R14S11:2
	=+DCS-R14S11:2
	=+DCS-R14S11:3
	=+DCS-R14S11:3
	=+DCS-R14S11:4
	=+DCS-R14S11:4
	=+DCS-R14S11:5
	=+DCS-R14S11:5
	=+DCS-R14S11:6
	=+DCS-R14S11:6
	=+DCS-R14S11:7
	=+DCS-R14S11:7
	=+DCS-R14S11:8
	=+DCS-R14S11:8
	=+DCS-R14S11:9
	=+DCS-R14S11:9
	=+DCS-R14S11:10
	=+DCS-R14S11:10
	=+DCS-R14S11:11
	=+DCS-R14S11:11
	=+DCS-R14S11:12
	=+DCS-R14S11:12
	=+DCS-R14S11:13
	=+DCS-R14S11:13
	=+DCS-R14S11:14
	=+DCS-R14S11:14
	=+DCS-R14S11:15
	=+DCS-R14S11:15
	=+DCS-R14S11:16
	=+DCS-R14S11:16
	=+DCS-R14S11:17
	=+DCS-R14S11:17
	=+DCS-R14S11:18
	=+DCS-R14S11:18
	=+DCS-R14S11:19
	=+DCS-R14S11:19
	=+DCS-R14S11:20
	=+DCS-R14S11:20
	=+DCS-R14S12
	=+DCS-11RL1:A1;A2
	=+DCS-11RL1:12;11;14
	=+DCS-11RL1:12;11;14
	=+DCS-11RL2:A1;A2
	=+DCS-11RL2:12;11;14
	=+DCS-11RL2:12;11;14
	=+DCS-13RL1:A1(+);A2(-)
	=+DCS-13RL1:12;11;14
	=+DCS-13RL2:A1(+);A2(-)
	=+DCS-13RL2:12;11;14
	=+DCS-35RL1:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL1:12;11;14
	=+DCS-35RL2:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL2:12;11;14
	=+DCS-35RL3:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL3:12;11;14
	=+DCS-35RL4:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL4:12;11;14
	=+DCS-35RL5:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL5:12;11;14
	=+DCS-35RL6:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL6:12;11;14
	=+DCS-35RL7:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL7:12;11;14
	=+DCS-35RL8:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL8:12;11;14
	=+DCS-35RL9:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL9:12;11;14
	=+DCS-35RL10:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL10:12;11;14
	=+DCS-35RL11:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL11:12;11;14
	=+DCS-35RL12:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL12:12;11;14
	=+DCS-35RL13:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL13:12;11;14
	=+DCS-35RL14:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL14:12;11;14
	=+DCS-35RL15:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL15:12;11;14
	=+DCS-35RL16:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL16:12;11;14
	=+DCS-35RL19:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL19:12;11;14
	=+DCS-35RL20:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL20:12;11;14
	=+DCS-35RL21:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL21:12;11;14
	=+DCS-35RL22:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL22:12;11;14
	=+DCS-35RL23:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL23:12;11;14
	=+DCS-35RL24:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL24:12;11;14
	=+DCS-35RL25:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL25:12;11;14
	=+DCS-35RL26:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL26:12;11;14
	=+DCS-35RL27:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL27:12;11;14
	=+DCS-35RL28:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL28:12;11;14
	=+DCS-35RL29:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL29:12;11;14
	=+DCS-35RL30:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL30:12;11;14
	=+DCS-35RL31:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL31:12;11;14
	=+DCS-35RL32:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL32:12;11;14
	=+DCS-35RL33:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL33:12;11;14
	=+DCS-35RL34:A1(+);A2(-)
	=+DCS-35RL34:12;11;14
	=+DCS-36RL1:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL1:12;11;14
	=+DCS-36RL2:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL2:12;11;14
	=+DCS-36RL3:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL3:12;11;14
	=+DCS-36RL4:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL4:12;11;14
	=+DCS-36RL5:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL5:12;11;14
	=+DCS-36RL6:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL6:12;11;14
	=+DCS-36RL7:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL7:12;11;14
	=+DCS-36RL8:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL8:12;11;14
	=+DCS-36RL9:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL9:12;11;14
	=+DCS-36RL10:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL10:12;11;14
	=+DCS-36RL11:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL11:12;11;14
	=+DCS-36RL12:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL12:12;11;14
	=+DCS-36RL13:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL13:12;11;14
	=+DCS-36RL14:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL14:12;11;14
	=+DCS-36RL15:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL15:12;11;14
	=+DCS-36RL16:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL16:12;11;14
	=+DCS-36RL19:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL19:12;11;14
	=+DCS-36RL20:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL20:12;11;14
	=+DCS-36RL21:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL21:12;11;14
	=+DCS-36RL22:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL22:12;11;14
	=+DCS-36RL23:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL23:12;11;14
	=+DCS-36RL24:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL24:12;11;14
	=+DCS-36RL25:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL25:12;11;14
	=+DCS-36RL26:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL26:12;11;14
	=+DCS-36RL27:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL27:12;11;14
	=+DCS-36RL28:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL28:12;11;14
	=+DCS-36RL29:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL29:12;11;14
	=+DCS-36RL30:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL30:12;11;14
	=+DCS-36RL31:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL31:12;11;14
	=+DCS-36RL32:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL32:12;11;14
	=+DCS-36RL33:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL33:12;11;14
	=+DCS-36RL34:A1(+);A2(-)
	=+DCS-36RL34:12;11;14
	=+DCS-47RL1:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL1:12;11;14
	=+DCS-47RL2:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL2:12;11;14
	=+DCS-47RL3:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL3:12;11;14
	=+DCS-47RL4:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL4:12;11;14
	=+DCS-47RL5:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL5:12;11;14
	=+DCS-47RL6:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL6:12;11;14
	=+DCS-47RL7:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL7:12;11;14
	=+DCS-47RL8:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL8:12;11;14
	=+DCS-47RL9:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL9:12;11;14
	=+DCS-47RL10:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL10:12;11;14
	=+DCS-47RL11:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL11:12;11;14
	=+DCS-47RL12:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL12:12;11;14
	=+DCS-47RL13:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL13:12;11;14
	=+DCS-47RL14:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL14:12;11;14
	=+DCS-47RL15:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL15:12;11;14
	=+DCS-47RL16:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL16:12;11;14
	=+DCS-47RL19:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL19:12;11;14
	=+DCS-47RL20:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL20:12;11;14
	=+DCS-47RL21:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL21:12;11;14
	=+DCS-47RL22:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL22:12;11;14
	=+DCS-47RL23:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL23:12;11;14
	=+DCS-47RL24:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL24:12;11;14
	=+DCS-47RL25:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL25:12;11;14
	=+DCS-47RL26:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL26:12;11;14
	=+DCS-47RL27:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL27:12;11;14
	=+DCS-47RL28:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL28:12;11;14
	=+DCS-47RL29:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL29:12;11;14
	=+DCS-47RL30:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL30:12;11;14
	=+DCS-47RL31:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL31:12;11;14
	=+DCS-47RL32:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL32:12;11;14
	=+DCS-47RL33:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL33:12;11;14
	=+DCS-47RL34:A1(+);A2(-)
	=+DCS-47RL34:12;11;14
	=+DCS-14S11:13;14
	=+DCS-14S12:13;14
	=+DCS-14S31:13;14
	=+DCS-14S32:11;12
	=+DCS-14S32:13;14
	=+DCS-14S33:11;12
	=+DCS-14S33:13;14
	=+DCS-14S34:11;12
	=+DCS-14S34:13;14
	=+DCS-14S35:11;12
	=+DCS-14S35:13;14
	=+DCS-U917
	=+DCS-U917:GND
	=+DCS-U917:V+
	=+DCS-U917:V+'
	=+DCS-U917:V-
	=+DCS-U917:V-'
	=+DCS-U917:1-8
	=+DCS-U917:1-8
	=+DCS-U917:1-4
	+DCS-W1
	+DCS-W2
	+DCS-11X1:1
	+DCS-11X1:2
	+DCS-11X1:3
	+DCS-11X2:1
	+DCS-11X2:2
	+DCS-11X2:3
	+DCS-11X3:1
	+DCS-11X3:2
	+DCS-11X3:3
	+DCS-11X3:4
	+DCS-11X3:13
	+DCS-11X3:14
	+DCS-11X3:15
	+DCS-11X3:16
	+DCS-13X1:1
	+DCS-13X1:2
	+DCS-13X1:3
	+DCS-13X1:4
	+DCS-13X2:1
	+DCS-13X2
	+DCS-13X3:1
	+DCS-13X3
	+DCS-16X1:1
	+DCS-16X1:2
	+DCS-16X2:1
	+DCS-16X2:2
	+DCS-16X3:1
	+DCS-16X3:2
	+DCS-16X4:1
	+DCS-16X4:2
	+DCS-16X5:1
	+DCS-16X5:2
	+DCS-16X6:1
	+DCS-16X6:2
	+DCS-16X7:1
	+DCS-16X7:2
	+DCS-16X8:1
	+DCS-16X8:2
	+DCS-16X9:1
	+DCS-16X9:2
	+DCS-16X10:1
	+DCS-16X10:2
	+DCS-16X11:1
	+DCS-16X11:2
	+DCS-16X12:1
	+DCS-16X12:2
	+DCS-16X13:1
	+DCS-16X13:2
	+DCS-16X14:1
	+DCS-16X14:2
	+DCS-16X15:1
	+DCS-16X15:2
	+DCS-16X16:1
	+DCS-16X16:2
	+DCS-16X17:1
	+DCS-16X17:2
	+DCS-16X18:1
	+DCS-16X18:2
	+DCS-16X19:1
	+DCS-16X19:2
	+DCS-16X20:1
	+DCS-16X20:2
	+DCS-16X21:1
	+DCS-16X21:2
	+DCS-16X22:1
	+DCS-16X22:2
	+DCS-16X23:1
	+DCS-16X23:2
	+DCS-16X24:1
	+DCS-16X24:2
	+DCS-17X1:1
	+DCS-17X1:2
	+DCS-17X2:1
	+DCS-17X2:2
	+DCS-17X3:1
	+DCS-17X3:2
	+DCS-17X4:1
	+DCS-17X4:2
	+DCS-17X5:1
	+DCS-17X5:2
	+DCS-17X6:1
	+DCS-17X6:2
	+DCS-17X7:1
	+DCS-17X7:2
	+DCS-17X8:1
	+DCS-17X8:2
	+DCS-17X9:1
	+DCS-17X9:2
	+DCS-17X10:1
	+DCS-17X10:2
	+DCS-17X11:1
	+DCS-17X11:2
	+DCS-17X12:1
	+DCS-17X12:2
	+DCS-17X13:1
	+DCS-17X13:2
	+DCS-17X14:1
	+DCS-17X14:2
	+DCS-17X15:1
	+DCS-17X15:2
	+DCS-17X16:1
	+DCS-17X16:2
	+DCS-17X17:1
	+DCS-17X17:2
	+DCS-17X18:1
	+DCS-17X18:2
	+DCS-17X19:1
	+DCS-17X19:2
	+DCS-17X20:1
	+DCS-17X20:2
	+DCS-17X21:1
	+DCS-17X21:2
	+DCS-17X22:1
	+DCS-17X22:2
	+DCS-17X23:1
	+DCS-17X23:2
	+DCS-17X24:1
	+DCS-17X24:2
	+DCS-24X1:1
	+DCS-24X1:2
	+DCS-24X2:1
	+DCS-24X2:2
	+DCS-25X1:1
	+DCS-25X1:2
	+DCS-26X1:1
	+DCS-26X1:2
	+DCS-31X1
	+DCS-31X1
	+DCS-31X1:1.1
	+DCS-31X1:1.2
	+DCS-31X1:2.1
	+DCS-31X1:2.2
	+DCS-31X1:3.1
	+DCS-31X1:3.2
	+DCS-31X1:4.1
	+DCS-31X1:4.2
	+DCS-31X1:5.1
	+DCS-31X1:5.2
	+DCS-31X1:6.1
	+DCS-31X1:6.2
	+DCS-31X1:7.1
	+DCS-31X1:7.2
	+DCS-31X1:8.1
	+DCS-31X1:8.2
	+DCS-31X1:9.1
	+DCS-31X1:9.2
	+DCS-31X1:10.1
	+DCS-31X1:10.2
	+DCS-31X1:11.1
	+DCS-31X1:11.2
	+DCS-31X1:12.1
	+DCS-31X1:12.2
	+DCS-31X1:13.1
	+DCS-31X1:13.2
	+DCS-31X1:14.1
	+DCS-31X1:14.2
	+DCS-31X1:15.1
	+DCS-31X1:15.2
	+DCS-31X1:16.1
	+DCS-31X1:16.2
	+DCS-31X1:19.1
	+DCS-31X1:19.2
	+DCS-31X1:20.1
	+DCS-31X1:20.2
	+DCS-31X1:21.1
	+DCS-31X1:21.2
	+DCS-31X1:22.1
	+DCS-31X1:22.2
	+DCS-31X1:23.1
	+DCS-31X1:23.2
	+DCS-31X1:24.1
	+DCS-31X1:24.2
	+DCS-31X1:25.1
	+DCS-31X1:25.2
	+DCS-31X1:26.1
	+DCS-31X1:26.2
	+DCS-31X1:27.1
	+DCS-31X1:27.2
	+DCS-31X1:28.1
	+DCS-31X1:28.2
	+DCS-31X1:29.1
	+DCS-31X1:29.2
	+DCS-31X1:30.1
	+DCS-31X1:30.2
	+DCS-31X1:31.1
	+DCS-31X1:31.2
	+DCS-31X1:32.1
	+DCS-31X1:32.2
	+DCS-31X1:33.1
	+DCS-31X1:33.2
	+DCS-31X1:34.1
	+DCS-31X1:34.2
	+DCS-32X1
	+DCS-32X1
	+DCS-32X1:1.1
	+DCS-32X1:1.2
	+DCS-32X1:2.1
	+DCS-32X1:2.2
	+DCS-32X1:3.1
	+DCS-32X1:3.2
	+DCS-32X1:4.1
	+DCS-32X1:4.2
	+DCS-32X1:5.1
	+DCS-32X1:5.2
	+DCS-32X1:6.1
	+DCS-32X1:6.2
	+DCS-32X1:7.1
	+DCS-32X1:7.2
	+DCS-32X1:8.1
	+DCS-32X1:8.2
	+DCS-32X1:9.1
	+DCS-32X1:9.2
	+DCS-32X1:10.1
	+DCS-32X1:10.2
	+DCS-32X1:11.1
	+DCS-32X1:11.2
	+DCS-32X1:12.1
	+DCS-32X1:12.2
	+DCS-32X1:13.1
	+DCS-32X1:13.2
	+DCS-32X1:14.1
	+DCS-32X1:14.2
	+DCS-32X1:15.1
	+DCS-32X1:15.2
	+DCS-32X1:16.1
	+DCS-32X1:16.2
	+DCS-32X1:19.1
	+DCS-32X1:19.2
	+DCS-32X1:20.1
	+DCS-32X1:20.2
	+DCS-32X1:21.1
	+DCS-32X1:21.2
	+DCS-32X1:22.1
	+DCS-32X1:22.2
	+DCS-32X1:23.1
	+DCS-32X1:23.2
	+DCS-32X1:24.1
	+DCS-32X1:24.2
	+DCS-32X1:25.1
	+DCS-32X1:25.2
	+DCS-32X1:26.1
	+DCS-32X1:26.2
	+DCS-32X1:27.1
	+DCS-32X1:27.2
	+DCS-32X1:28.1
	+DCS-32X1:28.2
	+DCS-32X1:29.1
	+DCS-32X1:29.2
	+DCS-32X1:30.1
	+DCS-32X1:30.2
	+DCS-32X1:31.1
	+DCS-32X1:31.2
	+DCS-32X1:32.1
	+DCS-32X1:32.2
	+DCS-32X1:33.1
	+DCS-32X1:33.2
	+DCS-32X1:34.1
	+DCS-32X1:34.2
	+DCS-33X1
	+DCS-33X1
	+DCS-33X1:1.1
	+DCS-33X1:1.2
	+DCS-33X1:2.1
	+DCS-33X1:2.2
	+DCS-33X1:3.1
	+DCS-33X1:3.2
	+DCS-33X1:4.1
	+DCS-33X1:4.2
	+DCS-33X1:5.1
	+DCS-33X1:5.2
	+DCS-33X1:6.1
	+DCS-33X1:6.2
	+DCS-33X1:7.1
	+DCS-33X1:7.2
	+DCS-33X1:8.1
	+DCS-33X1:8.2
	+DCS-33X1:9.1
	+DCS-33X1:9.2
	+DCS-33X1:10.1
	+DCS-33X1:10.2
	+DCS-33X1:11.1
	+DCS-33X1:11.2
	+DCS-33X1:12.1
	+DCS-33X1:12.2
	+DCS-33X1:13.1
	+DCS-33X1:13.2
	+DCS-33X1:14.1
	+DCS-33X1:14.2
	+DCS-33X1:15.1
	+DCS-33X1:15.2
	+DCS-33X1:16.1
	+DCS-33X1:16.2
	+DCS-33X1:19.1
	+DCS-33X1:19.2
	+DCS-33X1:20.1
	+DCS-33X1:20.2
	+DCS-33X1:21.1
	+DCS-33X1:21.2
	+DCS-33X1:22.1
	+DCS-33X1:22.2
	+DCS-33X1:23.1
	+DCS-33X1:23.2
	+DCS-33X1:24.1
	+DCS-33X1:24.2
	+DCS-33X1:25.1
	+DCS-33X1:25.2
	+DCS-33X1:26.1
	+DCS-33X1:26.2
	+DCS-33X1:27.1
	+DCS-33X1:27.2
	+DCS-33X1:28.1
	+DCS-33X1:28.2
	+DCS-33X1:29.1
	+DCS-33X1:29.2
	+DCS-33X1:30.1
	+DCS-33X1:30.2
	+DCS-33X1:31.1
	+DCS-33X1:31.2
	+DCS-33X1:32.1
	+DCS-33X1:32.2
	+DCS-33X1:33.1
	+DCS-33X1:33.2
	+DCS-33X1:34.1
	+DCS-33X1:34.2
	+DCS-34X1
	+DCS-34X1
	+DCS-34X1:1.1
	+DCS-34X1:1.2
	+DCS-34X1:2.1
	+DCS-34X1:2.2
	+DCS-34X1:3.1
	+DCS-34X1:3.2
	+DCS-34X1:4.1
	+DCS-34X1:4.2
	+DCS-34X1:5.1
	+DCS-34X1:5.2
	+DCS-34X1:6.1
	+DCS-34X1:6.2
	+DCS-34X1:7.1
	+DCS-34X1:7.2
	+DCS-34X1:8.1
	+DCS-34X1:8.2
	+DCS-34X1:9.1
	+DCS-34X1:9.2
	+DCS-34X1:10.1
	+DCS-34X1:10.2
	+DCS-34X1:11.1
	+DCS-34X1:11.2
	+DCS-34X1:12.1
	+DCS-34X1:12.2
	+DCS-34X1:13.1
	+DCS-34X1:13.2
	+DCS-34X1:14.1
	+DCS-34X1:14.2
	+DCS-34X1:15.1
	+DCS-34X1:15.2
	+DCS-34X1:16.1
	+DCS-34X1:16.2
	+DCS-34X1:19.1
	+DCS-34X1:19.2
	+DCS-34X1:20.1
	+DCS-34X1:20.2
	+DCS-34X1:21.1
	+DCS-34X1:21.2
	+DCS-34X1:22.1
	+DCS-34X1:22.2
	+DCS-34X1:23.1
	+DCS-34X1:23.2
	+DCS-34X1:24.1
	+DCS-34X1:24.2
	+DCS-34X1:25.1
	+DCS-34X1:25.2
	+DCS-34X1:26.1
	+DCS-34X1:26.2
	+DCS-34X1:27.1
	+DCS-34X1:27.2
	+DCS-34X1:28.1
	+DCS-34X1:28.2
	+DCS-34X1:29.1
	+DCS-34X1:29.2
	+DCS-34X1:30.1
	+DCS-34X1:30.2
	+DCS-34X1:31.1
	+DCS-34X1:31.2
	+DCS-34X1:32.1
	+DCS-34X1:32.2
	+DCS-34X1:33.1
	+DCS-34X1:33.2
	+DCS-34X1:34.1
	+DCS-34X1:34.2
	+DCS-35X1
	+DCS-35X1
	+DCS-35X1
	+DCS-35X1
	+DCS-35X1:1
	+DCS-35X1:2
	+DCS-35X1:3
	+DCS-35X1:4
	+DCS-35X1:5
	+DCS-35X1:6
	+DCS-35X1:7
	+DCS-35X1:8
	+DCS-35X1:9
	+DCS-35X1:10
	+DCS-35X1:11
	+DCS-35X1:12
	+DCS-35X1:13
	+DCS-35X1:14
	+DCS-35X1:15
	+DCS-35X1:16
	+DCS-35X1:17
	+DCS-35X1:18
	+DCS-35X1:19
	+DCS-35X1:20
	+DCS-35X1:21
	+DCS-35X1:22
	+DCS-35X1:23
	+DCS-35X1:24
	+DCS-35X1:25
	+DCS-35X1:26
	+DCS-35X1:27
	+DCS-35X1:28
	+DCS-35X1:29
	+DCS-35X1:30
	+DCS-35X1:31
	+DCS-35X1:32
	+DCS-35X1:33
	+DCS-35X1:33
	+DCS-35X1:34
	+DCS-35X1:34
	+DCS-35X1:35
	+DCS-35X1:35
	+DCS-35X1:36
	+DCS-35X1:36
	+DCS-35X1:37
	+DCS-35X1:37
	+DCS-35X1:38
	+DCS-35X1:38
	+DCS-35X1:39
	+DCS-35X1:39
	+DCS-35X1:40
	+DCS-35X1:40
	+DCS-35X1:41
	+DCS-35X1:41
	+DCS-35X1:42
	+DCS-35X1:42
	+DCS-35X1:43
	+DCS-35X1:43
	+DCS-35X1:44
	+DCS-35X1:44
	+DCS-35X1:45
	+DCS-35X1:45
	+DCS-35X1:46
	+DCS-35X1:46
	+DCS-35X1:47
	+DCS-35X1:47
	+DCS-35X1:48
	+DCS-35X1:48
	+DCS-36X1
	+DCS-36X1
	+DCS-36X1
	+DCS-36X1
	+DCS-36X1:1.1
	+DCS-36X1:1.2
	+DCS-36X1:2.1
	+DCS-36X1:2.2
	+DCS-36X1:3.1
	+DCS-36X1:3.2
	+DCS-36X1:4.1
	+DCS-36X1:4.2
	+DCS-36X1:5.1
	+DCS-36X1:5.2
	+DCS-36X1:6.1
	+DCS-36X1:6.2
	+DCS-36X1:7.1
	+DCS-36X1:7.2
	+DCS-36X1:8.1
	+DCS-36X1:8.2
	+DCS-36X1:9.1
	+DCS-36X1:9.2
	+DCS-36X1:10.1
	+DCS-36X1:10.2
	+DCS-36X1:11.1
	+DCS-36X1:11.2
	+DCS-36X1:12.1
	+DCS-36X1:12.2
	+DCS-36X1:13.1
	+DCS-36X1:13.2
	+DCS-36X1:14.1
	+DCS-36X1:14.2
	+DCS-36X1:15.1
	+DCS-36X1:15.2
	+DCS-36X1:16.1
	+DCS-36X1:16.2
	+DCS-36X1:17.1
	+DCS-36X1:17.2
	+DCS-36X1:18.1
	+DCS-36X1:18.2
	+DCS-36X1:19.1
	+DCS-36X1:19.2
	+DCS-36X1:20.1
	+DCS-36X1:20.2
	+DCS-36X1:21.1
	+DCS-36X1:21.2
	+DCS-36X1:22.1
	+DCS-36X1:22.2
	+DCS-36X1:23.1
	+DCS-36X1:23.2
	+DCS-36X1:24.1
	+DCS-36X1:24.2
	+DCS-36X1:25.1
	+DCS-36X1:25.2
	+DCS-36X1:26.1
	+DCS-36X1:26.2
	+DCS-36X1:27.1
	+DCS-36X1:27.2
	+DCS-36X1:28.1
	+DCS-36X1:28.2
	+DCS-36X1:29.1
	+DCS-36X1:29.2
	+DCS-36X1:30.1
	+DCS-36X1:30.2
	+DCS-36X1:31.1
	+DCS-36X1:31.2
	+DCS-36X1:32.1
	+DCS-36X1:32.2
	+DCS-37X1
	+DCS-37X1:1
	+DCS-37X1:2
	+DCS-37X1:3
	+DCS-37X1:4
	+DCS-37X1:5
	+DCS-37X1:6
	+DCS-37X1:7
	+DCS-37X1:8
	+DCS-37X1:9
	+DCS-37X1:10
	+DCS-37X1:11
	+DCS-37X1:12
	+DCS-37X1:13
	+DCS-37X1:14
	+DCS-37X1:15
	+DCS-37X1:16
	+DCS-38X1
	+DCS-38X1
	+DCS-38X1:1.1
	+DCS-38X1:1.2
	+DCS-38X1:2.1
	+DCS-38X1:2.2
	+DCS-38X1:3.1
	+DCS-38X1:3.2
	+DCS-38X1:4.1
	+DCS-38X1:4.2
	+DCS-38X1:5.1
	+DCS-38X1:5.2
	+DCS-38X1:6.1
	+DCS-38X1:6.2
	+DCS-38X1:7.1
	+DCS-38X1:7.2
	+DCS-38X1:8.1
	+DCS-38X1:8.2
	+DCS-38X1:9.1
	+DCS-38X1:9.2
	+DCS-38X1:10.1
	+DCS-38X1:10.2
	+DCS-38X1:11.1
	+DCS-38X1:11.2
	+DCS-38X1:12.1
	+DCS-38X1:12.2
	+DCS-38X1:13.1
	+DCS-38X1:13.2
	+DCS-38X1:14.1
	+DCS-38X1:14.2
	+DCS-38X1:15.1
	+DCS-38X1:15.2
	+DCS-38X1:16.1
	+DCS-38X1:16.2
	+DCS-39X1
	+DCS-39X1
	+DCS-39X1:1
	+DCS-39X1:2
	+DCS-39X1:3
	+DCS-39X1:4
	+DCS-39X1:5
	+DCS-39X1:6
	+DCS-39X1:7
	+DCS-39X1:8
	+DCS-39X1:9
	+DCS-39X1:10
	+DCS-39X1:11
	+DCS-39X1:12
	+DCS-39X1:13
	+DCS-39X1:14
	+DCS-39X1:15
	+DCS-39X1:16
	+DCS-39X1:17
	+DCS-39X1:18
	+DCS-39X1:19
	+DCS-39X1:20
	+DCS-40X1
	+DCS-40X1
	+DCS-40X1:1
	+DCS-40X1:2
	+DCS-40X1:3
	+DCS-40X1:4
	+DCS-40X1:5
	+DCS-40X1:6
	+DCS-40X1:7
	+DCS-40X1:8
	+DCS-40X1:9
	+DCS-40X1:10
	+DCS-40X1:11
	+DCS-40X1:12
	+DCS-40X1:13
	+DCS-40X1:14
	+DCS-40X1:15
	+DCS-40X1:16
	+DCS-40X1:17
	+DCS-40X1:18
	+DCS-40X1:19
	+DCS-40X1:20
	+DCS-43X1
	+DCS-43X1
	+DCS-43X1:1.1
	+DCS-43X1:1.2
	+DCS-43X1:2.1
	+DCS-43X1:2.2
	+DCS-43X1:3.1
	+DCS-43X1:3.2
	+DCS-43X1:4.1
	+DCS-43X1:4.2
	+DCS-43X1:5.1
	+DCS-43X1:5.2
	+DCS-43X1:6.1
	+DCS-43X1:6.2
	+DCS-43X1:7.1
	+DCS-43X1:7.2
	+DCS-43X1:8.1
	+DCS-43X1:8.2
	+DCS-43X1:9.1
	+DCS-43X1:9.2
	+DCS-43X1:10.1
	+DCS-43X1:10.2
	+DCS-43X1:11.1
	+DCS-43X1:11.2
	+DCS-43X1:12.1
	+DCS-43X1:12.2
	+DCS-43X1:13.1
	+DCS-43X1:13.2
	+DCS-43X1:14.1
	+DCS-43X1:14.2
	+DCS-43X1:15.1
	+DCS-43X1:15.2
	+DCS-43X1:16.1
	+DCS-43X1:16.2
	+DCS-43X1:19.1
	+DCS-43X1:19.2
	+DCS-43X1:20.1
	+DCS-43X1:20.2
	+DCS-43X1:21.1
	+DCS-43X1:21.2
	+DCS-43X1:22.1
	+DCS-43X1:22.2
	+DCS-43X1:23.1
	+DCS-43X1:23.2
	+DCS-43X1:24.1
	+DCS-43X1:24.2
	+DCS-43X1:25.1
	+DCS-43X1:25.2
	+DCS-43X1:26.1
	+DCS-43X1:26.2
	+DCS-43X1:27.1
	+DCS-43X1:27.2
	+DCS-43X1:28.1
	+DCS-43X1:28.2
	+DCS-43X1:29.1
	+DCS-43X1:29.2
	+DCS-43X1:30.1
	+DCS-43X1:30.2
	+DCS-43X1:31.1
	+DCS-43X1:31.2
	+DCS-43X1:32.1
	+DCS-43X1:32.2
	+DCS-43X1:33.1
	+DCS-43X1:33.2
	+DCS-43X1:34.1
	+DCS-43X1:34.2
	+DCS-44X1
	+DCS-44X1
	+DCS-44X1:1.1
	+DCS-44X1:1.2
	+DCS-44X1:2.1
	+DCS-44X1:2.2
	+DCS-44X1:3.1
	+DCS-44X1:3.2
	+DCS-44X1:4.1
	+DCS-44X1:4.2
	+DCS-44X1:5.1
	+DCS-44X1:5.2
	+DCS-44X1:6.1
	+DCS-44X1:6.2
	+DCS-44X1:7.1
	+DCS-44X1:7.2
	+DCS-44X1:8.1
	+DCS-44X1:8.2
	+DCS-44X1:9.1
	+DCS-44X1:9.2
	+DCS-44X1:10.1
	+DCS-44X1:10.2
	+DCS-44X1:11.1
	+DCS-44X1:11.2
	+DCS-44X1:12.1
	+DCS-44X1:12.2
	+DCS-44X1:13.1
	+DCS-44X1:13.2
	+DCS-44X1:14.1
	+DCS-44X1:14.2
	+DCS-44X1:15.1
	+DCS-44X1:15.2
	+DCS-44X1:16.1
	+DCS-44X1:16.2
	+DCS-44X1:19.1
	+DCS-44X1:19.2
	+DCS-44X1:20.1
	+DCS-44X1:20.2
	+DCS-44X1:21.1
	+DCS-44X1:21.2
	+DCS-44X1:22.1
	+DCS-44X1:22.2
	+DCS-44X1:23.1
	+DCS-44X1:23.2
	+DCS-44X1:24.1
	+DCS-44X1:24.2
	+DCS-44X1:25.1
	+DCS-44X1:25.2
	+DCS-44X1:26.1
	+DCS-44X1:26.2
	+DCS-44X1:27.1
	+DCS-44X1:27.2
	+DCS-44X1:28.1
	+DCS-44X1:28.2
	+DCS-44X1:29.1
	+DCS-44X1:29.2
	+DCS-44X1:30.1
	+DCS-44X1:30.2
	+DCS-44X1:31.1
	+DCS-44X1:31.2
	+DCS-44X1:32.1
	+DCS-44X1:32.2
	+DCS-44X1:33.1
	+DCS-44X1:33.2
	+DCS-44X1:34.1
	+DCS-44X1:34.2
	+DCS-45X1
	+DCS-45X1
	+DCS-45X1:1.1
	+DCS-45X1:1.2
	+DCS-45X1:1.3
	+DCS-45X1:2.1
	+DCS-45X1:2.2
	+DCS-45X1:2.3
	+DCS-45X1:3.1
	+DCS-45X1:3.2
	+DCS-45X1:3.3
	+DCS-45X1:4.1
	+DCS-45X1:4.2
	+DCS-45X1:4.3
	+DCS-45X1:5.1
	+DCS-45X1:5.2
	+DCS-45X1:5.3
	+DCS-45X1:6.1
	+DCS-45X1:6.2
	+DCS-45X1:6.3
	+DCS-45X1:7.1
	+DCS-45X1:7.2
	+DCS-45X1:7.3
	+DCS-45X1:8.1
	+DCS-45X1:8.2
	+DCS-45X1:8.3
	+DCS-45X1:9.1
	+DCS-45X1:9.2
	+DCS-45X1:9.3
	+DCS-45X1:10.1
	+DCS-45X1:10.2
	+DCS-45X1:10.3
	+DCS-45X1:11.1
	+DCS-45X1:11.2
	+DCS-45X1:11.3
	+DCS-45X1:12.1
	+DCS-45X1:12.2
	+DCS-45X1:12.3
	+DCS-45X1:13.1
	+DCS-45X1:13.2
	+DCS-45X1:13.3
	+DCS-45X1:14.1
	+DCS-45X1:14.2
	+DCS-45X1:14.3
	+DCS-45X1:15.1
	+DCS-45X1:15.2
	+DCS-45X1:15.3
	+DCS-45X1:16.1
	+DCS-45X1:16.2
	+DCS-45X1:16.3
	+DCS-45X1:19.1
	+DCS-45X1:19.2
	+DCS-45X1:19.3
	+DCS-45X1:20.1
	+DCS-45X1:20.2
	+DCS-45X1:20.3
	+DCS-45X1:21.1
	+DCS-45X1:21.2
	+DCS-45X1:21.3
	+DCS-45X1:22.1
	+DCS-45X1:22.2
	+DCS-45X1:22.3
	+DCS-45X1:23.1
	+DCS-45X1:23.2
	+DCS-45X1:23.3
	+DCS-45X1:24.1
	+DCS-45X1:24.2
	+DCS-45X1:24.3
	+DCS-45X1:25.1
	+DCS-45X1:25.2
	+DCS-45X1:25.3
	+DCS-45X1:26.1
	+DCS-45X1:26.2
	+DCS-45X1:26.3
	+DCS-45X1:27.1
	+DCS-45X1:27.2
	+DCS-45X1:27.3
	+DCS-45X1:28.1
	+DCS-45X1:28.2
	+DCS-45X1:28.3
	+DCS-45X1:29.1
	+DCS-45X1:29.2
	+DCS-45X1:29.3
	+DCS-45X1:30.1
	+DCS-45X1:30.2
	+DCS-45X1:30.3
	+DCS-45X1:31.1
	+DCS-45X1:31.2
	+DCS-45X1:31.3
	+DCS-45X1:32.1
	+DCS-45X1:32.2
	+DCS-45X1:32.3
	+DCS-45X1:33.1
	+DCS-45X1:33.2
	+DCS-45X1:33.3
	+DCS-45X1:34.1
	+DCS-45X1:34.2
	+DCS-45X1:34.3
	+DCS-46X1
	+DCS-46X1
	+DCS-46X1:1.1
	+DCS-46X1:1.2
	+DCS-46X1:2.1
	+DCS-46X1:2.2
	+DCS-46X1:3.1
	+DCS-46X1:3.2
	+DCS-46X1:4.1
	+DCS-46X1:4.2
	+DCS-46X1:5.1
	+DCS-46X1:5.2
	+DCS-46X1:6.1
	+DCS-46X1:6.2
	+DCS-46X1:7.1
	+DCS-46X1:7.2
	+DCS-46X1:8.1
	+DCS-46X1:8.2
	+DCS-46X1:9.1
	+DCS-46X1:9.2
	+DCS-46X1:10.1
	+DCS-46X1:10.2
	+DCS-46X1:11.1
	+DCS-46X1:11.2
	+DCS-46X1:12.1
	+DCS-46X1:12.2
	+DCS-46X1:13.1
	+DCS-46X1:13.2
	+DCS-46X1:14.1
	+DCS-46X1:14.2
	+DCS-46X1:15.1
	+DCS-46X1:15.2
	+DCS-46X1:16.1
	+DCS-46X1:16.2
	+DCS-46X1:19.1
	+DCS-46X1:19.2
	+DCS-46X1:20.1
	+DCS-46X1:20.2
	+DCS-46X1:21.1
	+DCS-46X1:21.2
	+DCS-46X1:22.1
	+DCS-46X1:22.2
	+DCS-46X1:23.1
	+DCS-46X1:23.2
	+DCS-46X1:24.1
	+DCS-46X1:24.2
	+DCS-46X1:25.1
	+DCS-46X1:25.2
	+DCS-46X1:26.1
	+DCS-46X1:26.2
	+DCS-46X1:27.1
	+DCS-46X1:27.2
	+DCS-46X1:28.1
	+DCS-46X1:28.2
	+DCS-46X1:29.1
	+DCS-46X1:29.2
	+DCS-46X1:30.1
	+DCS-46X1:30.2
	+DCS-46X1:31.1
	+DCS-46X1:31.2
	+DCS-46X1:32.1
	+DCS-46X1:32.2
	+DCS-46X1:33.1
	+DCS-46X1:33.2
	+DCS-46X1:34.1
	+DCS-46X1:34.2
	+DCS-47X1
	+DCS-47X1
	+DCS-47X1
	+DCS-47X1
	+DCS-47X1:1
	+DCS-47X1:2
	+DCS-47X1:3
	+DCS-47X1:4
	+DCS-47X1:5
	+DCS-47X1:6
	+DCS-47X1:7
	+DCS-47X1:8
	+DCS-47X1:9
	+DCS-47X1:10
	+DCS-47X1:11
	+DCS-47X1:12
	+DCS-47X1:13
	+DCS-47X1:14
	+DCS-47X1:15
	+DCS-47X1:16
	+DCS-47X1:17
	+DCS-47X1:18
	+DCS-47X1:19
	+DCS-47X1:20
	+DCS-47X1:21
	+DCS-47X1:22
	+DCS-47X1:23
	+DCS-47X1:24
	+DCS-47X1:25
	+DCS-47X1:26
	+DCS-47X1:27
	+DCS-47X1:28
	+DCS-47X1:29
	+DCS-47X1:30
	+DCS-47X1:31
	+DCS-47X1:32
	+DCS-47X1:33
	+DCS-47X1:33
	+DCS-47X1:34
	+DCS-47X1:34
	+DCS-47X1:35
	+DCS-47X1:35
	+DCS-47X1:36
	+DCS-47X1:36
	+DCS-47X1:37
	+DCS-47X1:37
	+DCS-47X1:38
	+DCS-47X1:38
	+DCS-47X1:39
	+DCS-47X1:39
	+DCS-47X1:40
	+DCS-47X1:40
	+DCS-47X1:41
	+DCS-47X1:41
	+DCS-47X1:42
	+DCS-47X1:42
	+DCS-47X1:43
	+DCS-47X1:43
	+DCS-47X1:44
	+DCS-47X1:44
	+DCS-47X1:45
	+DCS-47X1:45
	+DCS-47X1:46
	+DCS-47X1:46
	+DCS-47X1:47
	+DCS-47X1:47
	+DCS-47X1:48
	+DCS-47X1:48
	+DCS-48X1
	+DCS-48X1:1
	+DCS-48X1:2
	+DCS-48X1:3
	+DCS-48X1:4
	+DCS-48X1:5
	+DCS-48X1:6
	+DCS-48X1:7
	+DCS-48X1:8
	+DCS-48X1:9
	+DCS-48X1:10
	+DCS-48X1:11
	+DCS-48X1:12
	+DCS-48X1:13
	+DCS-48X1:14
	+DCS-48X1:15
	+DCS-48X1:16
	+DCS-49X1
	+DCS-49X1:1
	+DCS-49X1:2
	+DCS-49X1:3
	+DCS-49X1:4
	+DCS-49X1:5
	+DCS-49X1:6
	+DCS-49X1:7
	+DCS-49X1:8
	+DCS-49X1:9
	+DCS-49X1:10
	+DCS-49X1:11
	+DCS-49X1:12
	+DCS-49X1:13
	+DCS-49X1:14
	+DCS-49X1:15
	+DCS-49X1:16
	+DCS-50X1
	+DCS-50X1
	+DCS-50X1:1.1
	+DCS-50X1:1.2
	+DCS-50X1:2.1
	+DCS-50X1:2.2
	+DCS-50X1:3.1
	+DCS-50X1:3.2
	+DCS-50X1:4.1
	+DCS-50X1:4.2
	+DCS-50X1:5.1
	+DCS-50X1:5.2
	+DCS-50X1:6.1
	+DCS-50X1:6.2
	+DCS-50X1:7.1
	+DCS-50X1:7.2
	+DCS-50X1:8.1
	+DCS-50X1:8.2
	+DCS-50X1:9.1
	+DCS-50X1:9.2
	+DCS-50X1:10.1
	+DCS-50X1:10.2
	+DCS-50X1:11.1
	+DCS-50X1:11.2
	+DCS-50X1:12.1
	+DCS-50X1:12.2
	+DCS-50X1:13.1
	+DCS-50X1:13.2
	+DCS-50X1:14.1
	+DCS-50X1:14.2
	+DCS-50X1:15.1
	+DCS-50X1:15.2
	+DCS-50X1:16.1
	+DCS-50X1:16.2
	+DCS-51X1
	+DCS-51X1
	+DCS-51X1:1.1
	+DCS-51X1:1.2
	+DCS-51X1:2.1
	+DCS-51X1:2.2
	+DCS-51X1:3.1
	+DCS-51X1:3.2
	+DCS-51X1:4.1
	+DCS-51X1:4.2
	+DCS-51X1:5.1
	+DCS-51X1:5.2
	+DCS-51X1:6.1
	+DCS-51X1:6.2
	+DCS-51X1:7.1
	+DCS-51X1:7.2
	+DCS-51X1:8.1
	+DCS-51X1:8.2
	+DCS-51X1:9.1
	+DCS-51X1:9.2
	+DCS-51X1:10.1
	+DCS-51X1:10.2
	+DCS-51X1:11.1
	+DCS-51X1:11.2
	+DCS-51X1:12.1
	+DCS-51X1:12.2
	+DCS-51X1:13.1
	+DCS-51X1:13.2
	+DCS-51X1:14.1
	+DCS-51X1:14.2
	+DCS-51X1:15.1
	+DCS-51X1:15.2
	+DCS-51X1:16.1
	+DCS-51X1:16.2
	+DCS-52X1
	+DCS-52X1
	+DCS-52X1:1
	+DCS-52X1:2
	+DCS-52X1:3
	+DCS-52X1:4
	+DCS-52X1:5
	+DCS-52X1:6
	+DCS-52X1:7
	+DCS-52X1:8
	+DCS-52X1:9
	+DCS-52X1:10
	+DCS-52X1:11
	+DCS-52X1:12
	+DCS-52X1:13
	+DCS-52X1:14
	+DCS-52X1:15
	+DCS-52X1:16
	+DCS-52X1:17
	+DCS-52X1:18
	+DCS-52X1:19
	+DCS-52X1:20
	+DCS-53X1
	+DCS-53X1
	+DCS-53X1:1
	+DCS-53X1:2
	+DCS-53X1:3
	+DCS-53X1:4
	+DCS-53X1:5
	+DCS-53X1:6
	+DCS-53X1:7
	+DCS-53X1:8
	+DCS-53X1:9
	+DCS-53X1:10
	+DCS-53X1:11
	+DCS-53X1:12
	+DCS-53X1:13
	+DCS-53X1:14
	+DCS-53X1:15
	+DCS-53X1:16
	+DCS-53X1:17
	+DCS-53X1:18
	+DCS-53X1:19
	+DCS-53X1:20
	=+DCS-XP1:1;2;PE


